ROMANIA
JUDETUL BACAU
MUNICIPTUL ONESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind actualizarea prevederilor pentru obiectivul de investitii: "Extindere
retele de distributie gaze naturale in localitatile Slobozia si Borzesti' depus prin
Programul National de Investitii ”Anghel Saligny, ce a fost aprobat prin Hotéirarea
Consiliului Local nr. 132/13 aprilie 2022

Consiliul Local al Municipiului Onesti, intrunit in sedinta ordinard, in data de
27 tunie 2024;

Vizand Referatul de aprobare nr. 38253/25.06.2024 al Viceprimarului Municipiului
Onesti, cu atributii de primar — Jilcu Adrian, Raportul de specialitate nr. 38256/25.06.2024
al Serviciului tehnic investitii din cadrul Directiei generale dezvoltare locala, Avizul
Comisiei de studii §i prognoze economico-sociale, buget, finanie, agriculturd  si
administrarea domeniului public §i privat, servicii publice i comert si al Comisiei pentru
administratie publicd, juridicd, apérarea ordinii publice, respectarca drepturilor i
libetiitilor cetitenilor gi disciplinei;

Tinind seama de prevederile Ordonantel de Urgenfd a Guvernului nr. 95/2021
pentru aprobarea Programului Nafional de Investitii “Anghel Saligny” si posibilitatea de
accesare de fonduri pentru proiecte eligibile, Legii 273/2006 privind finantele publice
Jocale, Ordinul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice i Administratiei nr.1333/2021
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor
Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de
investitii “Anghel Saligny", pentru categoriile de investitii previzute la art. 4 alin. (1) lit
a)-d) din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 95/2021, Ordinul comun nr.278/167/2022
al Ministerului Dezvoltrii, Lucririlor Publice i Administratici si al Ministerului Encrgici
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor
Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de
investitii "Anghel Saligny", peniru categoria de investitii prevdzuta la art. 4 alin. (1) lit. €)
din Ordonanta de urgentd a Guvernului nx. 95/2021; .
in temeiul prevederilor art.129 alin (2) lit.b), art.129 alin (4) lit.d), art. 139 alin (1),
art.196 alin (1) lit.a) din QUG nr. 27.2019 privind Codul Administrativ, cu modificirile i
completdrile ulterioare

HOTARASTE:

Artl - Se aproba documentatia in faza Proiect Tehnic pentru obiectival de
investitii:, Extindere retele de distributie gaze naturale in localitatile Slobozia si Borzesti”
depus prin Programul National de Investitii “Anghel Saligny, conform Anexei nr. 1, ce
face parte integrantd din prezenta hotarare.

Art. IL — Se aprobi modelul Anexei 2.1 si Anexei 2, care modifica si inlocuieste
Anexa nr. 2.2 la Normele metodologice pentru punerca in aplicare a prevederilor
Ordonaniei de urgents a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de
investitii "Anghel Saligny”, pentru categoriile de investifu prevazute la art. 4 alin. (1) lit. &)
din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 95/2021, ACTUALIZATE la luna aprilie 2024,
aferente obiectivului de investitii ,Extindere retele de distributie gaze naturale in
localitatile Slobozia si Borzesti" conform Anexei nr. 2, ce face parte integrantd din
prezenta hotirare.



Art. IIL. - Se aproba indicatorii tehnico-economici actualizati in luna aprilie 2024
la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investitii: ,Extindere retele de distributie gaze
naturale in localitatile Slobozia si Borzesti", astfel:

a) Valoare totala proiect =7.893.058,15 lei cu TVA
b) Din care C+M =6.008.271,00 lei cu TVA
¢) durata investitie: 30 luni.

Art.IV — Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr. 132/13 aprilie 2022
privind aprobarea cererii de finantare prin Programul National de Investitii "Anghel
Saligny”, a devizului general estimativ si a anexei privind cotele de cofinantare pentru
obiectivul de investifii: "Extindere retele de distributie gaze naturale in localitatile
Slobozia si Borzesti", cu modificarile si completirile ulterioare, rimén neschimbate.

Art.V- Viceprimarul municipiului Onesti, cu atributii de primar, prin aparatul de
specialitate — Serviciul tehnic investitii din cadrul Directiei generale dezvoltare locald. va
aduce la indeplinire prevederile prezentei hotérari.

Art. VI- Prezenta hotérére se va comunica :

- Institutiei Prefectului judetul Bacédu

- Viceprimarului municipiului Onesti, cu atributii de primar;

-Serviciului tehnic investitii din cadrul Directiei generale dezvolatre locala;

Nr.131
Din 27 iunie 2024
SD/BR
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Documentatie tehnica nr. 92/2023

"Extindere retele de distributie gaze naturale in
localitatile Slobozia si Borzesti"

Faza : P.T.+CS+DE
AMPLASAMENT  Localitatile Onesti, Slobozia si Borzesti, municipiul Onesti,
judetul Bacau
BENETICIAR Municipiul Onesti, jud. Bacau

B-dul OITUZ, Nr. 17, Municipiul ONESTI, Judelul Bacau
Telefon 0234.324.243. Fax 0234.313.911
Email primarie@onesti.ro. www.onesti ro

PROIECTANTDE  CALORIA S.R.L. CLUJ-NAPOCA
SPECIALITATE: Birou de proiectare
Cluj Napoca, str. Cosasilor nr. 3-7, Spatiul comercial 2
email: office @ caloria-proiectare.ro
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Str Cozagilor nr 37 Spajul comercsal 2
400527 CLUJ NAPDCA
cemal pFce@caona proasiae [

1.FISA PROIECTULUI

Investitia: Extindere retele de distributie gaze naturale in localitatig .
Slobozia si Borzesti

Obiect: Extindere retele de distributie gaze naturale in localitatile
Slobozia si Borzesti

Amplasament: Localitatile Onesti, Slobozia si Borzesti -municipiul Onesti,
judetul Bacdu

Benefidar: Municipiul Onesti, jud. Bacau

B-dul OITUZ, Nr. 17, Municipiul ONES$TI, Judelul Bacau
Telefon 0234.324,243, Fax: 0234.313.911
Email. prnmarie@onesti.ro, www.onesti.ro

Nr. proiect: 92/2023

Data septembrie 2023

Continutul documentatiel:  Ext

distributie gaze naturale in localitstile
£

oy

Faza de proiectare:

. 3-7, Spatiul comercial 2,
il: office@caloria-proiectare.ro

Sef proiect: ing. Rotaru Mihai

Proiectant: ing. Bercu Nicoleta
Aulorizalie ANRE tip PGD. nr 209200426 /10 10 2020

Adeverinla ANRE rr 201813872, gr IA, 1B
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Volumul 1
.FISA PROIECTULUL...
BORDEROU . . s

1
2
3. DATE GENERALE T
g. Memoriu tehnic — Extindere refele de dlslnbuue gaze naturale
6
7

Breviar de calcul - conducte de dislributie gaze naturale...
Memonu tehnic inslalati electrice
. Breviar de calcul instalatii electrice...
8. CAIETE DE SARCINI... ;
CAIET DE SARCINI nr. CS -Ol .......
CAIETDE SARCINInr. CS -02 ...
CAIET DE SARCINI nr, CS-03 .. .....
CAIET DE SARCGIND L, O8N~ M uciiiimausaisisss
CAIET DE SARCINInr. €S 05, e
CAIET DE SARCINI ar. €S -06....
CAIET DE SARCINI ar. CS - 07 ...
CAIET DE SARCINI nr. ('S -08 ..
CAIET DE SARCINI nr. CS -09 ...
Legi si acte normative de referingi .
CAIET DE SARCINI nr. CS-10
Graficul fizic de exccutie...
PROGRIM DE CONI R()I I \ I :/L I)I.II-
PROGRIM DE CONTROL IN FI1ZE DI
9. LISTE DE CANTITATI

10. Tabele conducte................. :
[1. Cenrtificate si Avize ............

12, Piese desenate :

Plan de exccutie fucriiri proiccta G01:Gl10
Plan de executie lucrdri proicctate Slobdzm 71 Gl1+G29
Plan coordonator- Borzesti sc. | :10 S Ras GO0lc=Glc
Plan coordonator - Slobozia se. [ :1000 Gl1e+G29¢
Schema de caleul - Borzesti SOl
Schema de calcul - Slobozia so02

Plan SRS Slobozia . Sectiunca I-1,sc. 1 :100 G30

SRS Slobozia - Fatade, sc. 1 :30 Cl

SRS Slobozia - Imprejmuire, se. 1 :100 c2

SRS Slobozia - Priza de impamantare, sc. | :100 Ll

SRS Slobozia - Paratrasnet. sc. 1 :100 E2
Sectiuni, sc. 1 :100 DTOI-DTO8
Detaliu (evi curbate oLl

Detalii dimensionale pentru imbiniri sudate OL2
Detaliu exeeutie sant pozare conducta din PE in trotuar PEOL |
Detaliu executie sant pozare conducta din Pt in spatii verzi PEOL 2
Detaliu de montaj Riser neanodic PLEO2
Detaliu litinguri pentru sudare prin clectrofuziune PLO3
Detaliu montaj fir trasor si banda avertizoare PLEO4
Detaliu de exccutie rasuflatori PEOS
Detaliu de montare a conductei din PE in tub de protectie PEOG

-
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3. DATE GENERALE

a). Denumirea obiectivului de investitii S

Obiectivul general de investilie este "Extindere refele de distributie gaze naturale in
localitatile Slobozia si Borzesti".

b). Amplasamentul

Obiectivul general de investitie se va amplasa in municipiul Onesti si localitatile
Slobozia si Borzesti- judetul Bacau, pe strazile localitatilor.

c). Titularul investitiei

Municipiul Onesti, jud. Bacau

B-dul OITUZ, Nr. 17, Municipiul ONESTI, Judetul Bacau
Telefon: 0234.324.243, Fax 0234.313.911

Email primarie@onesti.ro, www.onesti.ro

d). Beneficiarul investitiei

Municipiul Onesti, jud. Baca é w) w»
B-dul OITUZ, Nr. 17. Municipi ON $Tl etuNBacay = i~
Telefon 0234.324.243, Fax 0434.3 \

Email primarie@onesti.ro,
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e).Datele de identificare ale proiectantului de specialitate s

sau autorizat ANRE

PROIECTANT DE SPECIALITATE INSTALATOR AUTORIZAT

[
Denumire SC CALORIA SRL Nume si BERCU NICOLETA

e o | prenume - ) .
Nr.
Registru J 12/2115/1992 Angajat la SC CALORIA SRL
Comert
Aulorizatie Autorizatie
emisa de Tip:PDSB Nr. 18511/ 2018 | emisd de | Tip PGD
ANRE ANRE Nr. 209200426 /10.10.2020

Cluj-Napoca, str. Cosasilor Cluj-Napoca, str. Cosasilor
Adresa nr. 3-7,Spatiul comercial 2, Adresa nr. 3-7,Spatiul comercial 2,
E-mail caloria2005@yahoo.com Tel: , Tel 0742-005988
Semnatura si stampila firmei:

. . O

f). Datele de identificare ale executantu

sau autorizat ANRE

SOCIETATEA COMERCIALA

Denumire Nume si
r—— OO
Nr.
Registru Angajat la
| Comert /—
Autorizatie Autorizatie
emisa de emisdde |
ANRE B ANRE "
Adresa Adresa
TellFax

Semnatura si stampila firmei:

-
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4. Memoriu tehnic —~ Extindere retele de distributie gaze n

Prezenta documentalie tehnica stabileste condiliile tehnice de execulie, recep
functiune, exploatare si intrefinere a retelelor de distributie gaze naturale proiectate pentru
localitatile Borzesti si Slobozia, municipiul Onesti, judetul Bacadu, asa cum rezultd si din parea
desenata anexata prezentei documentatii tehnice.

Prezenta documentatie tehnicad s-a intocmit cu respeclarea prevederilor Normelor tehnice
pentru proiectarea, executarea si exploatarea sislemelor de alimentare cu gaze nalurale, indicativ
NTPEE — 2018, aprobat cu Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul
Energiei (ANRE) nr.89/2018, modificat si completat prin Ordinul ANRE nr. 2 din 2023, a legislaliei in
vigoare, precum §i cu respectarea prevederilor din Certificatul de urbanism, a avizelor §i acordurilor
pentru proiectare obtinute in conformitate cu legislatia in vigoare.

4.1.1. APROBAREA RACORDARII

in conformitate cu arl.7 din Normele lehnice penlru proiectarea, executarea gi exploatarea

sistemelor de alimentare cu gaze nalurale, aprobate cu Ordinul presedintelui Autoritafii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) nr.89/2018, indicativ NTPEE -2018, cu modificari si
compleldri, proiectarea si /sau executarea lucrarilor in cadrul sistemelor de alimentare cu gaze
naturale se face numai de catre operatori economici autorizali de ANRE, pe tip de autorizatie
specificd lucrarii, in funcfie de regimul de presiune al gazelor naturale. Proiectarea lucrarilor in
cadrul sistemelar de alimentare cu gaze naturale se realizeaza in baza urmatoarelor documente
puse la dispozitie de solicitant;

a) acordului de acces/avizul lehnic de racordare, dupa caz, care confine solutia tehnica de

racerdare la:

iii) sistemul de distributie (SD);

b) certificatului de urbanism, dupa caz;
. c) alte avize si acorduri conform legislatiei in vigoare”.
In acest sens, in urma solicitarii accesului la sistemul de distributie existent, facuta de investitorul
Prim&ria municipiului Onesti, operatorul licentiat al sistemului de distributie, DELGAZ GRID SA a
emis avizul lehnic de racordare nr, 05 din 04.07.2023 anexat acestei documentatii. De asemena, in
vederea proiectarii s-au obfinut Certificatul de urbanism nr. 244 din 3.10.2023 precum i avizele
specificate in acesla.

4.1.2. CONDITH GENERALE PRIVIND PROIECTAREA, AVIZAREA Sl
EXECUTAREA LUCRARILOR SISTEMULUI DE DISTRIBUTIE GAZE
NATURALE

in conformitate cu legislatia specificd domeniului gazelor naturale si a Normelor tehnice —
NTPEE - 2018 cu modificari si completari, executarea oricaror lucrari in cadrul sistemelor de
alimentare cu gaze naturale, deci implicit §i in cazul lucrarilor care fac obiectul prezentei
documentalii tehnice, se realizeaza cu respectarea prevederilor art. 160 din Legea nr. 123/2012
(art.11 din Normele tehnice — NTPEE — 2018, cu modificari si completan).

Dispunerea executdrii sau executarsa oricaror lucrari pentru realizarea conductelor de
distribulie si statiei de reglare gaze naturale de sector care face obiectul prezentei documentalii
tehnice, este interzisa fara avizarea documentaliei tehnice de un verificator de proiecte atestat
ANRE, si aprobat la operatorul licentiat al sistemului de distribufie; de asemenea este interzisa
executarea lucrdrilor prin agenti economici sau persoane neautorizate de catre ANRE.
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Documentatiile tehnice pentru executarea lucrérilor in sistemele de alim
naturale se verifica obligatoriu de verificatori de proiecte alestali, conform prevederil
Legea nr. 123/2012 si ale art. 13 alin. (1) din Legea nr. 10/1895

Documentalia tehnica avizata se semneaza si se slampileaza de verificatorul de proiecte,
conform prevedenlor art. 27 alin. (3) din Regulamentul pentru atestarea verificalorilor de proiecte si
a experillor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul
presedintelui ANRE nr. 22/2013 cu modificarile $i complelarile ullerioare, in cazul sistemelor de
distributie a gazelor naturale.

Documentalia tehnica pentru executarea lucrarilor, avizatd, se depune spre aprobare la
operatorul SD. In situalia in care la momentul avizarii, executantul autorizat al lucrarilor nu a fost
inca desemnal, operatorul SD avizeazd documentalia tehnicd pentru executarea lucrarilor gi are
obligatia ca, anterior demararii lucrarilor, sa solicite executantului insusirea documentatiei tehnice,
prin completarea datelor de identificare. confirmate prin semnatura si stampila. Operatorul liceniat
al sistemului de distributie este obligat ca in termen de 30 zile dupa primirea documentatiilor tehnice
pentru executarea lucrarilor, $d avizeze sau sa restituie documentatiile neavizate, cu observatiile
scrise pentru refacere sau completare. Documentatia tehnica avizatd, se semneazad si se
stampileaza obligatoriu pe fiecare plansa desenatd, de catre operatorul SD.

Partea desenata si detaliile de executie fac parte integranta din documentatia tehnica si ele
stau, alaturi de memoriile justificative si caietele de sarcini la indeméana executantului, pentru
execulia corecta si de calitate superioara a lucrarilor, pentru funclionarea in deplina sigurania si la
paramelrii proiectati, a conductelor de distributie, brangamentului si statiei de reglare a gazelor
nalurale de presiune redusa si de presiune medie care face obiectul prezentei documentatii tehnice.

Daca pe parcursul executiei lucrarilor se vor ivi situafii care nu au fost prinse in prezenta
documentalie tehnica, solulionarea acestora se va face numai cu avizul prealabil al proiectantului
prezentei documentalii lehnice.

4.1.3. ZONA S| AMPLASAMENTUL

Municipiul Onesti esle asezat in partea de sud a judefului Bacau, la o distanta de 60 km de municipiul
Bacau, si are urmaloarele vecinalaj:

-comunele Helegiu si Barsanesli in Nord,

-comunele Gura Vaii si $tefan cel Mare in Est,

-comunele Buciumi si Casin in Sud

- comunele Bogdanesti si Targu Trotus in Vest.

Municipiul Onesti este format din localitalile Borzesli, Onesli (resedinta) si Slobozia, si este situat in
Depresiunea Tazlau-Casin, la o altitudine medie de 210 m, la confiuenia raurilor Trolus, Casin, Oiluz si Taziau.

Teritoriul administraliv al municipiului Onesli este iraversal de drumul european E574 si de drumurile
nationale DN11A si DN12A ce fac legatura cu Bucurestiul, cu nordul {rii si cu Transilvania. Pe cale feroviara,
legaturile nalionale si internafionale se realizeaza prin refeaua CFR.

Lucrarile se vor realiza in intravilanul localitatilor Onesti, Slobozia si Borzesti, de-a lungul tramei
stradale a localitatilor si de-a lungul drumurilor de legatura dintre localitati.

Coordonatele geografice ale municipiului sunt: 46°13'N 26°47'E.

Amplasamentul pe care se vor poza conduclele de distributie gaze naturale, care fac

obiectul prezentei documentatii tehnice, este pe domeniul public al municipiului Onesti.

4.1.4. STUDII DE TEREN
4.1.4.1. Studiul topografic

Studiul lopografic s-a executat utilizand echipamente moderne si programe adecvate lucrarilor
specifice. Studiul topografic a fost realizat in sistem Stereo 70 plan de referinta Marea Neagra
1975, respectand normativele impuse de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie,
care de altfel a si vizal favorabil lucrarea topografica. Punctele retelei de sprijin se materializeaza in
teren conform normelor specifice si SR 3446-1/96.
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4.1.4.2, Studiul geotehnic. Seismicitatea
ST, P o
S-au efeclual 28 de foraje geotehnice cu prelevare de probe cu adancimea de -2.00m, de-a e ATOR

drumurilor si slrazilor, penlru stabilirea conditiilor geotehnice aferente sistemului de infrastructura ce va fi
proiectat si execulat, in localitaile Borzesti si Slobozia, rezultand. in principal, urmatoarele date:

Amplasamentul se incadreaza in categoria geotehnica: 1 - risc geolehnic redus, aceasla calegorie
incluzand tipuri de lucrari si fundalii, fara riscuri anormale sau condiii de teren si de solicitare neobisnuile sau
exceptional de dificile, peniru care este posibil sa se admita ca exigentele fundamentale vor fi satisfacule
‘olosind experienla dobandita $i investigalii geotehnice calilalive. iar paniru care riscurile pentru bunuri si
persoane sunt neglijabile. Meledele Calegoriei geotehnice 1 sunt suficiente doar in condilii de leren care, pe
baza experienlei comparabile, sunt recunoscute ca fiind sulicieni de favorabile, aslfel incal sa se poata utiliza
melode de rutina in proiectarea §i executia lucrarilor.

Apa sublerana nu a fost intalnila in timpul realizarii forajelor geotehnice.

Nu s-a impus realizarea unor incercari de agresivilate ale apei sublerane.

Din punct de vedere al rezisten|ei la s&pare, la pamanturile intalnite pe amplasament (predominant),
se pol incadra conform Indicator norme de deviz Ts/1981 astfel:

Categorie de teren Manuala Mecanica
Argila nisipoasa Tare |
Argila/Argil3 prafoasa Foarte lare Il
Umplulura Mijlociu |

Terenul nalural ce serveste drept suport pentru fundalii sau stralificatia analizal la cota de fundare,
depasind adancimea de inghe{ sau umplutura inlerceplal3, esle zlcaluit din pAmanturi argiloase, argiloase
préfoase si argiloase nisipoase.

Amplasamentul sludiat are slabilitatea generala si locala asigurata in condiliile actuale. Traseul relelei
propuse strabale zone plane cat si zone cu declivitali. Terenul de fundare este constituit de pamanturi
argiloase, argile praicase, argiloase nisipoase, care formeaza o patura conlinua la suprafal3 si cu grosimi
variabile. Se recomandd sislematizarea verticald pentru 2 se asigura drenarea apelor din precipilafii si din
scurgerile de pe zonele mai inalte, cal si inlaturarea zonelor de conlrapania ce permil ballirea apelor.

Penlru definirea exacta a condiliilor geotehnice, nalurii terenului pe care se va exesuta proiectul, s-au
executal lucrari geolehnice, foraje, in contextul in care {raseele relelei de gaz traverseaza zone omogene ca
litologie si morfologie, precum si incadrarea in normalive.

Localizerea lucrarilor de cercetare si profilele aferente sunl prezentale in anexele la prezaniul sludiu
geotehnic. Studiul geotehnic ca sinleza a cercelarii terenului analizeaza si detalisza particularitatile
amplasamenlului prin prisma urmatoarelor aspecle:

« slratificalia terenulvi de fundare .
« regimul hidrogeologic al zonei;
¢ caraclerslicile fizico-mecanice ale lerenului,
= prezenlarea calculului capacilatii portanle Ia nivelul fiecarui sirat si in specia! pe cel ce se vor face lucrarle
{undare.
o aprecieri asupra stabilitalii de ansamblu a amplasamentului
Verificarile de pe amplasament, lucrarile executale au pus in evidenla ca terenul de pe Iraseele relelei de
gaze nalurale raspund exigentelor geolehnice pentru proieclul propus.

Reteaua hidrografica a municipiului Onesti este dominata de raul Trotus si réurile pe care acesla le
colecleaza, dintre care cele mai importanle sunl raurile Tazlau, Casin si Qiluz
Traversarile cursurilor de apa (raul Tazldu, canalul Tazlzu-Trolus) cu conductele de gaze naturale se
vor realiza prin supralraversarea raurilor si vailor existenle. Suprairaversarile se vor realiza cu conducte din
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4. R AR
olel, pe console montale pe podurile existenle, in aval. Consolele se vor realiza din profile din @W “@0\
de distributie gaze naturale se vor fixa de console cu bride metalice. “?/p,c B
e o : " ATO
Apa subterana nu a fosl intalnita in limpul realizarii forajelor geotehnice.
Adancimea de inghet conform STAS 6054 /77 , Teren de fundare - Adancimi maxime de inghel” esle
de - 90 cm fata de cota terenului natural.

Zona in care se vor executa lucrarile din prezenta investifie se afia in zana de seismicitate avand
valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare; ag = 0,35 (pentru cutremure cu intervalul mediu de
recurentd IMR = 225 ani) si o perioada de col| Tc = 0,7 sec., in conformitale cu Normativul P100/2013, iar in
coformitale cu SR 11100/1 - 1993 se incadreaza in zona de seismicitale 71.

Calculul terenului de fundare, fundarea

Nalura terenului pune in evidenta posibilitalea fundarii fara mijloace speciale de consolidare. cu
exceplia zonelor in care terenurile sunt supuse unor posibile surpari de taluze, datorita lipsei coeziunii terenului,
precipitatiilor.

Penlru releaua de gaze nalurale adincimea de fundare va fi in raport de morfologia lerenului insa nu la
mai putin de -1,00m fata de c.t.n.

Daca se tine cont de conlucrarea lalpa fundalii -leren, se va lucra cu cogficienlul de pal Ks=2,5-3,5

daNicme.

Valorile presiunilor conventionale sunt valabile penlru adincimea de fundare Df=2m si grosimea
B=1,0m, penlru alte valori urmind a se face corectiile conform anexei B2 din STAS 3300/2/85., urmind a se face
corecliile de adincime si lalime.

Pentru loale calculele de rezistenta se vor lua in calcul valori ale presiunilor conventionale
Pconv=280Kpa. presiuni valabile conform STAS 3300/2/85.

Incadrarea definifiva in caltegoriile geatehnice s-a realizal in conformilate cu NP 074-2014, punctajul
acordal fiind urmatorul;

o

Factori considerali Descriere ~ Punctaj

Conditii de feren | Terenuri medii 2
Apa sublerana . | Fara epuismente 1

| Clasificarea construciiei dupa calegoria de imporianta | Normala 1
Vecinalali Risc moderal 3
Acceleratia terenului pentru proiectare a(g) - 0.25g 2
Riscui geotehnic Risc redus 9

| Calegoria geolehnica ‘ 1

Amplasamentul se incadreaza in categoria geotehnica: 1 - risc geolehnic redus, aceasla categorie
incluzand tipuri de lucrari si fundalii, far2 riscuri anormale sau conditii de teren si de solicilare neobignuile sau
exceplional de dificile, pentru care este posibil s& se admila ca exigentele fundamentale vor fi satisfacuie
folosind experienta dobandila i investigalii geotehnice califalive. iar penlru care riscurile peatru bunuri si
parsoane sunt neglijabile. Metodele Calegoriei geotehnice 1 sunl suficienle doar in condiii de leren care, pe
baza experientei comparabile, sunt recunoscute ca fiind suficient de favorabile, astfel incal sa se poata utiliza
melode de rulina in proiectarea si execulia lucrarilor.

Verificarile de pe amplasament, lucrarile execulate au pus in evidenta ca terenul de pe trasegle retelei
ae gaze nalurale raspund exigenielor geotehnice peniru proiectul propus.
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4.1.5. CATEGORIA DE IMPORTANTA A LUCRARILOR

in conformitate cu prevederile regulamentului privind stabilirea categoriei
constructiilor, aprobat prin Holararea Guvernului Romaniei nr. 766 din 21.11.1897]
distributie gaze nalurale, care face obieclul prezentei documentalii tehnice se inca
categoria de importantd "C" (importanta normald). In consecinid, atat beneficiarul cat si
constructorul lucrarii, vor lua toate masurile necesare indeplinirii tuturor exigentelor de calitate
corespunzéatoare acestei categorii de importanta a construirii conductelor de distributie, si statiei de
reglare gaze nalurale care fac obiectul prezentei documentatii tehnice.

4.1.6. SITUATIA EXISTENTA

in prezent localitatile Borzesli si Slobozia din municipiul Onesti nu dispun de un sistem de distribulie a
gazelor naturale, iar incalzirea locuinlelor, prepararea hranei si a apei calde de consum se realizeaza prin
arderea combustibillilor solizi, lichizi, a GPL sau utilizand energia electrica.

Pentru incélzirea spatiilor pe timp de iarnd, pentru prepararea hranei si a apei calde menajere
in imobilele din Borzesti si Slobozia, judetul Bacadu este necesara alimenlarea cu gaze nalurale a
imabilelor.

4.1.7. SITUATIA PROIECTATA

Proieclarea lucrérilor privind "Extindere relele de distributie gaze naturale in localitaile
Slobozia si Borzesti” s-a efectuat in conformitate cu prevederile Normelor lehnice pentru
proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE
- 2018 cu modificari si completari si a legislatiei in vigoare.

Alimentarea cu gaze naturale a localitatilor Slobozia si Borzesti se va realiza prin
extinderea retelelor de distributie gaze naturale existente in municipiului Onesti, judetul Bacau
conform avizului DELGAZ GRID SA nr. 05/ 04.07.2023.

Avand in vedere cele de mai sus, extinderea proiectatd pentru alimentarea cu gaze naturale
pentru localitatea Slobozia cuprinde:

1. Conducta de gaze natrale de presiune medie PEHD (00 SDR 11, de diametru
1 10mm. in lungime de 2m ;

2. Stagic de reglare de sector (SRS Slobozia) care va face trecerea de la regimul de
presiune medie la cel de presiune redusd, cu capacitate de 1500 mc/h:

3. Conducte de gaze naturale de presiune redusd din PEHD100, SDR11, SR 1SO 4437
montatd ingropat, si din otel SR EN 13480-2 montatd aerian, cu o lungime totald de
12300 m, care va cuprinde toati trama stradald a localita(i Slobozia, i va deservi
toate locuingele. agentii economici §i institutiile

Exlinderea proiectatad penlru alimenlarea cu gaze nalurale penlru localitatea Borzesti cuprinde:

I. Conducta de gaze naturale de presiune redusi care se va redimensiona de la Dn 63
mm PE i Dn 75 mm PE la Dn 90 mm PE 100 SDR 11, in lungime de 1489m;

2. Conducte de gaze naturule de presiune redusi din PEHD100, SDR11, SR ISO
4437 montatd ingropat, cu o lungime totald de 2474 m, care va cuprinde (oalid
trama stradala a localitati Borzesti, si va descrvi toate locuintele, agentii
cconomici §i institufiile

3. Reabilitare Stagic de reglare de sector existentd pe str Redului, Q= 4000 me/h.
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Rezultd conducte de distributie gaze naturale de presiune redusi propuse in
Slobozia si Borzesti, cu o lungime totald de L= 16263 m s5i conducta de gaz presiun
Onesti (pentry alimentare SRS Slobozia) cu o lungime de 2 m.

Lungimea tolald a conductelor de distributie gaze naturale de presiune redusi s
medic este de 16265 m.

Date referitoare la solutia proiectata
a). Functional si tehnologic

Racordarea localitatilor Slobozia si Borzesti la sistemul de dislributie gaze nalurale
existent, care, din punct de vedere functional si tehnologic, se prevede sa se faca, in
conformitate cu solutia din avizul tehnic emis de DELGAZ GRID, asa cum este aratat si in
partea desenatd anexatd prezentei documentalii, prin proiectarea unei conducte de
distributie gaze naturale de presiune medie (2...6 bar), avand Dn 110x10 mm, in
lungime de 2 m, si conducte de distributie gaze naturale de presiune redusa (0.05...2
bar), avand Dn250x22.6mm, 160x14.6mm, 110x10mm, 90x8.2mm si 63x5.8mm,
lungime totalda de 16263 m, care se va executa din polietilena PEHD100, SDR11
ISO4437. In Slobozia Noua de-a lungul strazilor sistematizate, conductele vor fi de
presiune redusa si vor fi executate din otel SR EN 13480-2 si vor fi montate aerian pe
stélpisori de sustinere din otel.

1. Conducte de distributie gaze nalurale

Caracteristicile conductelor de distributie gaze naturale de presiune medie si redusa sunt
evidentiate in tabelul de mai jos:

Conducte de gaze naturale | Cond.cte de gaze naturale din polictilend PEID 100,

din otel SR EN 13480-2 SDR (1
Diametre exterioare - STAS Diametre exierioare - STAS
[mm] [ mm ] Total
DN (mm) 114 | 168 | 60 250 | 160 | 110 | 90 | 63 km
Presiune redusa
Onesti-inlocuire 1.489 1.489
Borzesti 1.049 | 1425 | 2.474
Sloboz.Noua 2.248 1.346 | 0.435 | 0.036 | 4.065
Sloboz.Veche 0.084 | 0.026 0.280 | 1.266 | 0.760 | 0.926 | 4.929 | 8.235

Total | (km) 0.084 | 0.026 | 2248 |0.280|1.266 | 2.106 | 3.899 | 6.354 | 16.263
Presiune medie
Slobozia 2 2

Total Il (km) 2 2

Tolal general (km) | 0,084 | 0.026 | 2.212 | 0.280 | 1.266 | 2.108 | 3.899 | 6.354 | 16.265

2. Statie de reglare de sector (SRS) 1500 mc/h in Slobozia
Slatia de reglare gaze naturale Q=1500 mc/h, proiectatd pentru alimentarea cu gaze
naturale a localitatii Slobozia se va amplasa pe un teren al Primariei, si va face lrecerea de la
regimul de presiune medie la regimul de presiune redusa. Astfel se va avea in vedere montarea in
statia de reglare de sector a doua regulatoare cu actionare indirecta, avand Q = 1500,00 mc/h



Extindere refele de distribujie gaze naturale in localitalile Slobozia si Borzesli PT.NR. 922023

SC.CALORIASRL.
L LAURE
M)‘“@

Skr. Cosagilor, nr. 3.7, Spaliul comercia!l 2
400627 CLUJ-NAPOCA
emall office@caloia-proiectare ro

fiecare in conditii standard (1=15°C si p=1,01325); presiunea maxima amonte de
presiunea maxima aval de SRS: 1.0-1.8 bar. ’
Principalii parametrii functionali la care va putea functiona SRS vor fi urff&lorii

C

a. | fluidul de lucru gaze naturale SR 3317 - 2003
c. | presiunea de intrare: | - de lucru Pmax =6 bar; Pmin = 3.0 bar
e. | presiunea de iesire - de lucru Pmax =1.8 bar; Pmin = 1 Bé[\ )
f. | debitul de iesire - maxim 1500 mc/h &
- __minim 28 mc/h \\4
g. | temperatura de intrare | - minima -10°C
h. { temperalura de iesire | - minima +5°C
i. | presiune descarcare supapa de siguran{a
| - generald - pe intrega SRS 2,10 bar
| j. | diametru intrare in SRS ® 100 mm
| k. | diametru iesire din SRS 1 @ 250 mm B N

Statia de reglare de sector SRS 1500 mc/h are in componenta:

- filtru de gaz orizontal conic, Pmax 6 bar, fillrare 50 mm (sau similar), montat imediat la
intrarea in PR, amonte de reglare, avand rolul de a refine eventualele impuritati solide care
ar pulea exista in curentul de gaz, avand deci rolul de a proteja aparalele si echipamentele
situate aval de filtrare;

- Regulator de presiune cu actionare directa, Dn=50mm, Q=1500 mc/h, Pe=1.8bar, Pn16
(sau similar), care va regla gazul metan de la regimul de presiune medie la regimul de
presiune redusa, adica la presiunea de iesire de max.1.8 bar.

- clapeta de sens unic Dn 200, ce se va monta aval de reglare, avand rolul de a nu permite
curgerea bidireclionala a gazului

- un ocolitor general, avand « 100 mm penlru inlreaga SRS, care are rolul de a ocoli panoul
de reglare si de a fi utilizat cu acceptul prealabil scris al operalorului de distributie gaze
naturale DELGAZ GRID, atunci ¢and presiunea gazului din sistemul de distributie scade sub
parametrii stabiliti prin proiect si/sau de operatorul sistemului de distributie, inainte de
punerea in functiune a SRS, conform legislatiei in vigoare.

- una supapa de siguranta cu arc de lip RSDS - A Dn 25/32, Pn 16, SR 4046 (sau similar), cu
rolul de a preveni cresterea presiunii peste un anumil nivel in vederea prolejarii
echipamentelor. Astfel s-a prevazul o supapa de siguranid generala ce se va monta pe
iesirea din instalatia de reglare si va avea Pgec ansare = 2,1 bar.

- robineti cu bila de separatie: ® 50 mm, ® 80 mm & 100 mm si ¢ 200 mm monlati pe
panourile de fillrare-reglare, intrare, iesire si ocolitorul SRS.

b). Constructiv
Din punct de vedere constructiv conductele de distributie gaze naturale de presiune
redusa si presiune medie proiectate pentru alimentarea imobilelor din localitatile Slobozia
si Borzesti, municipiul Onesti, vor fi pozale in montaj subteran, la adancimea de 0.90 m
(adancime masurata intre cota terenului sistematizat si generaloarea supericard a
conductei de gaz). Conduclele de distributie gaze nalurale se vor poza pe domeniul public,
de-a lungul strazilor, asa cum reiese si din partea desenata a documentatiei tehnice.
Conduclele de distribulie gaze nalurale de presiune redusd proiectate se vor
realiza din tevi de polietilena de inaltd densilate, tip PEHD 100. SDR 11, SR ISO 4437 si
vor_avea o lungime totald de 16263 m si diametrele de 250x22.6mm. 160x14.6mm.
110x10mm, 90x8.2mm si 63x5.8mm .
Conducta de distributie gaze naturale de presiune medie proiectatd este
conducta de racord a statiei de reglare de sector, se va realiza din tevi de polietilena de
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redusa si vor fi execulate din otel SR EN 13480-2 si vor fi montate aerian pe Aiptss:
sus;mere din otel. In dreptul acceselor pe proprietati conductele din ofel se vor monta
subteran, si vor fi preizolare cu polietilena extrudata sau se vor izola cu banda de cauciuc
butilic.

Conduclele de distributie gaze nalurale de presiune redusa se vor poza pe

domeniul public, de-a lungul strazilor, asa cum reiese si din partea desenatd a
documentatiei tehnice.

Statia de reglare de sector (SRS) 1500 mc/h proiectat in Slobozia va avea urmatoarele
caracleristici dimensionale:
- inslalatia mecanica a SRS - L x| x h = 2464 x 1750 x 850 mm
- cofretul metalic al SRS -Lx1Ixh=2700 x 2000 x 1200 mm
- platforma belonatd a SRS -L x|  =3700 x 3000 mm
- imprejmuirea SRS -Lx!1  =5200 x 4000 mm

Constructia postului de reglare proiectat va fi supraterana, independentd, din metal.
Distantele de sigurania minime ale SRS fatd de cladiri si alte conslructii invecinale, indicate in
tabelul nr.2 din Normele lehnice - NTPEE, in funciie de capacitatea slatiei si de destma(aa
constructiilor invecinale sunl respeclale, asa dupa cum rezulla si din plansa de incadrare in zona si
planul de situatie cu amplasarea SRS din partea desenata a prezentului proiect. in jurul cladirii SRS

proiectat, in imediata apropiere nu vor fi amplasate alte constructii, acestea fiind situate la distanta
de 10,0 m.

Colretul SRS va fi execulal din maleriale incombustibile, adica din metal (tabla din otel de 3
mm, rigidizata cu nervuri).

Acoperisul va fi execulat tot pe solutia din metal (tablad din otel de 3 mm, rigidizata cu
nervuri).

La SRS va fi asigurata evacuarea scapérilor de gaze prin existenta unor orificii practicale in
peretii cofretului metalic, respectiv goluri cu grilaje metalice cu inaltimea de 10 cm, situale pe tot
perimelrul cofretului la partea de jos si partea de sus a peretilor. a cror suprafatd insumeaza 10 %
din suprafata incaperii in care va fi pozala instalatia mecanica. La SRS va fi asigurat iluminalul
natural, prin ferestre. Tamplaria (atat usile cat si ferestrele) va fi executatd din metal, elansata cu
banda de cauciuc pentru evitarea producerii scanleilor.

Pardoseala SRS 3.0x2.3 mp se va realiza dintr-un strat de belon de grosime egala cu 20
cm si va fi acoperita cu un strat de bitum filerizat, fara pietris sau criblura, in grosime de 15 - 25 mm,
care previne formarea scanleilor la caderea pieselor si sculelor melalice (se poate realiza si
acoperirea pardoselii, pe loata suprafala cu covor din PVC ).

Toate conductele care trec prin pereti SRS vor fi montate in tuburi de protectie, avand
diametrul interior cu 30 - 50 mm mai mare decat diametrul exterior al conductei ce strapunge
peretele.

Cofretul metalic al SRS va fi prolejat impotriva descarcarilor electrice prin paratrasnet si
prin legare la pamant, prevazandu-se in acest scop priza si centurd de impamantare (impedanta
sub 1 ohmi, priza de impamantare fiind comuna cu priza proiectata pentru instalatia de paratrasnet),
a se urmari si partea desenata a proiectului,

Se propune realizarea unei prize de pamant de fundatie care consta in partile melalice ale
constructiei si, suplimentar, pentru a asigura o buna continuilate, montarea unei platbande din otel
zincal de secfiune miniméa 100 mmp (recomandal Ol-Zn 40x4 mm) perimelral fundatiilor PR.
Continuitatea prizei se va realiza prin puncle de sudura intre platbanada si armaturile de fier ale
fundatiei. Dupa realizarea prizei de fundatie se verifica rezistenta de dispersie a acesteia, valoarea
admisa trebuind sa fie sub 1 Q. In caz ca valoarea rezistentei prizei de dispersie depaseste 1 Q se
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va imbunatad{i prin realizarea unei prize de pamant arlificiald racordatd la priza d
intermediul unui cutii cu piesd de separatie. Priza de pamant artificiala va contin
verticali din Ol.-Zn, de 3 m. Pentru masuratori specifice, beneficiarul se va adresa in
unui laborator de specialitate. La executarea instalagiei se vor respecta cu stricteje masurile prev
Normativ 17/201 1.

Elementele instalatiei de reglare se protejeaza impotriva coroziunii, in conformitate cu STAS
10702/1-83 si STAS 10166/1-77.

La exterior, pe fiecare perete al SRS si pe usa acestuia vor fi aplicate tablife avertizoare pe
care va fi inscris : PERICOL DE EXPLOZIE ! ; APROPIEREA CU FOC STRICT OPRITA !, si va fi
desenat indicatorul pentru pericol de explozie, prevazul de STAS 297, conform art. 123 din Nonnele
tehnice = NTPEE 2018.

Statia de reglare va fi imprejmuita cu gard din plasa de sarma pentru a se asigura protectia
SRS impotriva accesului persoanelor stréine.

1.1.9. MASURI DE EVITARE A PATRUNDERIl INFILTRATIILOR DE GAZE iN
CLADIRI SI DE EVACUARE A EVENTUALELOR INFILTRATII DE GAZE
DIN CLADIRI

Penlru evitarea patrunderii infiltratiilor de gaze naturale n cladiri, se vor respecla
prevederile  art.93 din Norme tehnice pentru proiectarea, execufarea §i exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE — 2018 cu modificar si completan
care precizeaza ca , la toate cladirile amplasate in localitdli in care exista retele de gaze
naturale, indiferent daca cladirile sunt sau nu alimentate cu gaze naturale, penltru evitarea
patrunderii in cladiri a eventualelor scapéri de gaze, se prevad masuri de etansare la
trecerile instalatiilor de orice utilitate (incalzire, ap3, canalizare, cabluri electrice, telefonice,
televiziune etc.), atat prin perelii subterani, cat si prin planseele subsolurilor cladirilor,
pentru evitarea patrunderii gazelor naturale la nivelurile superioare, in caz de infiltrare a
acestora in subsol. Este interzisa racordarea la sistemele de distributie a cladirilor care nu
au asigurate masurile de etansare precizate mai inainte. Astfel operatorul licentiat de
distributie va interzice racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale si respectiv
nu va pune in functiune conductele de distributie gaze naturale care alimenteaza cu gaze
naturale cladirile care nu au asigurate masurile de etansare prevazute mai sus.

Pentru evacuarea eventualelor infiltratii de gaze naturale, se va respecta art.141
din Norme tehnice pentru proiectarea, executarea $i exploatarea sistemelor de alimentare
cu gaze naturale, indicativ NTPEE — 2018 cu modificari si complelari care precizeaza ca in
toate cazurile, se asigura ventilarea naturald a subsolurilor cladirilor prin orificii de ventilare
efectuate pe conturul exterior al acestora, intre incaperile din subsol, precum si prin legarea
subsolului cladirilor la canale de ventilare naturald, special destinate acestui scop, in afara
ventilatiilor naturale prevazute pentru anexele apartamentelor sau clédirilor.

Pentru evacuarea infiltratiilor si scéparilor de gaze care se pot acumula in casa
scarilor cladirilor etajate, fara suprafete vitrate, se va respecta art.142 din Norme tehnice
pentru proiectarea, executarea §i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale,
indicativ NTPEE - 2018 cu modificari si compleldri care prevede realizarea la partea
superioara a acestora, in acoperisul cladirii, a unui orificiu cu diametrul de 150 -200 mm,
prevazut cu un tub racordat la un deflectar.

Cenform art.143 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea §i
exploalarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE — 2018 cu modificari
si completan este interzisa racordarea la sistemele de distributie a cladirilor care nu au
asigurate masurile de ventilare mai inainle precizate, prevazute fa art. 141 si 142.
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1.1.9. MASURI DE EVITARE A PATRUNDERI! INFILTRATIILOR D}@&WE
CLADIRI $I DE EVACUARE A EVENTUALELOR INFILTRATII DE

DIN CLADIRI

Pentru evitarea patrunderii infiltratilor de gaze nalturale in cladiri, se vor respecla
prevederile ari.93 din Norme tehnice pentru proieciarea, execularea si exploalarea sistemelor de
alimentare cu gaze nalurale, indicativ NTPEE -2018, cu modificani si complelar care precizeaza ca
..la toate cladirile amplasate in localitati in care exista reiele de gaze naturale, indiferent daca
cladirile sunt sau nu alimentate cu gaze naturale, pentru evitarea patrunderii in cladiri a eventualelor
scapari de gaze, se prevad masuri de etansere la trecerile instalatiilor de orice utilitate (incalzire,
apa, canalizare, cabluri electrice, telefonice, televiziune etc.), atat prin peretii subterani, cat si prin
planseele subsolurilor cladirilor, pentru evitarea patrunderii gazelor naturale la nivelurile superioare,
in caz de infiltrare a acestora in subsol. Este interzisd racordarea la sistemele de distributie a
cladirilor care nu au asigurate masurile de etansare precizate mai inainte. Astfel operatorul licentiat
de distributie va interzice racordarea la sistemul de distributie a gazelor nalurale si respectiv nu va
pune in funcliune conductele de distributie gaze naturale care alimenteazd cu gaze naturale
cladirile care nu au asigurate masurile de etansare prevazute mai sus.

Pentru evacuarea eventualelor infiltralii de gaze naturale, se va respecta art.141 din
Norme lehnice pentru proieclarea, executarea gsi exploalarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale, indicativ NTPEE -2018, cu modificarn si completan care precizeaza ca in toate cazurile, se
asigura venlilarea naturald a subsolurilor cladirilor prin orificii de ventilare efectuate pe conturul
exterior al acestora, intre inc&perile din subsol, precum si prin legarea subsolului clddirilor la canale
de ventilare naturald, special destinate acestui scop, in afara ventilafiilor naturale prevazute pentru
anexele apartamentelor sau cladirilor.

Pentru evacuarea infiltratiilor si sc3parilor de gaze care se pot acumula in casa scarilor
cladirilor elajale, fara suprafele vilrale, se va respecta art.142 din Norme tehnice peniru proieclarea,
execularea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE -2018, cu
modificari si completari care prevede realizarea la partea superioara a acestora, in acoperigul
cladirii, a unui orificiu cu diametrul de 150 -200 mm, prevazut cu un tub racordat |a un deflectar.
Pentru depistarea scaparilor de gaze nalurale in casa scarilor cladirilor etajate, care sunt prevazute
cu usi de acces/ferestre din tamplarie tip Thermopan sau care sunt fara ferestre i nu sunt
prevazute cu deflector, conform prevederilor art. 142, se monteaza detectoare aulomate de gaze
naturale.

Conform art.143 din Normele tehnice pentru proieclarea, executarea si exploalarea
sistemelor de alimentare cu gaze nalurale, indicativ NTPEE -2018, cu modifican si complelan este
interzisa racordarea la sistemele de distributie a cladirilor care nu au asigurate masurile de ventilare
mai inainte precizate, prevazute la art. 141 §i 142.

1.1.10. CONDITII DE EXECUTARE A LUCRARILOR DE GAZE NATURALE
DESCRIEREA SOLUTIILOR TEHNICE S| TEHNOLOGICE, A
PROCEDURILOR SPECIFICE DE EXECUTIE, A CARACTERISTICILOR
MATERIALELOR CE SE VOR UTILIZA LA EXECUTAREA LUCRARILOR

Trasee si conditii tehnice de amplasare a conductelor de distributie gaze
naturale proiectate

La alegerea traseelor pe care se vor amplasa conductele de distributie gaze naturale
proiectate in prezenta documentatie tehnica, s-au respectat prevederile Normelor tehnice
pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale,
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stabilirea traseelor refelelor de distributie si instalafiilor de utilizare se ac
respectarii conditiilor de siguran{a”.

Traseul conductei de distributie gaze naturale de presiune redusa proiectar:
stabilit sa fie rectiliniv in conformitate cu art.59 din Normele tehnice pentru proiectarea,
executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE —
2018, cu modifican si completdn, si s-a ales in conformitate cu art.60-67 din Normele
tehnice pentru proiectarea, executarea §i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale, indicativ NTPEE -2018, cu modificdri si completdri ca find unul mai putin
aglomerat cu insta'atii subterane, asa dupa cum se poate vedea si din par‘ea desenata a
proiectului.

Conductele de distributie gaze naturale de presiune redusé proieclate care se vor
realiza din fevi de polietilend (PE) de inaltd densitate, tip PEHD 100, SDR 11, SR ISO
4437, se vor monta subteran, conform art.60 din Normmele tehnice pentru proiectarea,
execularea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE —
2018, cu modifican si completari in conditiile art.75 din Normele tehnice pentru proiectarea,
executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE —
2018, cu modificdn si completar, ingropald direct in pamant, la adancimea minima de
montaj prevazuta de norme si anume 0,80 m, adancime méasuratd de la generatoarea
superioara a tubului de protectie pana la cota terenului amenajat (sistematizat). In cazul in
care la execulie, din diverse motive nu se poale respecta aceastd adancime minima de
montare a conductei, este necesar sa se ia masuri de protejare a acesteia care sa evite
deteriorarea conductei proiectate, cu avizul prealabil scris al proiectantului si dupa
oblinerea acordului scris al operatorului licentiat de distributie.

Se interzice montarea conductelor de distributie gaze naturale realizate din tevi de
polietilena, in zone in care temperatura degajatd depaseste temperatura pentru care
producatorul tevii din polietilena garanteaza functionarea in conditii de securitate (art.76). In
astfel de cazuri se procedeaza la intercalarea unui tronson din otel.

De asemenea se va evita montarea fevilor din PE in vecinatatea unor conducte care
transporta uleiuri minerale, benzine sau alte materiale inflamabile. Daca nu se pot elimina
vecinatatile cu conducte care transporta uleiuri minerale, benzine sau alte materiale
inflamabile, distanfa minima admisd pe orizontald intre perelii exteriori ai celor doua
conducte este de 0,80 m. In acest sens executantul, in cazul in care constata in momentul
efectuarii lucrarilor de sapatura ca solul in care urmeaza s fie pozatd conducta din
polietilena prezintd una din caracteristicile de mai sus, ori constatd sau are informatii ca
gazul melan ce urmeaza sa fie vehiculat prin conducte prezintd condens, are obligatia de a
intrerupe continuarea lucrarilor i de a anunfa imediat proiectantul, beneficiarul si operatorul
de sistem pentru luarea masurilor care se cuvin.

Distanta minima intre conducta de gaze naturale proiectata din tevi de polietilena care
se va monta subteran si alte instalatii, retele edilitare, construclii sau obstacole subterane,
potrivit tabelului nr.1 de la art.30 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea §i
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE -2018, cu
modificari si complelari, ce trebuie respectata de executant, va fi:
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Distanta minima d &
gaze t!.iin PE w?/
INSTALATIA, CONSTRUCTIA SAU OBSTACOLUL (m)
presiune presiune
redusa- PR medie- PM

1. Cladiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile 1,0 2,0
de a fi construite
2. Cladiri fara subsol 05 1,0 j
3. Canale pentru retele termice, canale pentru instalatii 0,5 1,0
telefonice, televiziune, etc.
4. Conducte de canalizare s R [ . i [ -
5. Conducte de ap3, cabluri de for{a, cabluri telefonice 0,5 0,5
montate direct in sol, cabluri TV, sau caminele acestor instalatii
6. Camine pentru retele termice, telefonice si canalizare, statii 0,5 1,0
sau camine subterane
7. Linii de tramvai pana la sina cea mai apropiatd 0,5 0,5
8. Copaci 0,5 0.5
9. Stalpi 0,5 0,5
10. Linii de cale ferata exclusiv cele din staii, triaje si incinte
industriale 1,5 1,5

- in rambleu 3,0 3,0

- in debleu, |a nivelul terenului

Se mai face precizarea ca distantele de mai sus se masoara in proieclie orizontala
intre limitele exterioare ale conductelor sau constructjilor.

Canform art. 35 din Normele lehnice pentru proieclarea, execularea §i exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE —2018, cu modifican si
completan, cand respectarea distantelor indicate in tabelul nr.1, de mai sus, nu este
posibild, acestea pot fi reduse cu maxim 20%, pentru pozitiile 1-8, cu conditia lurii
urmatoarelor masuri de proteciie corespunzatoare pe poriiunea in cauza: montarea {evii in
tub de protectie; rasuflatori sau camine de evacuare in atmosfera a eventualelor scapari de
gaze; executarea de drenaje.

Este interzisa:montarea conductelor de distributie a gazelor naturale, a racordurilor
din polietilena in soluri saturate cu produse petroliere sau solventi agresivi pentru acestea,
precum si vehicularea prin conductele de distributie si prin racordurile din polietilena a
gazelor naturale care contin faza lichida rezultatd din condensarea hidrocarburilor grele
(art. 67(2)).

Se atrage atentia executantului asupra respectarii art.67 din Normele tehnice pentru
proieclarea, executarea si exploalarea sistemelor de alimentare cu gaze nalurale, indicativ
NTPEE -2018, cu modificari si complelari, prin care se inlerzice cu desavarsire montarea
conductei de distributie gaze naturale, indiferent de modul de pozare:

1°- in terenuri susceptibile la tasari, alunecari, erodari sau supuse unor actiuni
dinamice, etc;

2°- sub constructii de orice categorie;

3°-in tunele si galerii;

4°- in canale de orice categorie avand comunicatie directa cu cladiri,

5°- la nivel infzrior fundatiei cladirilor invecinate, la distanie de pana 2,0 m;

6°- sub linii de tramvai sau cale ferata, paralele cu acestea, la o distantd, masurata
in proiectie orizontala, mai mica decat cea prevazuta in tabelul nr.1 de mai sus;

Se anexeazd avize de la toli detindlorii de utilitéli subterane si supraterane din
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La inceperea lucrarilor se va proceda la operalia de predare a amplasame
care urmeaza sa se monteze conducta de distributie gaze naturale de presiune redus
proiectata care face obiectul prezentului proiect, operatie care se va incheia cu intocmirea
unui proces-verbal de predare a amplasamentului care va fi semnat de catre tofi
participantii la aceasta operatie: investitor, operatorul licentiat de distributie gaze naturale,
proiectant, beneficiar, dirigintele de santier, executantul lucrarii si delegatii intreprinderilor
detinatoare de utilitti din zona. Cu aceasta ocazie, detinatorii de utilitati subterane vor face
cunoscut executantului iraseele exacte ale acestora. Traseele utilitatilor vor fi marcate pe
teren in mod distinct (prin tarusi-martor) si vor fi predate de proprietarii lor, executantului
lucrarii, operatie ce se consemneaza in scris sub semnatura.

In cazul in care traseele utilitatilor din avizele primite sunt informative, inainte de
inceperea lucrarilor de sapaturd se vor executa sondaje pentru depistarea exactd a
eventualelor cablurilor electrice, telefonice, a conductei de apa, canal, termoficare, elc.
pentru evitarea deteriorarii acestora sau producerii de accidente.

Daca pe parcursul executarii lucrarilor se vor intalni cabluri electrice sau telefonice
in canalizari sau ingropate direct in pAmant, sau cabluri a caror provenientad nu este initial
cunoscutd, se va opri imediat lucrul, se va anunfa de urgentd conducatorul locuiui de
munca, investitorul, proiectantul si tofi detinatorii de utilitdti subterane pentru acordarea
asistentei tehnice si luarea masurilor care se impun intr-o astfel de situatie speciala, in
vederea reludrii lucrarilor (vezi si alte indicatii din figa tehnologica de sapaturi).

Amplasamentul pe care urmeazd sa fie executatd conductele de distributie gaze
naturale proiectate in montaj subteran, este liber de orice sarcina si respecta prevederile
art. 67 mai sus amintit, in sensul c& acest amplasament: nu este prevazut in terenuri
susceptibile la tasan, alunecari, erodari, etc; nu este prevazut sub constructii de orice
categarie; nu traverseaza tunele si galerii; nu traverseaza si nu este prevazut in canale de
orice categorie avand comunicatie directd cu cladiri; nu este prevazut la un nivel inferior
celui al bazei fundatiilor cladirilor invecinate, la distante sub 2,0 m de acestea; nu este
prevazut sub linii de tramvai sau de cale ferata, paralel cu acestea la o distan{d mai mica
decat cea prevazutd in tabelul de mai sus; de asemenea conducta de distribufie gaze
naturale de presiune redusa proiectatd in montaj subteran in prezentul proiect nu va
traversa canale, cdmine sau alte instalatii si constructii subterane ale altor utilitati, conform
art.83 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE ~2018, cu modificari si completari.

De asemenea in proiect s-a respectat condilia din art.36 din Normele tehnice pentru
proieclarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze nalurale, indicativ
NTPEE -2018, cu modificari si complelari, care interzice montarea a doua conducte
subterane de gaze naturale pe trasee paralele la o distan{d, masuratd in proiectie
orizontald intre generatoarele exterioare ale conductelor, mai micd de 0,50 m. Se
recomanda ca distanta intre conducte sa fie mai mare decat 1,5 x (D1+D2), unde D: si D2
reprezinta diametrele exterioare ale canductelor respective. in astfel de cazuri conducta de
gaze naturale de presiune mai mica se pozeaza spre cladiri.

Trecerea de la un tronson de conducta din polietilena la unul de conducta din ofel se
va realiza printr-o piesa de trecere polietilena-metal (fiting de tranzitie PE-OL). Aceste piese
de trecere trebuie sa fie fabricate industrial, numai de agenti economici care au sistemul
calitatii certificat in conformitate cu prevederile familiei de standarde ISO 90C0 si sa fie
atestate/agrementate tehnic de organele abilitate, conform legislaliei in vigoare.

Prezenta conduclei de distribulie gaze naturale de presiune redusad proiectata in
montaj subteran, se va marca de catre executant prin inscriplii pe placuie amplasate pe
18




Extindere relele de distnbupie gaze naturale in localitatile Sloboz 2 51 Borzest '-Q‘JI 4 5
SC CALORIASRL

Su Cosasior ar 37 Spajml comerc 2l 2

400627 CLUS-NAPOCA

emal g:romgﬂ-\iﬂ-\n’h: et}

constructii, pe stalpi sau pe alte repere fixe din vecinatate. Distanta p)é&z@l% <‘\<<,°
inscriptionate nu va fi mai mare de 30 de metri (art.70 din Nomele te ﬁcﬁeatm“?go
proiectarea, executarea §i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturaleys 11
NTPEE -2018, cu modificari si complelari). Pe aceste placute vor fi specificate urmatoaréle
caracteristici (art.72 din Normele tehnice pentru proiectarea, execularea §i exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE -2018, cu modifican si
completdn): regimul de presiune; materialul tubular (polietilend); distanta masurata pe
orizontala intre axul conductei proiectate si placuta; adancimea de pozare a conducstei (h).
Exemplu: GNPR-PE, L=24m, h=09m.

Rasuflatori, tuburi de protectie, ecrane de etansare

in conformitate cu art.88 (2) din Normele tehnice peniru proiectarea, executarea i
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE —2018, cu
modificari si completari, in prezentul proiect s-au prevazut rasufldtori pe conducta de
polietilena pozata subteran, iar executantul are obligatia de a monta rasuflatori: 1a imbinari;
la capetele tuburilor de protectie; la iesirea din pamant a2 conductei; la schimbarile de
directie ale conductei. Canfectionarea tijelor rasuflatorilor se face din teava din otel cu
diametrul de Dn 50 mm sau din alte materiale cu rezisten{a mecanica similara sau
superioara. Pentru evitarea degradarii conductelor din polietilena sau a izolatiei anticorosive
a conductelor din otel de catre dispozitivul de curatare a rasuflatorilor, rasufldlorile la care
se monteaza cutie si capac din fonta au calota prevazuta cu opritor. Calota rasuflatorii de
perete se confeclioneaza din cuzinet de conductd cu diametrul mai mare sau egal cu
diametrul conductei peste care se pozitioneazad." (art.227 din Normele lehnice pentru
proiectarea, execularea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ
NTPEE —2018, cu modificari si completan). In zona verde se vor monta rasuflatori pentru
spatii verzi, cu indltimea de 0,30 m deasupra solului si tija curbata spre sol. Rasuflatorile de
carosabil vor fi prevazute cu capace din fonta standardizate, care vor avea inscripfia — GN.
Rasuflatorile de carosabil, cu capac, vor avea la partea inferioara calota prevazuta in mod
obligatoriu cu opritor, pentru evitarea degradarii conductei cu dispozitivul de curatare a
rasuflatorilor (detaliul nr. D 1).

Distanta intre generatoarea supericara a conductei pe care se monteaza
rasuflatoarea si fata inferioard a calotei rasuflatorii este de 150 mm (art.90 din Normele
tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale, indicativ NTPEE -2018, cu modifican si completan).

S-a prevazut montarea conductei subterane din PE in tub de protectie din polietilena
sau otel avand caracteristicile si locul indicat in planul lucrarilor proiectate din partea
desenata a prezentei documentatii, amplasat la intersectia cu cabluri electrice. Diametrul
interior al tubului de protectie s-a ales astfel ca sa satisfaca conditia: di tub = de cond + 100
mm, conform art.92 (1) a) ii) din Normele tehnice NTPEE 2018 cu madificari si completan.

S-a mai prevdzut montarea conductei proiectate subteran in tub de protectie din otel
preizolat cu polietilend extrudata — utilizat la protectia mecanica a conductelor proiectate in
cazul subtraversarii drumurilor. Diametrul interior al tubului de protectie s-a ales astfel ca sa
satisfaca conditia: di tub = de cond + 100 mm, conform art.92 (1) a) ii) din Normele tehnice
NTPEE 2018. Tubul de proteclie are rolul de a proleja conducta proiectatd ‘mpotriva
solicitarilor mecanice (induse de circulatia auto) Avand in vedere utilizarea tubului de
proteclie din ofel pozat subteran, {eava de olel se va proteja contra coroziunii printr-0
izolatie anticoroziva de baza. in acest sens, in proiect, pentru {eava exterioara a tubului de
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protectie care se realizeaza din ofel, s-a prevazut tipul de {eava: teava de
10208/1-1999 preizolata cu polietilena extrudata, conform standardelor DIN EN 1
30670, DIN 30672, DIN 30673, clasa de rezistenta ,C". X

Tuburile de protectie se var realiza din materiale noi, iar grosimile perefilor tevilor car
protejeazd conducta proiectatd sunt precizate de catre proiectant in partea desenald a
proiectului. Tuburile de protectie trebuie sa depaseasca in ambele parii, limitele instalatiei
sau constructiei traversate cu cel putin 0,50 m (art.91). Tuburile de protectie se vor realiza
la capete, la partea superioara cu orificii i cu rasuflator, iar capetele se vor etansa pe
teava din PE. Tuburile de protectie vor avea dimensiunile precizate in planul de executie si
se vor executa conform detal.i din partea desenata a proiectului.

Conform art. 93 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea
sislemelor de alimentare cu gaze nalurale, indicaliv NTPEE -2018, cu modificari si
completari, la toate cladirile amplasate in localitati in care exista retele de gaze naturale,
indiferent daca cladirile sunt sau nu alimentate cu gaze naturale, pentru evitarea patrunderii
in cladiri a eventualelor scapari de gaze, se prevad masuri de etansare (ecrane de
etansare conform detalii tip) la trecerile instalatilor de orice utilitate (incalzire, apa,
canalizare, termice, cabluri electrice, telefonice, televiziune, fibra optica, etc.) prin peretii
subterani si prin plangeele subsolurilor cladirilor. Este interzisa racordarea la sistemul de
distributie a cladirilor care nu au asigurate masurile de etansare prevazute mai sus.

Intersectii ale traseului conductei de distribufie gaze naturale proiectate
subteran cu alte instalatii si constructii

Intersectia traseului conductei de distributie gaze naturale proieclate subteran cu
traseele altor instalatii si utilitati subterane se face cu avizul unitafilor definatoare si se va
realiza conform art. 82 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea $i exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE -2018, cu modificari si
completan: perpendicular pe axul instalatiei sau lucrarii traversate; la cel putin 200 mm
deasupra celorlalte instalatii (distantd masuratd in plan vertical de la generatoarea
infericara a conductei de gaz proiectale, panad la partea superioard a instalafiei
supratraversate).

In mod exceptional se admit: traversari sub un alt unghi dar nu mai mic de 60 grade;
traversari in tuburi de protectie in cazul in care nu se poate respecta conditia distantei de
minim 200 mm deasupra celorlalte instalatii.

in proiect nu s-a prevazut trecerea conductei de distributie gaze naturale proiectate
prin cdmine, canale i constructii subterane ale altor utilitali, lucru interzis cu desavérsire de
art.83 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE —2018, cu modificari si completari.

Materiale, echipamente, aparate, produse si procedee utilizate la realizarea
conductei de distributie, brangsamentelor si posturilor de reglare masurare de gaze
naturale de presiune redusa proiectate

Materialele, echipamentele, aparatele, produsele si procedeele ce se vor utiliza la
realizarea conductei de distributie, si statia de reglare gaze naturale de presiune redusa,
praiectate, trebuie sa indeplineasca una din conditiile:

- poartd marcajul european de conformitate CE;
- sunt agrementate/certificate tehnic de catre un organism abilitat.

La executarea conductei de distributie, bransamentelor si posturilor de regiar2 gaze

naturale de presiune redusd, proiectate, se vor folosi numai materiale verificate, in ce

2
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La executarea conductelor de distribulie proiectate, se vor folosi numai materate;
echipamente, aparate si produse care nu prezinta defecte vizibile.

Tevi

Tevile din polietilena, utilizate la realizarea conductei si bransamentelor de distributie
gaze naturale de presiune redusa, proiectate subteran, vor avea certificate de calitate date
de producator.

Pentru conductele de distributie gaze naturale proiectate din polietilena ce se vor
poza subteran, se vor utiliza numai tevi noi de polietilena (PE) de inalta densitate PEHD de
tipul PE 100, SR-ISO 4437, realizata din malerie prima noua (fara reciclare), cu o valoare a
raportului dimensional standard egald cu 11 (SDR 11), agrementate in Romania conform
legilor in vigoare, Tevile din polietilena pevazute in documentatie vor avea culoarea neagra
cu dungi longitudinale galbene sau vor avea culoarea complet galbena (art.177 din
Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu
gaze naturale, indicativ NTPEE —2018, cu modifican si completar).

Tevile care se vor folosi la realizarea conductelor de distributie gaze naturale,
proiectate subteran, vor avea grosimea minim3 a peretelui tevilor.

Grosimea minima a peretelui tevilor cuprinde si abaterea negativa prevazuta in
standardele de {evi.

Se interzice utilizarea tevilor din otel sudate longitudinal, realizate conform
standardului 7656, in montaj ingropat.

Tevile ce urmeaza a se suda vor fi verificate si in ce priveste caracteristicile de
sudabilitate.

Nu se va utiliza material tubular care prezinta defecte.

In prezenta documentatie tehnicd nu s-a prevazut reutilizarea tevilor, lucru interzis
de art.174 alin. (3) din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea §i exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE -2018, cu modificari si
completan.

Utilizarea altor categorii de tevi se admite numai cu aprobarea prealabild, scrisa, a
proiectantului.

Fitinguri

A. Fitinguri din polietilena

in prezentul proiect s-au utilizat la realizarea conductelor din polietilena proieclate,
imbindrile cu fitinguri precizate la art. 240 din Normele tehnice pentru proiectarea,
executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE —
2018, cu modificari si completari, se vor realiza prin procedeu! de sudurd prin
electrofuziune. Astfel s-au prevazut: mufe, teuri, reductii, coturi, dopuri de capat (capace).
pentru diametrele de 250mm, 160 mm, 110 mm, 90 mm, 63 mm, PEHD 100, SDR11.
Cuplarea sistemului de distributie proiectat la sistemul de distributie se va realiza la
conducta de presiune redusa care alimenteaza orasul Stei, conducta existenta in Hotarel.
Cuplarea in sistemul de distribufie gaze nalurale existent se va realiza de catre operator. la
solicitarea executantului, numai dupa ce tronsonul de conducta proieclat a trecut probele
de rezistenld si etanseitate la presiune si s-au intocmit documentele de carte tehnica
impuse de NTPEE-2018. '
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Se vor folosi si imbinarile cu fitinguri de tranzitie PE-metal la iesirea
aerian, la supratraversarea cursurilor de apa. Fitingurile din polietilena mai sus
asamblate prin electrofuziune, vor fi numai din polietilend de inaltd densitate, PE
avand in vedere utilizarea evilor din PEHD 100 (fitingurile din PE 100 se folosesc numal
tevi de tipul PE 100).

Elementele imbinarii (fitingurile, etc.) vor fi atestate/agrementate tehnic.

Toate piesele de legaturé montate in instalatie se vor incerca inainte de montare, la
o presiune egala cu de 1,5 ori presiunea de regim, conform standard 2250.

_ Armaturi de inchidere ;i securitate

In prezentul proiect s-au prevazut un robinete automate de inchidere si securitate, ce
oferd si posibilitatea de actionare de la dislanla, amplasale inainte de supratraversarea
cursurilor de apa si inainte de subtraversarea drumurilor judetene. Acestea se monteaza in
camine de vizitare (puncte de control), acfionarea lor urmand sa se facad fie manual fie
automat de la distanta.

De asemenea s-a prevazut montarea de robineti de sectionare cu sferd, in pozitie
verticala, la capéatul fiecarui (reiser) racord, la iesirea din pamant, inainte de intrarea in
postul de reglare ce deserveste fiecare imobil.

Toate armaturile montate in instalatie se vor incerca inainte de montare, la o
presiune egala cu de 1,5 ori presiunea de regim, conform standard SR 2250.

Materiale de protectie anticoroziva
Protectia anticoroziva a portiunilor de conducta din ofel ce se va poza subteran
(cazul tuburilor de protectie), se va realiza prin izolaiie de baza din polietilena si cauciuc
butilic aplicate in sistem ,la rece”, cu o singura banda, conform standardelor DIN EN 12068,
DIN 30670, DIN 30672, DIN 30673, clasa de rezistenta ,C" (a se urmari si Caietul de sarcini
pentru izolarea conductelor subterane din otel).
Protectia anticoroziva a tevilor din otel pozate aerian se va realiza prin grunduire §i
vopsire, iar vopsirea se va face cu vopsea galben inchis, conform standard SR 8589.

Alte materiale
Pentru realizarea conductei de distributie gaze naturale de presiune redusa,
proiectatd, se pot folosi si alte materiale decat cele precizate in prezentul proiect, cu
condilia ca acestea precum $i procedeele de imbinare sa fie atestate/agrementate tehnic
conform prevederilor legislatiei in vigoare si cu avizul prealabil, scris al proiectantului si al
operatorului licentiat de disiributie.

Manipularea, transportul, depozitarea si conservarea produselor

Executantul va asigura manipularea, transportul, depozitarea §i conservarea
produselor astfel incat sa nu se producd deteriorari ale acestora, in conformitate cu
instructiunile impuse de producator, asa cum precizeaza art.192 din Normele tehnice
pentru proiectarea, executarea §i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale,
indicativ NTPEE —-2018, cu modifican si complelari.

Manipularea, transportul si depozitarea fevilor si fitingurilor din PE se va face
conform instructiunilor impuse de producator si trebuie efectuala astfef incat sa evite
acliunea directa a radialiilor solare asupra acestora.

in timpu! executarii lucra-ilor se iau masuri pentru evitarea deteriorarii instalatiilor si
constructiilor subterane sau supraterane adiacente, apartinand OSD sau altor detinatori.

Conductele si fitingurile din PE se vor depozita in magazii inchise, uscate, bine
aerisite, sau in locuri acoperite si ferite de actiunea directa a radiatiilor solare si a
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intemperiilor, la cel putin 2,0 m distan{a de orice sursa de caldura (art.193 di
tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare
naturale, indicaliv NTPEE -2018, cu modificari si completari).

Manipularea si transportul conductei de distributie gaze naturale din polietilena, a
fitingurilor si tuturor celorlalte materiale si echipamente din polietilena se va face cu grija,
pentru a le feri de lovituri sau de zgarieturi.

La incarcare, descarcare si diverse alte manipuladri in depozite sau pe santiere,
conductele din polietilena si fitingurile din PE nu vor fi aruncate, iar deasupra lor nu vor fi
depozitate alte materiale.

Conductele din polietilena ce se vor achizitiona in tronsoane drepte se vor aseza
pentru transport numai orizontal, pe suprafete drepte si netede, sprijinite continuu pe toata
lungimea lor, in stive care sa nu depaseasca 1,5 m in inallime. Conductele livrate in colaci
se vor aseza pentru transport de preferinta pe orizontald. Conductele se vor sprijini lateral,
pentru a nu se rasturna unele peste altele in timpul transportului. Nu se vor efectua
transporturi cu alte materiale asezate deasupra si fitingurilor din PE.

Transportul conductei si fitingurilor din PE in timpul verii trebuie astfel efectuat incat sa
se evite acliunea directa a radiatiilor solare asupra acestora.

Pentru depozitare, conductele livrate in tronsoane drepte se vor aranja in rastele
orizontale pe sortimente si dimensiuni, stivuindu-se pe inaltimi de maximum 1,5 m. Ele se
vor sprijini continuu pe toata lungimea, pe suprafete drepte si netede. Conductele livrate in
colaci se vor depozita in rastele orizontale pe sortimente si dimensiuni, stivuindu-se pe
inaltimi de maximum 2 m. La baza inferioara se va utiliza o platforma de lemn (paleta)
pentru asigurarea uniformizarii asezarii colacului. Este obligatorie verificarea existentei
capacelor de protectie ale tevilor la depozitare. Tevile livrate in colaci si pe mosoare vor fi
presurizate.

Fitingurile se vor aranja in rafturi, de asemenea, pe sortimente si dimensiuni.
Dispozitivele de sudura si accesoriile necesare pentru montarea tevilor pe santier se vor
depozita in rafturi pe sortimente si dimensiuni.

Executarea sanfurilor pentru conductele de gaze naturale de presiune
redusa si de presiune medie, proiectate subteran

Conductele de distributie gaze naturale de presiune redusa si de presiune medie,
proiectate din polietilena, prevazute sa se realizeze subteran, se vor poza in sant. Lucrarile
de sapaturi se vor executa insistand asupra urmatoarelor:

« adancimea minima a sanului pentru montajul de gaze naturale, impusa de art.194
alin.(1) din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploalarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE —-2018, cu modificari si
completani, masurata de la nivelul terenului pana la generatoarea superioara a
conductei este de 0,90 m.

o |3timea minim@ a santului (Is) va fi de: |s = 0,40; respectand astfe! conditia din
an.194 alin.(2) a Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea §i exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE ~2018, cu modificari si
completan: pentru Da 2 100 mm; facem observalia ca daca la executarea lucrarilor
se intalnesc terenuri nisipoase, de umplutura etc., Iatimea ganfului se stabilegte de
la caz la caz, de asemenea si consolidarea peretilor sanfului se va face in funcfie
de natura terenului §i adancimea de pozare, cu consultarea si avizul prealabil al
proiectantului;

o latimea de desfacere a pavajelor pe fiecare laturd a santului (Id), este, conform
art.195 din Normele lehnice penitru proiectarea, executarea $i exploalarea
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sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE -2018, cu /Pfﬁqa';‘l ‘RN p@o
completan, in funclie de natura acestora: pentru pavaje din piatra cubica, b
calupuri, ls=15 cm, pentru pavaje din asfalt pe pat de beton, l¢=5 cm;

e saparea sanfului se face cu putin timp inainte de montarea conductei proiectate

(art.196 alin. (1));

« fundul sanfului se executa fard denivelari, se curdta de pietre, iar perefii trebuie sa
fie fara asperitati pentru a nu deteriora conducta la coborarea (lansarea) acesteia
in sant (art.196 alin. (2)),

« fundul santului se acopera cu un strat de 10..15 cm grosime de nisip de granulatie
0,3...0,8 mm pentru agezarea corespunzatoare a conductei (art.196 alin. (3));

e conform art.197 alin. (1) din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea $i
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze nalurale, indicativ NTPEE —2018, cu
modificari si completari, pozarea conductei se va realiza numai dupd racirea
corespunzatoare a imbinarilor sudate

= conform art.197 alin. (2) si (3) din Normele tehnice penlru proiectarea, executarea gi
exploatarea sistemmelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE -2018, cu
modificdn si completari, conductele din polietilena se aseaza gerpuit in gant si se
acopera cu un strat de nisip de minimum 10 cm. Dupa stratul de nisip, acoperirea
conductei din PE se va efectua in straturi subtiri, cu pamant maruniit, prin
compactare dupa fiecare strat.

o conform art.199 acoperirea conductei din PE (pentru primii 50 cm deasupra
conductei) se efectueaza intr-o perioada mai racoroasa a zilei, pe zone de 20...30
m, avansand intr-o singura directie, pe cat posibil in urcare.

« conform art.198 alin. (3), folosirea dispozitivelor mecanice de compactare este
admisad numai dupa realizarea stratului minim de proteciie a conductei, care se
stabileste functie de adancimea de actionare a utilajului la gradul de compactare
maxima. Compactarea in spatiile de langa conducta se va face astfel incat acestea
sa nu se deterioreze.

o conform art.201 alin. (1) din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea §i
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE -2018, cu
modificari si completan, in dreptul rasuflatorilor, peste conducta din polietilena
proiectatd care a fost acoperitd pe toatd lungimea cu un strat de nisip gros de
10...15 cm, se adauga un strat de piatra marunta, gros de 15 cm, peste care se
aseaza calota rasuflatorii;

« conform art. 201 alin. (2) din Normele tehnice pentru proiectarea, execularea i
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE -2018, cu
modificari si completar, in dreptul rasuflatorilor, pentru conducta de otel (in drepltul
imbinarilor conductei proiectate din polietilend cu conducta existenta din otel),
conducta se inconjoara pe o lungime de 50 cm cu un strat de nisip gros de 5 ...10
cm, peste care se adauga un strat de piatra de rau cu granulatia de 5 ... 8 mm, gros
de 15 cm, peste care se aseaza calota rasuflatorii;

e intre rasuflatori (pozitia lor viitoare) la juméatatea distantei se vor monta dopuri de
argila (care vor intrerupe patul de nisip) cu scop de drenaj a eventuzalelor scapari de
gaz;

o refacerea pavajelor se va realiza la starea inifiala numai dupa ce s-a obfinut
asigurarea ca umplerile cu pamant au fost bine facute i compactate, iar pamantul
nu se va mai tasa.



J /S
<
Extincere relele de distnbutle gaze raturale in localitilile Slobozia §i Borzesti 4‘@ ) g
SC CALORILSRL.
Str Cosagilor, nr 3-7, Spativl comescial 2
400527 CLUJ-NAPOCA
email pRgefa'ona poectare m

Montarea conductei de gaze naturale de presiune redusa s
medie, proiectata subteran

in vederea executarii conductelor de gaze naturale de presiune redusa si de p
medie, proiectate din polietilena, prevazutd sa se realizeze subteran, executantul are
obligatia, conform art.202 alin. (1) din Normele tehnice pentru proiectarea, execularea si
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze nalurale, indicativ NTPEE -2018, cu
modificari si completari, sa pregateasca tevile dupa cum urmeaza:

a) tevile se curaia la interior si exterior;
b) capetele levilor se protejeaza cu capace impotriva patrunderii de corpuri
straine.

Conform art.202 alin. (2) din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea i
exploatarea sislemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE -2018, cu
modifican si completan, executantul are obligatia respectarii conditiilor mai sus descrise la
punctele a) si b) pe toald durata montajului.

Conducta proiectata din polietilena se va monta serpuit, pe orizontala in gant.

Conductele sau fitingurile din polietilena, conform art.225 din Normele tehnice pentru
proiecltarea, execularea i exploatarea sistemelor de alimenlare cu gaze naturale, indicativ
NTPEE -2018, cu modifican si completari, nu se vor deforma la cald in vederea montarii.

Mantarea levilor conductelor de distributie gaze naturale, proieclate din polietilena,
prevdzute sd se realizeze subteran, se va face prin rezemare simpl3, astfel incat sa nu se
preduca tensionarea mecanica a acestora, conform art.204 din Normele tehnice pentru
proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ
NTPEE -2018, cu modificari si completari.

Montarea conductelor proiectate din polietilend, pozatd subteran, in tuburi de
protectie, se va face conform art.224 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea §i
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE -2018, cu
modifican si complelan, astfel incat sa nu existe imbinari pe toatd lungimea tubului de
protectie. Pentru tuburi de protectie cu lungimi mai mari de 6,0 m, se admit numai imbinari
prin sudare care in mod justificat nu se pot evila. Fiecare sudura pozata in tub de proteclie
va fi verificata obligatoriu prin metode nedistructive.

In timpul mont&rii conductelor de distributie gaze nalurale de presiune redusa si de
presiune medie, proiectate din polietilenad, prevazutd sa se realizeze subteran, se vor lua
masuri pentru evitarea deteriorarii instalatiilor si constructiilor subterane apariinand altor
detinatori.

La coborarea conductei proiectatd din polietilena in sant se vor utiliza franghii, chingi
silsau scanduri. Este interzisa folosirea cablurilor, sarmei, lanturilor sau a altor dispozitive
ori corpuri metalice, La coborarea conductei de gaze naturale in san{ se va evita contactul
tevilor cu perelii santului, pentru a nu fi deteriorate. Se va acorda o atentie deosebita la
trecerea tevilor conductei pe sub sau pe langa obstacole. Tevile din polietilena se vor
monta pe cat posibil pe mijlocul fundului ganfului.

Sudurile la pozilie se vor executa de preferintad in perioadele racoroase ale zilei.

Conform art.203 din Normele tehnice pentru proieclarea, execufarea si exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE -2018, cu modificari si
completari, conductele de distributie gaze naturale, proiectate din polietilena, prevazuta sa
se realizeze subteran, va fi insotitd pe intreg traseul de un conductor de cupru monofilar
cunoscut si sub denumirea de fir trasor cu izolatie corespunzatoare unei tensiuni de
strapungere minim 5 KV, cu sectiunea minima de 1,5 mm?, montat de-a lungul acesteia si
prin care se pot transmite semnale electrice cu ajutorul carora se va putea determina cu
precizie atat amplasamentul conductei de gaze naturale, cat si integritatea ei. Firul trasor se
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fixeaza de-a lungul generatoarei superioare a conductei din polietilena
distanle de maxim 4,0 m, cu band3 adeziva. La monatea firului trasor se

trasor se vor monta la distanie de 300 m conform art.203 din Normele tehnice
proiectarea, execularea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze nalurale, indicativ
NTPEE -2018, cu modificari si completari.

Deasupra conductei de gaze naturale proiectate, pozate subteran in sant, pe toata
lungimea traseului acesteia, la o inaliime de 35 cm fa{d de generatoarea superioara a
acesteia, este obligatorie montarea unei benzi de avertizare din materiale plastice de
culoare galbena cu o Ia{ime minima de 15 cm si inscriplionatd ,Gaze naturale = Pericol de
explozie”, conform arl.216 din Normele lehnice pentru projeclarea, executarea gi
exploatarea sistemelor de alimeniare cu gaze naturale, indicativ NTPEE -2018, cu
modificari si completari.

Executarea imbindrilor la conducta de gaze naturale de presiune redusa,
proiectata subteran

Cuplarea sistemului de distributie proiectat la sistemul de distributie se va realiza la
conducta de presiune redusa care alimenteaza orasul Stei, conducta existenta in Hotarel,
printr-un teu electrofuzibil. Cuplarea in sistemu! de distributie gaze naturale existent se va
realiza de catre operator, la solicitarea executantului, numai dupa ce tronsonul de conducta
proiectat a trecut probele de rezistenta si etanseitate la presiune §i s-au intocmit
documentele de carte tehnica impuse de NTPEE-2018.

Imbinarea tevilor si fitingurilor conductelor de gaze naturale de presiune redusa si
redusa, proiectate din polietilend, prevazute sa se realizeze subteran, se va face prin
electrofuziune pentru orice diametru si prin compresie, intre conducte si fitinguri cu
strangere mecanica, pentru diametre cuprinse intre 32 si 63 mm, asa cum prevede art.240
din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea i exploatarea sistemelor de alimentare
cu gaze nalurale, indicativ NTPEE ~2018, cu modificari si complelan.

imbinarile prin electrofuziune si cu strangere mecanica se vor realiza numai de
sudori autorizafi de organisme abilitate, conform reglementarilor in vigoare, conform art.236
din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea §i exploatarea sistemelor de alimentare
cu gaze naturale, indicativ NTPEE -2018, cu modificari si completari.

imbin&rile intre conductele de polietilena si conductele de metal se vor realiza cu
fitinguri de trecere (reiser) pentru diametrul nominal de Dn 32 mm. Fitingurile din polietilena
vor fidin PE 100.

Controlul calitaii sudurilor pentru conductele din PE se face conform art.238 din
Normele tehnice peniru proieclarea, execularea §i exploatarea sistemelor de alimentare cu
gaze naturale, indicaliv NTPEE —2018, cu modificari si completari, vizual (avand la baza
prevederile prescripliilor tehnice CR 21) si, dupa caz (la solicitarea expresd a operatorului
licentiat al sistemului de distributie), prin metode nedistructive legal aprobate.

Se atrage atentia executantului ca in conformitate cu art.246 din Normele tehnice
pentru proieclarea, execularea $i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale,
indicativ NTPEE —2018, cu modifican si completar, nu se admit nici un fel de interventii
pentru corectarea oricaror tipuri de imbinari.

Verificarea si controlul in timpul executarii lucrarilor la conducta de gaze
naturale de presiune redus3, proiectata subteran

Pentru asigurarea unei exploatari continue si fara pericol a sistemului de distributie
gaze naturale proiectat, conductele prevazute sa se realizeze subteran, se impune
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conformitate cu prevederile cuprinse de la art.252 pana la art.255 din Normel
penlru proiectarea, execularea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale,
indicativ NTPEE -2018, cu modificari si completar, precum $i cu prevederile cuprinse in
Legea nr.10/1995, H.G.R. nr. 272/1994, 273/1994, 766/1997 si a altor norme specifice in
vigoare privind controlul calitatii executiei.

in conformitate cu Legea nr. 10/1995, conducerea si asigurarea calitatii in constructii
constituie obligatia tuturor factorilor care participa la conceperea, realizarea si exploatarea
constructiilor si implicd o strategie adecvald si masuri specifice pentru garantarea calitalii
acestora.

Conform art. 253 din Normele tehnice pentru proiectarea, execularea §i exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE -2018, cu modificdn si
completari, executantul trebuie sa respecte prevederile proiectului i ale reglementarilor in
vigoare si sa efectueze toate verificarile impuse de acestea.

Verificarea materialelor

inainte de prelucrare, conductele, echipamentele si fitingurile conductei de
distribulie gaze naturale de presiune redusa, proiectatd din polietilend, prevazuta sa se
realizeze subteran, vor fi verificate vizual si dimensional astfel:

a) La examinarea cu ochiul liber, {evile conductei de distribuiie gaze naturale
de presiune redusa, proiectata din polietilend, prevazuta sa se realizeze subteran, trebuie
sa fie drepte, culoarea lor trebuie sa fie uniforma si de aceeasi nuanta; suprafala exterioara
si interioara trebuie s3 fie neteda, fara fisuri, zgarieturi, fara arsuri sau cojeli si sa fie
inscriptionate cu marcajul producatorului, in conditiile legii. Suprafetele fitingurilor trebuie sa
fie netede, fara fisuri, fara denivelari, fara arsuri, zgarieturi, incluziuni, cojeli, etc.

b) La verificarea dimensiunilor (cu sublere cu precizia de 0,05 mm), abaterile la
diametrele nominale si la grosimile de pereti pentru tevile conductei de gaze naturale de
presiune redusa, proiectata din polietilena, prevazuta sa se realizeze subteran, trebuie sa
fie sub limitele valorilor inscrise in instructiunile producatorului.

La conductele din PE diametrul exterior mediu (Dem) se determind prin media
valorilor a patru diametre masurate la unghiuri de 45° unul de celalalt, iar grosimea minima
a peretelui se determina prin mésurarea grosimii peretelui pe intreaga circumferinta a tevii.

Materialele gasite necorespunzatoare nu vor fi puse in lucru.

Verificarea i controlul in timpul executarii lucrarilor

Executantul verifica, in timpul realizarii lucrarilor, respectarea prevederilor proiectului
si ale Normele lehnice peniru proieclarea, executarea §i exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE —-2018. cu modifican si completari.

Conform art.255 din Normele tehnice pentru proiectarea, execularea §i exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE —-2018, cu modificari si
completar, stadiul fizic al unei lucrari care se poate proba independent $i care nu mai poate
continua fara acceptul scris al beneficiarului, proiectantului si executantului, constituie faza
determinanta si se supune verificarii, potrivit legii. in prezenta documentatie tehnica se
precizeaza ca fiind fazd determinanta terminarea conductei de distributie gaze naturale la
stadiul fizic de realizare a probei de presiune de rezisten{ad si etanseilale, inainle de
cuplarea la conducta de distributie gaze naturale existenta.

Verificarea si controlul realizérii conductei de gaze naturale de presiune redusa,
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proiectata din polietilena, prevazuta sa se realizeze subteran, incepe odat xaprRaEa e ¢
lucrarilor. In timpul executiei verificarea se face de cétre constructor, de c2%g e} g?p
permanent al beneficiarului, a dirigintelui de santier atestat conform legislatiei

pentru domeniul gazelor naturale, de cétre delegatul operatorului licentiat de distributia

gazelor si in cazul fazelor determinante este obligatorie prezenta proiectanttului de
specialitate care a intocmit prezenta documentatie, precum este abligatorie §i invitarea
inspectorilor de specialitate ai Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC). Urmarirea calitatii

executiei lucrarilor de catre factorii amintiti se face prin personal specializat i competent,

care va consemna in procese verbale de control toate neregulile constatate precum si

modul de solutionare ale acestora, cu termene si responsabilitati. in cadrul verificarilor se
urmareste respectarea tuturor prescripliilor in vigoare, pentru fiecare categorie de lucrare,

asltfel incal s& se realizeze lucrari de calilalea prevazuta. Din aceasta cauza acesle
verificari se vor efectua de personal specializat, competent si desemnat in mod expres, prin

decizie scrisa.

Conform art.254 din Normele tehnice pentru proieclarea, execularea si exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze nalurale, indicativ NTPEE -2018, cu modificari si
completar, pentru cel putin urmatoarele operatiuni, rezultatele verificarilor se vor consemna
intr-un proces verbal de lucrdn ascunse, care se semneaza de instalatorul autorizat al
executantului, beneficiar si operatorul licentiat de distributie si care se va intocmi in
conformitate cu Anexa 7 din Normefe tehnice pentru proiectarea, execularea §i exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE -2018, cu modificari si
completan:

a’- realizarea sudurilor;

b°- tipul si calitatea izolaliei anticorosive;

c*- verificarea rezistentei de izolatie dupa@ umplerea completd a sanfului cu
pamant (verificare pentru care se specificd numarul si data buletinului de verificare a
calitatii izolatiei, emis de un laborator de specialitate autorizat),

d°- respectarea distantelor de siguranta fata de alte instalatii;

e® - traversarea traseelor altor instalatii;

f°~- adancimea de pozare a conductei de distributie gaze naturale executata

Controlul calitatii sudurilor pentru conducte din PE se face vizual si, dupa caz, prin
melode nedistruclive conform art.238 din Normele tefinice pentru proiectarea, executarea §i
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE -2018, cu
modificdn si completan. Metodele nedistruclive sau metodele distructive se vor realiza in
cazul in care operatorul de sistem solicita acest lucru in mod expres, in cazul in care exista
indoieli privind calitatea sudurilor executate. Pentru confirmarea calitatii sudurilor,
operatorul de sistem poate solicita acest lucru, prin verificarea nedistructiva a 25% din
imbinarile efectuate prin sudurd, cu sisteme care sa realizeze fotografii relevante a
imbinarilor sudate. Se pot utiliza metode pe baza de materiale fisionabile Selenium - 75 (Se
- 75) sau pe baza de ultrasunete. Verificarile nedistructive ale sudurilor pot fi efectuate de
catre laboratoare specializate de grad 1 autorizate conform legilor in vigoare, cu
echipamente si procedee agrementate tehnic de catre organisme abilitate, conform
reglementarilor in vigoare. Aceste metodele nedistructive de verificare a sudurilor tevilor
conductei de distributie gaze naturale din polietilena proiectata si fitingurilor din PE, se vor
utiliza pe santier. Prin utilizarea lor se vor obline date calilative privind sudurile efectuale de
sudori calificati si autorizati.

Concluziile in urma controlului calitatii sudurilor executate la tevile din polietilena, se
evidentiaza in mod obligatoriu in procesul verbal de receptie tehnica a conductei de gaze
naturale de presiune redusa, proiectata din polietilend, prevazula sa se realizeze subteran.
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Conform art.252 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea gi
sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE -2018, cu modh
completari, operatorul sistemului de distributie are obligatia de a controla, in i
executiei, calitatea lucrarilor, sub aspectele pe care le considera necesare. In acest sens
are dreptul de a cere constructorului efectuarea verificarii sudurilor prin oricare din
metodele prevazute mai sus. imbindrile sudate gasite cu defecte se vor reface prin taierea
lor si refacerea sudurii.

Toate procesele verbale de control se vor anexa in original la cartea constructiei
conductei de gaze naturale de presiune redusa, ce s-a executat.

Repararea conductei de distributie gaze naturale de presiune redusa
deteriorate in timpul executiei

Este interzisa repararea unei piese sau porjiuni deleriorate in timpul execufiel
conductei de gaze naturale de presiune redusa, proiectatd din polietilena, prevazula sa se
realizeze subleran, prin sudarea locului defect sau orice aita metoda.

in aceste cazuri, se inlatura, prin taiere, portiunea defecta (feava, fiting, etc.) si se
inlocuieste cu o piesa noua similara. imbinarea noii piese la reteaua existenta se face, in
functie de pozilia portiunii (piesei) defecte, cu electrofitinguri sau sudurd cap la cap §i
adaptor de flanga.

CONDITIl DE INCERCARE A CONDUCTELOR DE DISTRIBUTIE GAZE
NATURALE DE PRESIUNE REDUSA S| MEDIE PROIECTATE. RECEPTIA §i
PUNEREA IN FUNCTIUNE A ACESTEIA

Verificari si probe de rezistenta si etangeitate

Pentru executarea lucrarilor se va urmarii probarea conduclelor nou proiectate, din
PEHD 100.

Pe parcursul executarii lucrarilor conductelor de gaze naturale proiectate, executantul
este obligat, conform art.267 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea §i
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE -2018, cu
modificdn si completdn, sa efectueze verificanle de rezistentd si de etangeitate ale
acestora,

Dupa terminarea lucrarilor, in vederea recepliei conductelor de gaze naturale
proiectate, executantul este obligat, conform art.268 din Normele tehnice pentru
proiectarea, executarea si exploalarea sistemelor de alimentare cu gaze nalurale, indicaliv
NTPEE -2018, cu modificari si completar, sa le supuna pe acestea la probele de rezistenta
si de etanseitate la presiune. Probele de rezistentad si de etanseitate la presiune ale
conductelor de gaze naturale proiectate, se efectueaza de catre executant in prezenta
delegatului operatorului licentiat al sistemului de distributie. Atat verificarile cat si probele de
rezisten{a si de etanseitate la presiune, se vor realiza, conform art.269 din Normele tehnice
pentru proiectarea, execularea $i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale,
indicativ NTPEE -2018, cu modifican si completari, cu:

a) aer comprimat, in relelele de distribulie (conducte, bransamente, posturi de
reglare sau reglare-masurare i instalatiile de utilizare),

Conform art.271 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE -2018, cu modificari si
completan, efectuarea verificarilor i probelor de rezistenta si de etanseilate a refelelor de
distributie gaze naturale realizate din conducte §i brangamente de polietilena, se vor
efectua numai dupa racirea la nivelul temperaturii exterioare a ullimei suduri efectuate pe
tronsonul respectiv.
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Efectuarea verificarilor si probelor la conductele de distributie

Q -9
Te
PTNR p212023 .
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proiectate, se va realiza, conform art.272 din Normele fehnice pentru
executarea §i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ N

2018, cu modificari si completari, astfel:

atirale®” 5%
Jma"y

a) verificarea se va face pe tronsoane de pana la 500 m la presiunile indicate in
tabelul de mai jos si se considera corespunzatoare daca presiunea se mentine
constanta timp de minim 4 ore;

b) proba se va face pe conductele si brangamentele terminate, se va efectua la
presiunile indicate in tabelul de mai jos si se considera corespunzatoare daca
presiunea se mentine constantd. Pentru un volum al conductei de distributie
24,0 h, timpul de realizare a probei de etanseitate este de de 24 de ore.

Conform art.273 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea §i exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE -2018, cu modifican si
completari, timpul de realizare a probelor de rezistenta la presiune este de 1 (una) ora.

Timpul de realizare a probei de etanseitate la presiune a conductelor de distributie a

gazelor naturale este:

Tabelul 8'
| Volumul conductei de distributie, al | Timpul de realizare a
' racordului de gaze naturale OL/PE | probei de etanseitate
S - L m ]
R X 1 ]
0.2 2
2 0.3 — 2 ]
= 0,5 3
1.0 6
2,0 o 12 -
| 3.0 18 |
L 24.0 24

Presiunile si duratele necesare efectuarii atat verificarilor cat si probelor de
rezistenta si de etanseitate vor avea urmatoarele valori:

Nr. | Categoria instalatiilor si treapta de | Verificarea i praba de Verificarea si proba de
crt. presiune rezistentad etanseitate
Presi | Durata | Durata Presiu Durata Durata
unea | proba | verificare | -nea proba verificare
(bar) | (ore) (ore) (bar) {are) {ore)
1. | Conducte de distributie gaze nalurale de
presiune medie, din ofel, montate
Supraleran si din polielilend montale 9,0 1,0 4,0 6,0 1,0 4,0
subteran
2. | Conducte si brangsamente de distributie
gaze naturale de presiune redusa, din Conform
polietilenad, montate subleran, saudinolel | 4,0 1,0 4,0 2,0 tabel 8' 4,0
montate aerian

Verificarile si probele de rezistenta si etanseitate se vor efectua si vor incepe dupa
egalizarea temperaturii aerului din conductele de distributie gaze naturale ce se supune
incercarilor, cu temperatura aerului din mediul inconjurdtor. Conform art.276 din Normele
tehnice pentru proiectarea, executarea §i exploatarea sistemeior de alimentare cu gaze
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naturale, indicativ NTPEE —-2018, cu modificari si completari, timpul ne o _- W
egalizarea temperaturii este in funcfie de volumul conductelor si brangamemntaidr
distributie gaze naturale ce se supun incercérilor, este in funclie de materialul din care sunt
realizale acestea (olel sau polietilena), precum si funclie de modul de pozare (subterana
sau aeriana) a lor.

in timpul verificarilor si probelor de rezistenta si etanseitate nu se admit pierderi de
presiune.

Conditiile de efectuare a probelor si rezultatele acestora se consemneaza in
procesul verbal de receptie tehnica, conform modelului din Anexa nr.1 din Normele tehnice
pentru proiectarea, execularea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze nalurale,
indicativ NTPEE -2018, cu modificari si completan.

Este interzisa remedierea defectelor in timpul efectuarii probelor.

Verificarile i probele de rezistenta si de etanseitate se vor face, conform art.274 din
Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sislemelor de alimentare cu
gaze naturale, indicativ NTPEE -2018, cu modificari si completéri, cu aparate de baza
pentru masurarea presiunii si temperaturii de tipul cu inregistrare continua si cu verificarea
metrologicad in termen de valabilitate. Clasa de exactitate a acestor aparate de masura
trebuie sa fie de minim 1,5. Conform aceluiasi articol, pe langad aparatele de baza se
monteaza in paralel aparate de control indicatoare de presiune si temperaturd, avand
aceeasi clasd de exaclitatle cu cea a aparatelor de baza. inregistrarea parametrilor de
presiune si temperaturd fie pe diagrama fie pe protocolul printat dat de echipamentul
electronic, constituie dovada probelor de rezistenta si de etanseitate. Aceste inregistrari se
dateazd si semneazd de catre responsabilul metrolog al operatorului SD, instalatorul
autorizat al constructorului, beneficiar si contin si urmatoarele date:

a) lungimea si diametrul tronsonului de conducta supus probelor
b) datele de identificare si verificare ale aparatelor de masurare.

Marimea scarii la manometrele utilizate la probe se alege astfel incat valoarea
masurata s3 se situeze in treimea din mijloc a scarii aparatului. Valoarea maxima a scarii
manometrului utilizat la probe va corespunde cu nivelul presiunii de incercare cu o toleranta
de maxim 5 %.

Toate determinarile in cadrul probelor se vor face cu aceleasi aparate de masura si
in aceleasi puncte, la inceputul si sfarsitul determinarilor.

La aparitia unor defecte probele se vor intrerupe iar conductele si brangamentele se
vor goli urmand ca dupa remedierea defectelor probele sa& fie reluate. Se interzice
remedierea defectelor in timp ce conductele si brangsamentele se gdsesc sub presiune.
Dup3 terminarea probelor, evacuarea aerului se va face pe la capatul opus celui de
umplere.

Receptia tehnica si punerea in functiune a conductelor de distribuiie gaze
naturale proiectate

Receptia tehnica si punerea in functiune a conductelor de distributie gaze naturale
proiectate, se va face in conformitate cu prevederile capitolului XIll din Normele tehnice
pentru proiectarea, execularea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze nalurale,
indicativ NTPEE -2018, cu modificari si completari.

Receptia tehnica si punerea in funcliune a conductelor de distribulie gaze naturale
proiectate, se va face de catre operatorul licentiat al sistemului de distributie, prin specialist
delegat, dupa anuntarea de catre executant a terminarii lucrarilor, printr-un document scris.

Efectuarea receptiei tehnice si a punerii in funcliune a conductelor de distributie
gaze naturale care rezultd in urma executiei lucrarilor prevazute in prezentul proiect, se
confirma pe baza de documente incheiate conform Anexelor nr. 7-11 din Normele tehnice
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pentru proiectarea, executarea §i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze ?b@lé G 1N @O
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Receptia tehnica a conductelor de distributie gaze naturale proiectate

Conform art.285 alin. (1) din Normele tehnice pentru proiectarea, execularea si
exploalarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE -2018, cu
modificar si completari, operatiile tehnice (verificarile si probele) necesare pentru receplia
tehnicd a lucrarilor de executie a conductei de distribulie gaze naturale, se vor face,
conform legislatiei in vigoare, de catre executant, in prezenia operatorului licentiat al
sistemului de distributie, a membrilor comisiei de receptie, executantului $i proiectantului.

Conform art.285 alin. (2) din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea i
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze nalurale, indicativ NTPEE —2018, cu
modificari si completari, pentru toate lucrarile din sistemele de distributie a gazelor naturale,
se prezintd documentatia tehnicd de executie si documentele privitoare la realizarea si
exploatarea lucrarilor, cu toate madificarile aduse pe parcursul executarii lucrarilor.

in plus fatd de documentatia tehnicd de execulie si documentele privitoare la
realizarea si exploatarea lucrarilor, cu toate modificarile aduse pe parcursul executarii
lucrarilor, conform art.285 alin. (2) din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE —2018, cu
modificari si completari pentru recepfia conductelcr de distributie gaze naturale,
executantul va prezenta si va depune la operatorul licentiat al sistemului de distribulie,
conform art.286 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea §i exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE —2018, cu modificari si
completan, si urmatoarele:

« fisa tehnica a conductei / fiecare brangament de distribulie gaze naturale (Anexa nr.12 /
Anexa nr.13);

« pe planul avizat, pozilia cotatd a armaturilor, schimbarilor de directie, rasuflatorilor,
sudurilor de pozitie, cdminelor, adancimea de pozare a conduclei executate, etc.;

« certificatul de calitate al tevilor;

o buletinele de examinare a sudurilor, emise de un laborator autorizat pentru controlul
nedistructiv al sudurilor;

« buletin de verificare a calitatii protectiei anticorozive, emis de un laborator autorizat;

« proces verbal pentru lucrdri ascunse, insofit si de buletinul de verificare a calitatii
protectiei anticorozive a conductelor subterane {dupa umplerea completa a saniului cu
pamant), eliberal de un laborator autorizat (Anexa nr.7);
valoarea declaratd a investitiei,
autorizatia de construire sau acordul/autorizatia administratorului drumului, dupa caz;
procesul verbal de receptie a reparatiei drumului, semnat de administratia domeniului
public;

« referatul de prezentare intocmit de proiectant cu privire la modul in care a fost executata
lucrarea.

Pentru fiecare statie si post de reglare sau reglare-masurare a gazelor naturale proiectat,

conform art.287 din Normele tehnice NTPEE — 2008 cu modificari si completér, se prezintd

in plus:

« fisa tehnica a statjei de reglare-masurare (Anexa 14),
certificate de conformitate/ agremente tehnice pentru elementele componente;

s certificatele de calitate pentru materialele folosite;

« valoarea declarata a investitiei;

« proces verbal de incercari, pentru statiile confecticnate in atelier;

2
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« referatul de prezentare intocmit de proiectant cu privire la modul in care a fost executata
lucrarea.

Receplia tehnica consta, conform art.288 din Normele tehnice pentru proiectarea,
executarea §i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE —
2018, cu modificari si complelari, in:

a) verificarea documentelor de receptie;

b) verificarea calitatii lucrarilor si @ concordantei acestora cu documentatia tehnica de
executie avizatd, cu prevederile din autorizatiz de construire sau din
acordul/autorizatia administratorului drumului, dupd caz, precum si cu avizele si
conditiile de executie impuse de autoritatile competente;

c) efectuarea probelor de rezistentd si de etanseitate de catre executant in prezenia
delegatului operatorului licentiat al sistemului de distribulie;

d) intocmirea procesului-verbal de receplie tehnica.

Punerea in functiune

Conform art.289 din Normele tehnice penfru proiectarea, executarea si exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE -2018, cu modificar si
completari, operaliile lehnice necesare pentru punerea in funciiune a conductelor de
distributie a gazelor naturale, a racordurilor sau a statiilor/posturilor de reglare, reglare-
masurare, nou-executate, se poate realiza pe tronsoane/parii ale investitiei generale, in
baza programului intocmit de operatorul licentiat al sistemului de distributie la solicitarea
executantului pe baza proceselor-verbzale de receptie tehnica a obiectivelor respective.

Conform art.289 alin.(3) din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea $i
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE -2018, cu
modificari si completdri, Cuplarea conductelor noi de distributie si a racordurilor la
conductele in funcliune se face conform cerinfelor OSD si se realizeaza de catre executant,
in prezenta operatorului SD, dupa notificarea transmisa de catre reprezentantul legal al
executantului, in conformitate cu programul de lucru. Operatiile de inchidere a sectorului,
anunfarea clientilor finali si redeschiderea sectorului se efectueazd de perscnalul
operatorului licentiat al sistemului de distribulie.

La punerea in funcliune a conductelor de distributie a gazelor naturale si a
racordurilor se intocmeste procesul-verbal de punere in functiune, conform modelului
prevazut in anexa nr. 10 din NTPEE —2018, cu modificari si completari.

Conform art.290 alin. (1) din Normele tehnice penltru proiectarea, execularea $i
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze nalurale, indicaliv NTPEE -2018, cu
modifican si compleldri, racordarea conduclelor de distribuiie gaze naturale nou proieclate
la conducta in funcliune, se face de operatorul licentiat al sistemului de distributie, la
solicitarea scrisd 2 reprezentantului legal al executantului. Operatiile de inchidere a
sectorului, anuntarea abonatilor si redeschiderea sectorului se efectueaza de formatia de
exploatare a operatorului sistemului de distributie.

imbinarile care s-au executat dupa proba de presiune, pentru cuplarea noilor
conducte de distributie a gazelor naturale la cele in functiune, se verifica la presiunea din
conducta existenta in funcfiune.

Inainte de punerea in funcliune a conductei de distributie gaze naturale proiectate,
se face refularea aerului conform art.292 din Normele tehnice penitru proiectarea,
executarea §i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE —
2018, cu modificari si completari, astfel:

a) prin capatul opus punctului de racordare, la conductele de distributie in funcliune;
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b) prin robinetele montate in amonte de regulatoare, la brangament
reglare masurare

statie, la racordurile cu statii de reglare sau reglare-masurare a gazelor naturaie;
cand acestea nu sunt prevazute cu refulator,
Pentru lucrarile aferente sistemului de distributie (conducte, statie de reglare masurare)
inainte de punerea in functiune, conform art.296 alin. (1) din Normele tehnice pentru
proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ
NTPEE —2018, cu modificari si completan, investitorul preda operatorului sistemului de
distributie cartea tehnica a constructiei.

Conform legislatiei in vigoare si conform art.286 alin. (2) din Normele tehnice pentru
proiectarea, execularea si exploalarea sislemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ
NTPEE -2018 cu modificiri si completdri, cartea tehnica a construcliei coniine,
documentatia privind: proiectarea, execulia, receptia, punerea in funcliune si exploatarea
SD.

Conform art.299 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE -2018, cu modificari si
completarn, fiecare piesd desenatd care se atageaza carii tehnice a construcliei se
completeaza cu datele de identificare ale proiectantului si executantului i se semneaza si
se stampileaza de acestia.

PROTECTIA, SIGURANTA, IGIENA MUNCII

In toate etapele de executie ale sistemului de alimentare cu gaze naturale, indiferent
de forma de proprietate, se vor respecta de citre constructor cerintele din prevederile
legale referitoare la protectia muncii, siguranta si igiena muncii. in prezenta doecumentatie
tehnica, in cadrul Caietului de sarcini privind protectia muncii s-au inclus actele normative si
prevederile actelor normative in vigoare, care permit executia conductelor de distributie
gaze naturale proiectate, in conditii de deplin siguran{a si sénatate pentru personalul de
execulie si exploatare.

PREVENIREA Sl STINGEREA INCENDIILOR
In toate etapele de executie ale sistemului de alimentare cu gaze naturale, indiferent
de forma de proprietate, se vor respecta de catre constructor cerintele referitoare la PSI . In
prezenta documentatie tehnica, in cadrul Caietului de sarcini privind PS| s-au inclus actele
normative si prevederile actelor normative in vigoare, care permit executia conductelor de
distributie gaze naturale proiectate, in conditii de deplina siguranta din punct de vedere PSI.
Se vor respecta cu strictete masurile PSI i masurile de proteclie a muncii prevazute
de legislatia in vigoare, cele indicate de Normele lehnice pentiu proiectarea, execularea si
exploatarea sislemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE -2018, cu
modificari si completdr, precum si cele cuprinse in caietele de sarcini de protectie a muncii
si PSI anexate prezentului proiect. PM va fi dotatd cu un pichet de incendiu, stingator cu
praf. lada cu nisip etc.

Prevederi finale privind executia

La intocmirea prezentei documentatii s-au respectat prevederile Normele tehnice
pentru proiectarea, executarea §i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale,
indicativ NTPEE —2018, cu modificari si completari, si a standardelor in vigoare. Daca pe
parcursul executiei lucrarilor se vor ivi situatii care nu au fost prevazute in proiect,
solulionarea aceslora se va face numai cu avizul prealabil scris al proiectantului.

Prezenta documentatie va fi verificatd conform prevederilor Legii 10/1995, la cerinta
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Beneficiarul va lua toate masurile necesare respectarii prevederilor Legii 1 51
HG 273/1994 privind calitatea lucrarilor de constructi = montaj §i receptia respe
lucrari.

Lucrarile vor fi incredintate spre executare unor firme specializate si atestate pentru

categoriile respective de lucrari si vor fi supravegheate de un diriginte de santier atestat,

La intocmirea prezentei documentalii s-au respectat prevederile Normele tehnice
pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale -
2018 aprobate prin Ordinul nr. 83/2018 si a standardelor in vigoare.

intocmit, insusit executant,

Ing. NicoletgBageu
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5. Breviar de calcul - conducte de distributie gaze naturale \L

DIMENSIONAREA CONDUCTELOR DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE N
DE PRESIUNE REDUSA, SI DE PRESIUNE MEDIE, PROIECTATE ~———

Breviarul de calcul privind dimensionarea conductei de distribufie gaze naturale de presiune
redusa si de presiune medie proiectale. s-a facut in conformitate cu prevederile Normelor tehnice
pentru proieclarea, execularea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze nalurale, indicaliv
NTPEE —2018, cu modificari si compleléri, aprobate cu Ordinul pregedintelui Autoritatii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) nr.89/2018 capitolul 5 - Dimensionarea conductelor
sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

Debitul de calcul al conductelor de gaze naturale de presiune redusa a fost stabilit. aga
cum este prevazut in articolul 42 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploalarea
sistemelor de alimenlare cu gaze nalurale NTPEE-2018 cu modificari si complelar, in funclie de
necesarul de consum rezultat ludnd in considerare debitul simultan al tuturor aparatelor din
instalatiile de utilizare, iar pentru factorii de simultaneitate, valoarea coeficientilor s-a luat conform
tabelului nr.3 din normele mai sus amintite. Coeficientul de simultaneitate pentru incalzire s-a luat
egalcu 1.

Lungimea de calcul a conductelor de gaze naturale de presiune redusa este lungimea fizica
totala a acestora,

Determinarea diametrului conductei de distributie gaze naturale de presiune redusad s-a
efectuat pe criteriul asigurarii debitelor nominale de gaz, §i a presiunii minime necesare |a toate
aparatele de utilizare, iar caderea de presiune sa fie folositd integral pentru acoperirea tuturor
pierderilor de presiune (locale si distribuite) aga cum prevad art. 50 i art.51 din normele tehnice
mai sus precizate.

Determinarea diametrului conductei de distributie gaze naturale de presiune redusa din
polietilena si din otel s-a facut cu ajutorul Nomogramei pentru dimensionarea conductelor de ofel,
Anexa nr.4 si cu ajutorul Nomogramei pentru dimensionarea conductelor de polietilena, Anexa nr.5
din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimenlare cu gaze
naturale NTPEE-2018 cu modifican si complelarn

Pentru conductele de gaze naturale de presiune redusa se aleg diametrele care au rezullal
in urma efectudrii calculelor de dimensionare, conform tabelelor de mai jos:

Nr- L L P1 Di impus Pz roal w De
crt. | Tromsen | Quim¥hl | non | man | [em) par] | [mis] | [mm)
PRESIUNE MEDIE S T T
SLOBOZIA
1 a-b 1071.80 | 0.002 | 2.1000 9 2.0983 | 15.13 | 110.00
PRESIUNE REDUSA
BORZESTI
1 1-2. 163.80 1.489 09000 | 7.36 | 0.6673 595 | 90.00 |
2 2-3. 133.90 | 0.197 | 0.6673 | 7.36 06426 524 | 90.00 *
X | 34, 97.50 0.307 | 0.6426 | 7.36 | 06216  3.87 | 90.00 |
4 4.5, 63.70 0.267  0.6216 | 7.36 0.6135 i 2.55 | 90.00 |
| 51 56. | 3120 | 0278 06135 | 7.36 | 06115 | 1.25 90.00}
6| 687 | 380 | ooss |oeis| 5i4 | 0&is | 032 | 6300 |
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Nr. | Tronson | Qecs[m/h] L | P; | Diimpss | Paren
7 6-6.2 9.10 0.365 06115 5.4 0.6100
8 5-5.1 16.90 0.265 | 06135 | 5.14 0.6097
) 441 2470 0.219 | 0.6216 | 5.14 0.6149
10 414.2 9.10 0.048 | 0.6149 | 5.14 0.6147 | 0.75 | 63.00
1 4143 11.70 0.208 | 0.6149 | 5.14 0.6134 0.96 | 63.00
12 3341 27.30 0176 | 0.6426 | 5.14 0.6363 2.21 | 63.00
13 31-3.2 3.90 0.032 | 0.6363 | 5.14 0.6363 | 0.32 | 63.00 |
14 3.1-33 6.50 0.046 | 0.6363 | 5.14 06362 | 0.53 | 63.00 |
SLOBOZIA ‘
1 7. 1071.80 | 0.002 | 1.8000 | 20.46 1.8000 3.24 | 250.00 |
2 7-8. 1071.80 | 0.278 | 1.8000 | 20.46 1.7965 | 3.24 | 250.00
3 8-9. 1067.20 | 0.565 | 1.7965 | 13.08 1.7187 | 8.00 | 160.00
4 9-10. 779.70 0.409 | 1.7187 | 13.08 1.6876 5.96 | 160.00
5 10-11. 768.20 0.026 | 1.6876 | 15.6 16869 | 4.16 | 168.00
6 1112 768.20 0.292 | 1.6869 | 13.08 1.6650 594 | 160.00
7 1213, 752.10 0.354 | 1.6650 9 14652 | 12.79 | 110.00
8 13-14 547.40 0.219 | 1.4652 9 1.3935 | 9.83 | 110.00
9 1445 515.20 0.084 | 1.3935 | 10.6 1.3831 6.78 | 114.00
10 15-16 515.20 0.187 | 1.3831 9 1.3258 | 9.54 | 110.00
11 1617 434.70 0.113 [ 1.3258 | 7.36 1.2502 | 12.38 | 90.00
12 17-18 374.90 0.209 | 1.2502 | 7.36 11378 | 11.12 | 90.00
13 18-19 303.60 0.052 | 11378 | 7.36 11184 | 9.28 | 90.00
14 19-20 46.00 0.057 | 11184 | 7.36 1.1180 1.41 | 90.00
15 20-31 | 4370 | 0066 | 1.1180| 7.36 14174 | 1.34 | 90.00 |
16 19-21 248.40 0.162 | 1.1184 | 7.36 1.0769 | 7.70 | 90.00
17 16-34 69.00 0.045 | 1.3258 | 7.36 1.3251 1.93 | 90.00
18 34-20 36.80 0.222 [1.3251 | 7.36 1.3241 1.03 | 90.00 |
19 134131 33.10 0177 | 1.4652 | 5.4 1.4595 242 | 63.00
20 13.113.2 13.80 0111 | 1.4595| 5.14 1.4591 0.75 | 63.00
21 13.1-13.3 4.60 0.119 | 1.4595 | 5.14 14594 | 0.25 | 63.00
22 13-37 131.10 0.092 | 1.4652 | 514 14314 | 746 | 63.00
23 37-37.1 18.40 0105 | 1.4314 [ 5.14 14306 | 1.01 [ 63.00
24 37-38 105.80 0.021 | 1.4314 | 5.4 14263 | 582 | 63.00
25 38-38.1 32.20 0.208 | 1.4263 | 5.14 14216 178 | 63.00
26 38-38.2 71.30 0.423 | 14263 | 5.14 1.3788 3.97 | 63.00
27 34-34.1 25.30 0151 | 1.3251 | 5.4 13228 | 1.45 | 63.00
28 17-35 43.70 0.094 |1.2502 | 5.14 1.2457 260 | 63.00
28 35.35.1 6.90 0130 | 1.2457 | 5.14 12456 | 0.41 | 63.00
30 35-36 36.80 0.141 | 1.2457 | 5.14 1.2409 219 | 63.00
3 36-36.1 11.50 0.053 | 1.2408 | 5.14 1.2408 0.69 | 63.00
| 32 36-36.2 18.40 0191 [1.2409 | 544 | 1.2383 | 1.10 | 63.00 |
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Nr. Tronson Q.. [m/h] L Py Di impus P2 real w
33 18-39 55.20 0.113 | 1.1378 | 514 | 1.1284 | 345
34 39-39.1 18.40 0.112 | 1.1284 | 5.4 11274 | 1.15
35 3940 29.90 0.069 | 1.1284 | 5.14 11267 | 1.88
36 4040.1 11.50 0.056 | 1.1267 | 5.14 11265 | 0.72
37 40-40.2 13.80 0.142 | 11267 | 5.14 11260 | 0.87
38 21-27 103.50 0.065 | 1.0769 | 5.14 1.0567 | 6.68 | 63.00
39 27-28 62.10 0.102 | 1.0567 | 5.14 1.0451 404 | 63.00
40 28-28.1 6.90 0.050 | 1.0451 | 5.14 1.0450 | 0.45 | 63.00
41 28-29 41.40 0.196 | 1.0451 | 5.14 1,0351 271 | 63.00
42 29-29.1 1150 0.104 | 1.0351 | 5.14 1.0346 | 0.75 | 63.00
43 29-29.2 9.20 0.038 | 1.0351 | 5.14 1.0350 | 0.60 | 63.00
44 27-30 36.80 0.089 | 1.0567 | 5.14 1.0531 2.39 | 63.00
45 30-30.1 16.10 0.150 | 1.0531 | 5.14 1.0520 | 1.05 | 63.00
46 30-30.2 11.50 0.091 | 1.0531 | 5.14 1.0528 | 0.75 | 63.00
47 21-22 124.20 0.008 | 1.0769 | 5.14 1.0733 | 7.98 | 63.00
48 2223 73.60 0.112 | 1.0733 | 5.4 1.0557 | 4.75 | 63.00
49 23-231 18.40 0.108 | 1.0557 | 5.14 1.0546 | 1.19 | 63.00
50 2324 43.70 0.086 | 1.0557 | 5.14 1.0508 284 | 63.00 |
51 24241 6.90 0.082 | 1.0508 | 5.14 1.0507 | 045 | 63.00
52 24-25 27.60 0.029 | 1.0508 | 5.14 1.0502 | 1.79 | 63.00
53 25-25.1 6.90 0.035 | 1.0502 | 5.14 1.0501 0.45 | 63.00
54 2526 16.10 0.284 | 1.0502 | 5.14 1.0480 | 1.05 | 63.00
55 22-32 50.60 0.146 | 1.0733 | 544 | 1.0625 | 3.26 | 63.00
56 31-32 16.10 0419 | 1.1174 | 5.14 1.1166 | 1.01 | 63.00 |
57 32-24.1 32.20 0.067 | 1.1166 | 5.14 1.1147 203 | 63.00
58 | 24.1-32.1 20.70 0.169 | 1.1147 | 5.14 11126 | 1.31 | 63.00
59 31-33 | 2070 0.291 | 1.1174 | 5.14 1.1140 1.31 | 63.00
60 |  9-41. 264.50 0954 |1.7187| 9 | 1.6569 | 4.30 | 110.00
61 4142 223.10 0.223 | 1.6569 9 1.6464 | 3.67 | 110.00
62 42421 6.90 0.169 | 1.6464 9 1.6464 | 0.41 | 110.00
63 41411 20.70 0.435 | 1.6569 | 7.36 16564 | 0.51 | 90.00
64 4243 202.40 0.036 | 1.6464 5.3 1.6227 | 9.67 | 60.00
65 43431 23.00 0.260 | 1.6227 53 1.6205 | 1.10 | 60.00
66 4344 | 17940 | 0009 | 16227 | 53 16180 | 8.62 | 60.00
67 4445 165.60 0.065 | 1.6180 5.3 1.5887 | 8.01 | 60.00
67 | 44441 1380 | 0478 | 16180 | 53 | 1.6174 066 | 60.00
68 | 45451 2530 | 0.294 |1.5887 | 5.3 1.5856 | 1.23 | 60.00
69 4546 133.40 | 0.009 | 1.5887 | 53 15861 | 6.49 | 60.00 |
70| 46464 3450 | 0.333 | 1.5861 53 15794 | 168 | 60.00 '
7 46-47 98.90 0.065 | 1.5861 53 15755 = 4.82 | 60.00 |
| 72| 47474 | 2300 | 0278 |15755| 53 | 1571 | 1.42 | 60.00
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[ Nr. Tronson | Qcs[m?h] L | P Di impus P2 eal w %, be d1 ??p
[ 73 47-48 69.00 0.009 | 15755 | 53 15748 | 337 &g9010%
74 48-48.1 32.20 0358 | 1.5748 | 53 15686 | 1.58 | 60.00
75 48-49 36.80 0348 | 15748 | 53 15669 | 1.80 | 60.00
TOTAL presiune redusa | 16.263 | - ]

N/
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6. Memoriu fehnic instalatii_electrice

|. DESCRIEREA LUCRARILOR

1.1 Date generale

Documentatia de faja prezinta solugiile propuse pentru instalajiile electrice de impamantare si
paratrasnel aferente postului de reglare gaze naturale Lunca, din investitia: ., Extindere rejele de distributie
gaze nuturale in localitipie Slobozia §i Borzesti™. Proivctul s-a claborat pe buza temei de proisctare emisa de
beneficiar, a avizului ethnic emis de DISTRIGAZ GRID SA.

incadrarea constructict in catcgorii §i clase:

Categoria de importan{a u constructici este C.

Constructia este de importanid normald.

Clasa de imporfanta este 1L

Gradul de rezistenta la foe este |, conform normativului P118 2013,

Risc de incendiu: cawegoria de perfcal de incendio A (31 70)- posibilita de incendiu ardere (risc mare de incendis)

1.2 PPrezentarea luerdrilor

in prezent localitatife Borzesti 5i Slobozia din municipiul Onesti nu dispun de un sistem de distribugie
a gazclor maturale, iar inelzirg oy grarca hiranei si a apei calde de consum sc realizeaza prin
arderea combustibillilor salizfeTi ns ubpigind energia electrich.

Pentru incalzirea nil, hentru prepararca hranci si a apei calde menajere in
imabilele din Barzesti si ste nebysard alimentarea cu gaze nawrale a imabilelor.

Aviind in vede 163 pentru alimentarea cu gaze naturale pentru
localitatea Slobozia cugjtitde:
+ Co ﬁ '\
lungine de 2m ;
+ Stuyie reglarg\dcr, cHog
medie la Elc'p[;:ﬁyj]qg' u capacitate de 1500 me'h;
» Conducte de TaRensmraee presiune redusi din PEHDI00, SDR11, SR IS0 4437
monlatd ingropat, si din otel SR EN 13480-2 montatd aerian, cu o lungime otald de
12300 m, care va cuprinde loatil trama stradala a localitai Slobozia, si va deservi loate

locuintele. agentii economici si institutiile

medic PEHD 100 SDR 11, de diametru §10mm, in

Extinderca proiectatd pentru alimentarea cu gaze naturale pentry localitatea Borzesti cuprinde:

s Conducta de gaze nawrale de presiune redusd care se va redimensiona de la Dn 63 mm
PL i Dn 73 mm PE la Dn 90 mm PE 100 SDR 11, in lungime de 1489m:

s Conducte de gaze nawrale de presiune redusid din PEHD100, SDR1IL, SR [SO 4437
montatd ingropat, ¢i din otel SR EN 13480-2 montatd acrian, cu o lungime totald de 2474
m, care va cuprinde toald trama stradald a localitd{i Borzesti, si va deservi toate
loeuiniele, agenlii economici §i institugiile

e [teabilitare Static de reglare de sector existenta pe str Redului, @ 4000 me h.

Proiectul de fata trateaza urmatoarele tipuri de instalalii electrice:
2 1.Instalatil electrice de protectie
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a) Protectia contra socurilor electrice. Pl:iza de pamant Statie de reglare de sector
(SRS}
b) Instalatia de protectie impotriva loviturilor de trasnet SRS

Pratectia contra socurilor electrice. Priza de pimant Statie de reglare de sector (SRS)

Cofretul metalic al SRS va fi prolejat impotriva descarcarilor electrice prin paratrasnet si prin
legare la p2mant, prevazandu-se in acest scop priza si centurd de impamantare (impedanta sub 1
ohmi, priza de impamantare fiind comuna cu priza proiectata pentru instalatia de paratrasnet), a se
urmari si partea desenaté a proiectului,

Se propune realizarea unei prize de pamant de fundalie care consta in pariile metalice ale
conslrucliei si, suplimentar, pentru a asigura o buna conlinuitate, montarea unei platbande din ofel
zincat de sectiune minima 100 mmp (recomandat Ol-Zn 40x4 mm) perimetral fundatiilor SRS.
Continuitatea prizei se va realiza prin puncte de sudura intre platbanada si armalurile de fier ale
fundaliei. Dupa realizarea prizei de fundalie se verifica rezistenla de dispersie a acesleia, valoarea
admisa trebuind s fie sub 1 Q. In caz ca valoarea rezisleniei prizei de dispersie depaseste 1 (1 se
va imbunatali prin realizarea unei prize de pamant arificiald racordata la priza de fundalie prin
intermediul unui cutii cu piesd de separatie. Priza de pamant arlificiald va contine 6 electrozi
verticali din OL-Zn, de 3 m. amplasati la distanta de 2 m unul de altul. Pentru masuratori specifice,
beneficiarul se va adresa in continuare unui laborator de specialitate.

Cofretul metalic se racordeaza la priza de impamantare.

La executarea instalatizi se vor respecta cu strictele masurile prevazute in Normativ [7/2011,

Instalatia de protectie impotriva loviturilor de trasnet SRS

nivelul stabilit conform ar. 6.2.26. la
: categoriile BE3a sau BE3b, risc foarte
mare de incendiu.

Se va manta o instg é e paratraggl
tije de caplare avani lungim e Smgvarf p

Va fi folosita o cobork mt:b Iy

Legaturile echipoteniisle se Itzeazé[@e My tdidtiele metalice exterioare daca ele se afla
mai aproape de conduclorul db obgra\e 2 istariiagtle securitate S (intotdeauna daca S<1 m)
pentru coloane de gaz (cand S« ;kﬁ,‘:. 3 r tah fcand S<10 m).

Coborarile leaga dispozitivelc Se-nal{arsde priza de pamant. Coborirea se execuld dintr-o
singura bucala, de preferinta fara imbinari (in cazul in care sunt necesare se var reduce la minim),
Traseul coborarii trebuie s3 se giseasca la cel putin 0.5 m de cadrul ferestrelor si usiler, Coborarea
esle prevazuta cu o piesa de separatie la locul de racord cu conductorul de legare |a priza de
pamant, distanta uzuala de amplasament fiind de doi metri fajd de nivelul solului. Ele se realizeaza
astfel incat si nu poatd fi demontate decat cu ajutorul unor scule (atunci cand se execuld
masuratori ale rezistentei prizei de pamant). Alal piesa de separalie cat si conductorul aflal sub
piesa de separalie se va proleja mecanic.

n dispozitiv de caplare sub forma unei
ontala pe un calarg metallic de 3 m.

3.SECURITATEA SI SANATATEA iN MUNCA

La execularea inslalajiei se vor respecta cu strictele . Planul de securitate i sandtale in muncd™.
wPlanul propriv de securilate si sindtale in muncid’'. Normele specifice de securitate a muncii fa
ulilizarea energiei electrice In medii normale - Ordin nr. 463/12.07 2001,

4, MASURI PSI
41
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[nstalatia va fi exccutata conform normativutui 17/2011 si NTE007/08/00. Nu au fost folosite
materiale combustibile. La nevoie intreaga instalajie se poate deconecta (vezi schema monolilard).
Pentru combaterea incendiilor la instalagiile electrice se folosesc mijloacele previzute in acest scop de
catre tehnolog.

Electricienii de exploatare i operatorii autorizati vor fi instrui{i asupra masurilor de prevenire §i
combatere a incendiilor in conditiile concrete ale locului de munci.

5. DISPOZITII FINALE

Proiectul se va verifica la wate ceringele de calitate precizate de Legea 1095 | Legea calitagii in
construcyii” si Legea 123:2007de catre un verificator tchnic atestat de M.D.R.A.P. la specialitatea IC.

Lucrarea se va executa de catre instalatori electricieni autorizali, iar modificarile aduse instalaliei
cu ocazia execuyiei vor fi admise doar cu acordul scris al proiectantului.

Intocmit
Electrician autorizat 1A 201813872 /2023

_ing-Berew Nicoleta
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7. Breviar de calcul _instalatii electrice

DIMENSIONAREA PRIZEI DE IMPAMANTARE PROIECTATE

Priza de pimant pentru instalaia interioard previzuta este una mixta formata dintr-o priza naturala de
fundatic pe conturul postului de reglare si o priza artificiald formatd din banda de ofcl zincat Ol-Zn 40x4 mm
si 6 clectrozi din OI-Zn @ 27, cu lungimea de 3 m care se leaga la priza naturala de fundatic. Racordarca
instalajiei electrice 1a priza de p'lm.ml se vit face prin piese dc separatie. Rezistenta de dispersie a acesteia,
trebuie sd fie sub 1 €.

Determinarea rezistenfei de dispersie a prizei de pamant conform 17-2011 anexa 5.34

I Prizé de p&dmént constituitd din fundatii de beton armat

Rp=092-Le(1g2L 4 0.1
L D [l (5.34.4 nr.crt.8)

Rp= (0]

p esle rezistivitatea de calcul a solului [Qm];
L - lungimea electrodului inelar echivalent[m];
D - diametrul sectiunii transversale a electrodului [m];

L= 17
p= 80 ant argilos,argild , valoare recomandata)
D= 0.014273

Sectiune platbanda

L= 40
I= 4
S= 0.00016 [m i
s ¢
Dizmetrul echivalent al unui disc care cumule suprafata
D= 14272999 [mm)= 0.014273 [m]

Il, Prizé de pdmaént constituitd din efectrozi verticali dispusi pe circuit deschis

a) Rezistenta de dispersie pentru electrozi

4+
;-{:0.3(6_ | _|._| il (O] (534.2)
I\ D
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p esle rezistivitatea de calcul a solului [Qm]:

{- lungimea electrodului [m];

D - diametrul electrodului [m];

q - distania de la partea superioari a electrodului pana la suprafata solului [m];
= 3 [m]

p= 80 [Qm] (Tabe! A5.34-2, pamant argilos,argila , valoare recomandati)
D= 0.0508 [m] ( diametru echivalent)

q= 1 [m]

t= g+1/2= 25 [m]

Sectiune e'ectrod

D= 2 [toli]
| tal = 0.0254 m
z 0.0508 [m]
rt= rezistenta de dispersie a unui electrod
Rezistenta de dispersie pentru 6 electrozi
——— .
Rpl=rt/{ul*nl) Q]

i coeficient de utilizare;

1, numdrul de electrozi verticali

Q] (534.3)

p esle rezistivitatea de calcul a solului [Qm]:

I- lungimea segmentului de platbanda [m]:

b - inaltimea platbenzii [m]):

q - distana de la partea superioard a platbenzii pana la suprafaja solului [m];

| 2 [m]

p= 80 [Qm] (Tabel AS.34 2, pdmaént argilos,argild , valoare recomandatd)
s 0.04 [m)

q= 1 [m]

th= | s82s8)

Rezistenta de dispersie pentru 7 segmente de platbanda
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Rp2 =rb/(u2*n2) Q)
u: - coeficient de utilizare;

2 numiru) de segmente de platbanda

Rp2 = 1.1097 [Q] (u2 se introduce manual conform anexe’ 5,34 - 5)

*Rp 2
Rptot = Kpl-fp
Rpl+ Rp?2

Rptot = 0.9014541 <1Q 0.850521
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CAIET DE SARCINI nr. C5 -H
{Figa tehnologici)

FI5A TEHNICA DE PROTECTIA MUNCIE

Acie nomative cuprinsand masuri de tehnica secudadi muncit ce irebuiese luate la executie,
receptic £i punece in functivne a sistemelor de alimentare cu gaze naturale

T sivnpul cxecupes, pmbelor st puncrdi in Fincjivne 2 sidemclor de alimenire cu gaze noarale se vor respecta
masuede de sgpranga s1iehnies securdtapn muncii specifice ohectivelu ce ormeizd o 1 realizt, astlelh
! nrorg 1y ftey profectanci, cxecutsres S6caplitasen sisiemelor de aliclentarc €y 2
watnrle” — NTPEE /2018 si conftrm L

Cap 1% Feenapzicn sy <Indacen in aunct.

2 Voopoed Xeamritattn g2 Joartettorttd pir ptsaseiat e 339 olen 14 oo 20006
2 fufie 200G

Cap. [ = Dispozinn generale

Cup1l - Domenu de aplieoe

Cup 11 - Obbganle ungajaronlor

Cup- 1V - Obhignsule focrutonlor

Cap. V¥ Suprrvegheren sanntati

Cup.V'! - Comuniarew, ceroelares, inccsinuren 5 rposraces cvenimentefor

Cop VT Grupun sensdule 1o fiscurd

Cap. VI Infrictuns

Cap. I X-Contmventn

Cap.X - Jutonan competente 5iinstivatit cu atnbuni we demeniu

Cap X1 Disporiin finabk

3 Crifiliet vanttnbsdor, tors wm temeernd o, 17 el dd) b 1 FOLIMI povind Simp]LﬁE;lﬂ.‘n formalitztloe La
mregistrren persoanclor {lzce, nsockatilor familnd si pussoanulor undbce, wregistrarea fscala 1 acestony, precum
a1 I3 awoozaes functionam persoancloe urkbice, cu modificanle 1 completnle dienoare, elibemr in
(iL'L":lﬂ]{lL’l pf_' P(U])IIL' mspundt_'rc.

oA Wi e snfisene s cazale prirend e e povenen
i, Planul de actone 1n eaz de peneol gawe st immoent se inwemeste m scopul realezanl, 10 SCuel LMP, 10
mad argunizat s inir o conceptie unitaca, 2 musunbor de prevenure 4 unw pericel grav st eminent de saidentise
s educere 3 efectelor unor acaidente, derastee |, siruain de urgeatt datocire unor fenomene narozsle s
wccidentate, precurn si pentrs desfasunites nienensiet de urgents pented fimitarea sz inlnvearses ormirijor
asupea salartatilor, bununior materabe s mediolu inconpumior, cu masmmum due eficent.
3. Masunke de protecne simterventse se refeea b urmatowrele bpue de dezistee 51 sieoatn de wrgenta:
A, ncencds,
Ly uccidenie
A Dezustre dutoeate lenomencler natueale

I[. MODUL DE APLICARE A PLANULUI

1. Aphearea planulu de aceunc sy de pencol gra st mminenr se face 0 suuala apanict uw stan dy
penco] 1 meendiu, accidens geav, fenomone natoebe prove

. MASURI DE PREVENIRE 5 SECURITATE
Masurie de presenine <¢ vor asigurs pring
oprres echipamentului de munece s17eat ke vt
evicnarei personafulus din sone peeulogs
HIL ] S ] SL'ﬂ'iCI.IlU!' qpl..'cl.l]]!,:lh_'
angaires conducatorilor lerachisct
t.‘llmlﬂﬁl'l.‘:l L'Llli?l.‘l(]l' (LI KRN LS | dll!\ 1‘1 ,ll']:lﬂ]l.,l = LALE (IL' pL‘rI.l.'l}] E.l’:l'\ 1 HIENCIL

1
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HI. MOD DE ACTIUNE
1 INCENDII
- se executi alaemares si sveatzares salioatilor asupm pericolubug erear
- seomteees sabsintilor din zonn peneuloasa
anuniarea serviciiler -;pu(.'l.tll'(.;uu la e, wiefon 112
- anuntares condueatorilor feearhicr
firmiparen meendmilui folotind meloacele Qi dotare
chimenarca easzelor care wu dus Ia apine nceadalm

2 ACCIDENTE
se exeenta svertiaeen subsrilon asupsi pengolula oo
se seut saliczi din zons proculoass
st anuna servicule spectalizaee [y telefon 112
- se da pomut apumr accidentwului
seanunen conducaroni keaiehicr
st roensine slarca de fapt i cazwl producert tnu acaiden) mortd sau coleeny, m afaen de enzul nocare
menuseres aceste staei ur geness alie accidenie un ar penchie viat acedentanlor sea aor persoane
se eliming couzcle care au dus la praduceres sconleniula

3. DEZASTRE DATORATE FENOMENELOR NATURALE
- s¢ executa allcmaren attor asupol peeicolulur creat
se sune sdamatii din sonele penculoase
s¢ urmensn proceducite de salvare stadnlitn pentru zoan cespeetivi 31 comunieate de awonaune locuk:

4, ALARMAREA

Abreenares salacizdlor despre pencolul creent se fce prm:
telefon
verbal

Se vor anunta seeviciile specidirate latelefon {12

5. INTERVENTIA
Pentu siingeres incendiulu, panu I sosicen pompsenifor se vor Tolos simpatvarele din dotage, faed 2 pune
i pericel salariats

6. EVACUAREA
Sub conduccrrn purseanct descamnite du angajilor s Insiaate ¢ va cvacua personalul conform planalir de
ekl

ZPRIMUL AJUTOR

[mediat dupa producecen aceidentulil, evenmmenrulun se vor apunta serucile specinbizare 1 redefon 112

Pana i sorirea ambulaniei , persoana desemems stomsimms pentry pam gpior o acorda pamal apios
vigiries sult indrwmeren medicalui de b servional de ambalans

ORI TN QN de capbicany oo o recderrdor §evar feoantiit o wirendfer g pwencs gr, 3190 26000

a) HOTARARE ne. 1425 dia 13 octombrie 2006 penicu aprishuarca Normelor metodologiee de aphuge @
prevedenlor

CADL. | Disposi pencrale

CAP. U Autonyarey functionant diny punct de vedere @l secuncign yodndeipn in munc,

CAP. HI Servicn de provenies st protecqie

CAPLIY ©xrpazare g inepionanee comuzinha de secuneiee g shislate i smoncs

CA Y Teenures huesitonlor in domomu] securitipn o siniie in mone.

CAI V] Peneol ey 46 iminont si Fone n ase riediese 31 speaific

+8
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AP, VEE Comunicaren §1 cercesteea evemmentelor, inregistzarea 51 evidenty accdenselor de munia sion
incideatelor peeuloase, semnakare, corcatiues, dechimrea §1 mportaren boldor profesionule
CAP. VIIE Aizarea dorumentagulor ou coracter tehaee de informare st mstanee in domenl secqetlpn s sindig
il TTLRACI.
b} HOTARARE uar. 1.048 din 9 august 2806 prvind ceantele mustme de seeuntiie p1 silalnire pentra urlizacea
de citre luesivon o eehipamentclor indrvidunbe de proteeie It loeul de munea :

CAP T Dispoaut genemle

CAP, T Obhgagiile angmyatoritor

CADL. HI Duspovitii finale

o) HOTARAREA GUVERNULUIL nr. 1028 din 9 august 2006 prvind cormiele oumme de wecaniate %
sanaiate in munea refedtoare I ualizarey cipamentcler cu seran de viandbizare:

CAP [: Disporini generale

CAR 1L Utblpganle sngajaroclar

CAP [ Informared, instabirea, consultares st pernuparens Juceuornlor

CAP IV Prosecin achilor st vedent

CAL V: Sancriuni

CAP VI Dispozinit finale

d) HOTARAREA GUVERNULUI ar. 971/26.07.2006 prvind cenmiele mumme peatru semanbizseet de
secuntate sifsan de sanatike I focul de munen

CAPITOLUL T Drispoxich gengeile

CAPITOLUL I Obliganile anggaronloc

CAPITOLUL 11 Dispozitu iranzitorn st finale

<) HOTARAREA GUVERNULUL ar. 1051/9.88.2006 privine cenntche minime de scearitate $1 saie pentol
mapipulares monual o maselor gire presni nseun pensi luceston, o speatil de tleciint dorsolombne

CAP 1 Dispozue penurale

CAP 11 Obbgatube anpugatorlos

CAR T afommarea, instrotrea, consultiren 1 parnopsces loesvronior

CAP IV Sanciiunt

CAP N Dispozitu linale

f) HOTARARE nr. L091 din 16 anguss 2006 privind cerinfele mmme de securitare §i sinftare penten locod de
munci 1

CAPD. I Dispozighi genemle

CARH Obligau pencrde

CAIL T Informares, consuliren s1 parneipirea laecivorlor

CAD, BV Saactiun

CAlL Y Dispozigi Mnale

1 Lasteantdy

CINSTRUCTTUNI PROPRI PIE SECURTTATE ST SANATATE A MUKCYH CU CARACTTR GENFR YL
2 INSTROCTIUNT PROPRIT DI SECURTTATE §1 SARNATATE A MUNCIT PENTRU PLREGNALLUY
CARE DESFASUARA ACTIVITATE ADMINGTUATIVE
3 INSTRUCTILND PROPRID I SECORITVITE A MUNCIHE A PRELUCRARES AUTOMYIA A
DATEL R
AINSTRUCTIURL PROPRIE DE SECURUEATIL SUSARNTATE % MURCH PENTRU DEPLARARES
PERSOMNALULUL LY/DILE L4 LOCUL OE MUNCA/DOMICILIU
2 INSTRUCTIUNG PROPRID I3 SECURITATE ST SANVTATE 4 AMUNCIE PENTRU ACTIVIT AL D
BIROY
A INSTRUCTIUNT PROPI DI ACORDARIE A PRIMULUT AJUTOR TN CA4 DL
ACCIDENTARE
Jo INSTRUCTIUNT FROPEIT DE SECURITATE 81 SANNTYTE v MUNCH PENTRU UNEIZARLA
FENERGIEE ELECTRICE IN MED! NORMALE

19
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2INSTRUCTIUNT PROPRIIN DE SECURITNTE ST SANATATE IN - MUNCA PENTRU UTILIZAREN
ECHIPAMENTELOR CU ECRAN DE VIZUALIZARE

3. INSTRUCTIUNI PROPRII DE PROTECTEA MUNCII PENTRU PERSONALUL CTEFHNICO
ADMINISTRATIV

4. INSTRUCTIUNI PROPRIT DE SECURITATE SI SANATATE .\ MUNCI PENTRU PERONALUL
CARE DESFASOARN ACUIVITANTI DE BIROU CE PRESUPUN LUCRUL CU ECHIPAMENTE
ELECIRONICE DE PRELUCRAREN AUTOMATA A DATELOR

2. INSTRUCTIUNI PROPRIT DIE SECURITNTE ST SANATATE A MUNCII PENTRU PERSONALUL
CARE UTILIZEAZ A APARANTELE DE AER CONDITIONAT

30 INSTRUCTIUNIT PROPRIN DE SECURITATE ST SANATATE .\ MUNCIH PENTRU PERNONALUL
CARL UTILIZEANZA AUTOVEHICOLE DE SERVICTU

SANSTRUCTIUNI PROPRIT DE SECURTTNTE SISANATATIE IN MUNCA PRIVIND MANTPULAREA ST
TRANSPORTUL PRIN PURTARF A MASENOR

TINSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE ST SANATATE IN MUNCA PENTRU OPERNVITTIUNILE
DE MUNCN LA INALTINIE

BRESPONSABILITATILE CONDUCANTORULUI LOCULUI DE MUNCA  DEE LUCRU S1 AL
PERSONALULUI NUNCITOR

INSTRUCTIUNL PROPRII DE APLICARE A NORMELOR DE PROTECTIE \ MUNCI LA
UTILIZAREN GAZELOR NATURALLE

el eyridor i was de aecrdente (brosure editit,

Plagile (ramile)

\rsunle

\cadentele produse prin caldura
Intoxicati cu oxid de carbon
Bouls de imdiere

In afara masunlor de rehnien secur s1igiena munci: cupanse nactele normanve precizate man sus,
precum si in cuprnsul memoriului tehae detaliat pe openitii si faze de executie, receptie st punere i functiune,
mstalitorul autonzar executam ( responsabilul de lucrire ) va lua toate musunale whnico - organizatonce s de
sigurinta specifice ficcarer lcran precum s cele necesare efectuant unor eventuzle lucran suplhmentire sau
colaterale eare por tesvens parcursul exceune, probelor, recepuer st punen in functiune a obiectvelor proectite,
pentry prevenirea acadentelor sehnice st umane ce pot pune 1n pericol integritates bunualor st v lueraorilor si
a beneficnrulue de Jucrire, sar 1o cazul producent unor eventuale acadente de munca find oblygat sa acnoneze
penteu salvarea accdentanlor m cel mas seurt omp.
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CALIET DE SARCINI v, C5-02
{Figa tehaologics)
FISA TEHNICAPS.L

Acte normialive cuprinzand masuri de prevenire si stingere a incendiilor ce rehuiese luate Ia
exceutia, seceptia si puneres in funetiune a sistemelor de alimentare cu gaze

Tn tanpul exccutict, probeloz st puncr in funciune i sistanclor de slimentice eu gaze nsunle se vor
respectd msuale de preventee si stngere o incendnlor Spectficr vhiecivulon ce uoagia s O realtzal astfel :

1. wNommc tchinice peatru pmicclarea, exeowtarca §i exploataren sistemelor de alimeniare ou gaze
naturale” — WEPEE / 2018 si conform Coemplearilor i acesia din Ordinul ANRE ar, 2/2023,
Cop. 17 - Apirarcs impotevi incendaloe.

2, Lepe ne, 307/2006
= Cap I Dispusitn geoerale

o Capll Cisdygarii peivind spurarea smpogrivi seendplor

«  Cap. I - Exercitirca autontipit de st in domemul apéicing impoteva meendular
s Cap IV Seevicivle de urgenpd volunuiee <t privine

s Cap. V- Rispunderea juridici

-

Cup. VI - Dispozith finale

3. Osdinul M.L nr, 363/28,02.2007 pavand apreharea Normelor generale de prevemiee s stingere a wncenduler,

publicat in Monitoral Oftcial nr 216 din 29 magdic 2007

«  Cap. § - Disporiri penenile

»  Cap. 1 - Organizaren st desGruniren actvitug de apagce ymporava meendedor Capdll Noome de prevenie
st stingere & ingendiitor Lt exploutures constructidor, instabandor st o allor amenapn

o Capllf - Marme genemle de aparre mmpetriva incendulor b proscctares si exeeutares constructulor,
instalatstor si amenapanlor

o CapdV Thmficaisa s executacen exeremnlor povind modul de atiune mwoeaz de mcendi Osdmul
Ministesalor Sdmmmsiraues 91 Internelor ne786/02.02.2005  publicat in MO.nn844. 1909.2005 privind
apeobacea Digpozifiilor generale pavind instruicea saluriagilor in demeniuk sitnatiilor de vrgentd :

CAMTOLULT Seepwl si dementile de aplicare

CAMTOLUL T Ceringe specifice §i extegorii de instructaje

CAPITOLUL Nt Iaregistrarea si confirmarea instraciajubui

CAMTOLUL IV Organizarea activisfii de instenire

CAPITOLUL Y  Ceringe privind materialebe necesare pentea instouines in demesial situailor de nrgentd

CAPITOLUL V1 Dispozigi finale

4. Lege ae. 48172004 din 08/ 11/2004Publcas i Monitozal Oficial, Pactes 1one 109 din 204 EL 200dpavind
prestectix civilis
s Cupl  Disporitg peoerale

s Capdl Adeganszaren protecies avile

e Cap 11l Dreponle se oblygasule coaemior

e CuplV Snbwd soobhgaes prvind proteuo gvin

o CapV Pregaticed pentma protect cvila

o Cap¥1 Precha populaen son bunonlbor mauterinle

o Cap VN Larstaces si mlvtueieen urimanloe atusil o de prorcne cnaly

o CupVHE Asigurares materala si fimncac
s (CoplIX  Cortewenot ssanctuni
*  Cap. N Disporn ianyiront » finady

3l
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5. Dispozitii generale povind reducerea esculu de incendio generate de incarcan electrostanc D.G. P.S.1L-004

Cap. T - Dhspozun generale wrrl -3

Cap. 11 Formarea stacumularen mearcanlor electrostance w4 8

Cap M Riscun sau penicole de explozie s17suu d ancendia derermimate de clectricitates stanca act. 9 13
Cap. IV Masun gencrale d eprevenirea incendulor deternunate du detnataren staucs

Cap. V. - Unele masun specifice de preveniee o incendulor determinate de clectaenaten stusea

Cap. Y1 Disporita finale

6. Primul ajutor in caz de accidente
o Plygle (rinile)

*  Apunlc

e Acadente produse pon caldur

¢ Intosicin ¢ monoxid de carbon
o Boala demdiere

Acordarea primulur mutor se face de carre personal cu curs de pam ayuior, la coordonarea mediculw
spectabst pana L sosicea seevicialu de ambulanta

In afara masunlor de prevenire s1 stungere o incendulor cuprinse i actele normative precizate mui sus,
precum s1in cuponsul memosulu tehoie dealise pe opesun s faze de exceutie, receptie st punere i funcriune,
mstalatorul autonizar exceutant (responsabilul de lueree) va lua tose masunle whnico organizatonce s de
sigusinta speaifice ficcarer lucewn precum =1 cele necesare efecruant unor eventuale lucrna suphmentace sau
colaterale care por nrervent pe parcursul execanen, probelor, recepner st punent in funciune o obicctivelor
protectate pentru preseaizea ncendulor st explozalor ¢ pot punc m pencol integrtatea bunonlor st viata
luceatorilor s1 o benelicarlur de lucrare, tar i cizul producenn unor eventuale mcendi fund obliga sa acnoneze
pcnlru lllnllilﬂ::l 51 .\"ngl’fl".l lm('dlill.l A ACeS1onL.

LIST A D1 SEMIN ATURI
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CAIET DE SARCINI nr. C3-02
(Figa ichnologica)

privind asigurarea calivigii lucrisilor executate pe gantic

Peniru astgurarc, unel exploaiin confinue w1 Qi peocol o eelelvur de distrlugie a gazelor naraeale se impune
respecraren prevedenlor normateve povind vendicaren, reeeppia ¢ punered in foncpune 1 acestom,

Contcolel calidn execugpus bucdiedor de realeare se face in confoumtate co "Nome whaice pemu
pruicclarea j'l excentarea st esplontaces sistemedur de almentare cu g nauh” ~ NTPFR -201g, CL°
MODIFICAR] SI COMPLETAR] & nifarm Completartlor e sttt dew Onbad 192000, precum ye o begs
nr. 1051995, 4 legn ne.135 1977, 2 prdinelor LG.8.LC ned20 1977 3 200 1984, "Normaty pentru vendficiea ealish
st ree s laesinler de stk cfeeonte comatraciulo® e €36 2002 w04 alot notme thore g
m \'fg():ll'l:.

In coalurmitate ¢u provedenle Legit e 1071995, conduceren s asipursres calaipn in consirucin canstituie
ebihgagm toturor fictonlon eace pactied Lo concepecen, realtzarca 5 erploatorca construcpulor §r imphel o semtepne
ueleewaed 1 mdsan spuciﬁcc NI LAFIRFArea oesions, _

Venftewea si controlu) incepe odatd «u aclizsiionasen matenatelar 31 receppn acestoni. [n ompul csveuqie
verficuren te B de eltre construetor, de eie deleganl permanent sl beneficmeda, de clire delegatal
Distribugny Guddor Naturde g1 de e mspectoms de spegmbtate ot [SNCPUAT. Urmlores candin exceuqiet
weriolor de e Bacioon aoantigs se fice pon persunal speerdiz care va conseenan o procese vedsale de
Control tole nemcgulde constacite precum 31 modul de solujinnizg 1 eesiom, eu wrnenc st responsaluluigL

Prima fuzi a controlulu urmirccsie realizared traror luerinlor conlonm prosectulul tehinic st utifzama mue
ezakelor stapanatu pret izuie in aceasn.

Asefel se vor venfic:

1. Montaren conductelor

L1 Prevederi comune

a) Aspectul §i natnra matecialului

v Crieria] Puramfere
sipul muteriajulal
aspecrul mteciaiului,
Metodu de rerificare
vizl:
- pemiru coaducte dut 1P confocns agrement:
- pentey conductele din ofel conform STAS 04157 4% 33000, 5135 GBIB/L, ST A5 6893 C2 51 AN T30,
= pentra conducte din Cu, confoem agreoent,
> Morenind veaficin
innate de execsitrea imlnadnlor
* Gradud de recificane
14 .,
s Coneeted e wdpmselrihitinte
Ay se ado,
e tipun de maenale i3 de cele presiane in peueess
defecre {fisur, arsuz, port s copelts,
nevnformdf ale colom pentee conducree die PR
o Aparinet de verifiare
o Dpsumente inderte
Proces verhal de lacosor ascunse sAoesy "

b) Dimeasiunile
« Canternief Purrretrt
demctrul;
oS,
* Meswds dfe yerificon
prin miisurace directd

L]
el
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Email pFoadrpona et m

- pearru conductele din ojcl conform STAR 7 1 STAS 53 1L STAS GBUS A1, NS 68082,
STAR7630;
« pentru conductele din mateanle plasnee conform fiye: de agremear;
- peatci caaduere die Cn, conforn agrenent.
* Mespured venficii
inatnte de execoniren imbidrilor {inaimne de debitace, filerare, Jupd cae).
* Ciraded ve renfican
cel pupin o venficare pe lieeare tronsan de rcelase damenra,
« Coudipii de vidweisiteltale
3 corespundi prevedenilor proteceoion.
o Apanifira de erifinare
mifoace de misurre 1 dimensinlor.
o * Puserendy fdinete
{ Peaces xerbal de loerar secunse (Anexa 7).

c} Trascu! conductelor
£ o Crivreaf Virrmstrn
Incal de amplisare,
s Merodi e verificiny
vizual,
= Adosenind recsjraie
dupi porure.
o Grdied s persfican
S100%,
o Condivis e selnnesibofetore
nw se sdmit modificin de trasen (fagd de cul previave in prowenl
+ plmimitnet de veefftc e
s Davarnents nheiore
«  Troces verbal de lics ascense (Anexa 7).

€Y Monsres racorduriiue
v Crdennd Parnroedin
upul;
pori de montare
carele de mone.
= Metwiler de verfisne
. s = tipul 31 porigr: de moneaze: el
- eotele de momiay prin misueees direccd
+ Marsentil eeefirion
« dupd moatares conductelor,
- inatnte de peotn de presiuse
~ Grudid ds venfiione
1609,
o Coratebedir iy caclomssfolitate
respectares previdenle prowcichun ¢u prasire 1z upnl, poapa s corele de many)
* ittt de porgfian
mylouce de masupee o« dimensiunilor
o Dwcurioite ivcles e

P

Pences verbab ke ems asceee tAnexs ™

¢) Tipul de imbinare
vt Punaeietrn
tput ismbindns
uspeerul imundn.
o Meicdht de ronaffome

54
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oml: prREereia prowcian
vizaal,
= Mameaed revifeie
- dupit exeeurasen imbmdnler, inminee de proba de presiune su aer sau ce gz 1dupld caz;
- tnainge de lansaeen in sung, pemou conductele esteeoare
= Gndal de venficarr
TO0F o
= Coudigié de silreselecitiate
nu se adime
alte upurt de imbunare [fagd de cele previzaic in protectls
dufecte vrabile (deforman, fisun, Invin, abaten de poagic indee clementele Embinlisng.
o Aprinitiva de verfion
*+ Dacirwenis o fenite
* TProces verbal de lucan asiange £hnexa ©x

L2 Conducte gize nawurale
1.2.8 Coreucte exderioae murtate wcrtar
2} Montagea esuncidelor
o Crternf Pananeivie
tipyi si dimenswnle elanentelor componente ale esaedelar stalpy, pple, Wl intdctun el
= distanga Indee estacade:
= sacosdunle gt prescle spectahe.
* Metod de rergficare
pein misusies dicsen
* Mowatud wrtfndm
- inainte de pozarea conductelor,
« Grrdul dr renfinae
1640%.,
¢ Comfiis ie ndnestlieiatare
= nu se admi alie dimensiung (vlae 51 redecange? deddn cde proviaue in proiect
* Alparaturs de ventfiaaer
raifuace de mdsurie o dimensraloe,
* Donmente ot
Broces verbal de luceart tscunze Clncxa 7

k) Montasca suporturiloe pe esacade
s Crteruf Pernrartin
- dimensiumle supneturilar,
= dstang intre suportoc,
= modul de {ixare.
« Metoru dle remfeare
dimensioeby 51 distana: poe osdsaore deecetd,
modud de fisace: prn verificares sisingers ciementele demontabae,
= Mouwseutuf veerficinn
innte de poraren conductzlor
= Gt/ dfs porgficure
100",
» Coudtrjir de selnizabieiinte
m: se ading alie dimensaou (valon s roleranie deddn ede previsute in prower.
» ~lpanitans o rerficon
myloace de misiezre ¢ dimensioniior
* Dressents fndieate
Priaces verbal dhe Toeracn sennse - Ynesa 7).

PO Caedaok meterean
a) Distungele 51 pasalelismul intre conducte i clementele de conscrucyie
33
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emall gfeefapup prpatose

o Crrerinf Parvetrt
valoaren dhseinger condwectd element imae de consinuce.
* Metaeds de 1evgficury
pieen misnnure dueria,
« Mamenteed vesgfieing
- dupi pozure, inante de e
=Coradnd de verfiam
< in cel pugm Joui puncie pe Breare ironzon reculinig de conducrk, In puncrele e suspnere
(sncocre).
* Canditis de aebastbelitete
se admiee wlerangz de + 2 em by vaboacen destango concisced ¢ 2mene St de constauepe (cind nu
uste precazand in prrowct),
‘. l‘ﬂ.fﬁh’ﬂﬁ! df FEREfie
mipluacy de masesive & distanhor
* Daoanrente incletale
< Praces verbal de Tueran aseunse Anesa 7

b) Pozitia §i distangele ineee conduce
o Cevtevird Bornwnetne
= pozipa rebanied intee canducre,
- valoared distangel inire conducrele,
* Meioida de eenficer
- pozipi vizoal;
- digtanta: prin misurare dueetd.
* Mamentuf vesyff. firne
dupdi przare, imunre du fixare,
* Grusciaf e rerifierr
= in el putes doui puncle difeay, puntou leeace Gz
» Conrelitis obe anbiiaebetehine
se admite toleninga de £ LU 9w peatru distants $ntee conducie, ¢ind nu ede indicatd in prosect sau i
normativele NTPER 2008, 17,113,
* cbrtana d cerfionr
myposce de mdststee 3 dinensiuntlon
» [azwiente fdetate
Proces verbal dv luenin ascaise (Anexa 7

¢} Modul de fexace gi distaniele intre elementele de susginere
s Craterinef Parazsetre
- npul susynerilon
= distanga intze dowl cleoemie suceon'e de suspnere,
- maul du ixare.
* Mesoilis de eenficarr
ol w1zual,
~ diszanga pon misusare dwedt T,
- rmsduk de flisare pon venficares sicinger elemuotelor deaoitalwle.
» Momenid verzteidm
= I cai] prindea cuclemene e inastoe de porare,
- in cagul patndenrn e clemeane mobale: dupd porigianee
* Coaiedud il e
prio sonwday, sunan 25 - din clemonieh de [sace,
o Conadfe o widviesitalilate
« nu st admit dre apaen de elomene de sispeee, T de wde provizute in proicen
= seadmite tolecaps de t 8 - pentea distanga intey doud Jomente de suspimeo succesive {clnd ne
erte prevdrsid in prowos,
v puireitutna s eenft g
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emgyd ¢Faies

- mpleace de misumce 2 dimensiunilor,
* Dhagivente fvliate
Proces versd de hucmn ascumse . Anexa 7).

1.2.5. Profut e presinite o aer peateie comtinie
» Criterinef Panarzetrn
viloaren presiunit de inccreare pe dursta probe
- sciipici de see pe ieseud conducielor s b punceke de imlanare.
* Nesariet de rersffcare
pen prolis de presiun co acr, Instmepualoe Tehmee 1CTHREG
peatre condugte din PP, cupry, conform fiser de ageenien,
* Morsraied vesifiein?
ainre de enkare.
< Grudal e rergfieare
10XF" o,
= Cowdagri vt acdwisibiedrare
nu se admin
vanapi de prestune mad man de 3% fugd de preswnea de incereare, pe toani dueata peobey;
scipdo de aer.
o Epircans ot resgfivare
myloace de misunice s pecsivns.
* Dogsmente incietate
Proces verbal de recepiie tehmica eonducie de distnbutic a gazelar natarale © ecordurs 7 insialang
de protecue carodica (nesa 8).

§. 28 Pl dde parsiae e gure fentrer sonbice
s Certernnf Parantetss
preswnen de incereare;
- seliplan de gare,
» Metudu ide eerzficarr
pan prolw de presume ¢u gaze, conlom normatrvulue NITPELT 2018,
v Maricntal venfivinr
thipl civeminre prabei e acey
jaentea finisdeii {vopsidi, dzolim), easciclr  saw includen dementelor de instalagie Bs ganyun.
¢ Cinindul de pectffeure
B,
o Canefiiie e adminliifttnre
to se admit:
- vartap de presiune o s de 5o Gl de prostunea de incercase, pe s dueea prober;
= scipin de gaze pe trasen;
deformin swu deplasiei in punctebe fixe datocitd dikuinloc contmctinlor,
* clpantant de sarficer
mjfonce de méisuarare # presionii.
* Dpctosente i beioee
Proces vechal de recepte rehnica canducre de distnbutie a guaclor aaturibe  sacerdusy - instalang
Je protectic cntalica Linesa B}

0,25, Profegrs gusiomgd

= Criersnd Pariretrit

~ respretases wchmdogiel de protectic anticorezad fpeegtieea supraft el aplarc sratolen de gundp
- aspoel,

* Metwds e verificore

- veaudk

* Memerid rnff it

= dupl proba de pre wne/eangestate

in
=
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emal giae Bosons peinceane

- immnte de acopenize aic
v Gradid b recifieare
1607 .
= Comlitis cke wlarorbelitate
au se admu;
ncrespectares ichnalogion de protectie anticoronyi:
- neamformitig (bisic, incregiue), desconpnuiiig.
= o Mwenafne s e rerifiean
+ Daririneoie intierale
* Proces verbal de receptic tchnics conducie de distnbutic s gueddor nstueale ¢ epoordun - nstalaen
de arorecie catodica Linesa B).

2. Monturea arimdourier
( a} Tipul aemiturii i locul de montare
» Crberf Pt
upul armirani;
¢ anplasarci
. o Metads e vefhure
vieusl.
* Morsntnt verfiinit
- dopl montwren in inseabayic,
- Iminte de prolo de presiune.
= Grdd ok serfieare
FXT
= Conlofif 1o coclnmesibiletane
vespeeiazen prevedenloe prowetulul pravind bpud st locul de amplsare.
¢ Apanituns de serfivare
o Povimnentte fnohetase
* Proces verbal de recepuie telien comeduete de dastrbutee a gazelor nuaurale £ racordua 7 lostakoil
due protectie codicn {Aoesa B),
b) Accesul 5i posibilitaten de manevreee
« Cotersaf Pavivetrss
spigiul de acces 51 maneved
« Melack de vonfiar
wizual;
pan acyionare dircerd,
o Momentedd wrgjfaint
dfupd monuire in wsialigic
= ity de probare.
v Gridul o> venfrome
ae ..,
v Coadifes e wierixbilitate
posibalitien e aeees $1maneeed.

P

s lpanitant de venjicon
* Docterarer introseite
r Praces verbal de cecepue ehmicn condirete de distodiune o gpasclar naroeale  sacnedun © stk
de protecne eadoden {Aneaa 8,
3. Moorasea echipamenelor
31 Al i aparae jaerinare de viilizeee 3 pacelor nmrale
a) Tipnl i parametrii whaici
« Critvre! Paniesiime
upui,
P.l[Jml.'ﬂ'll ".'lll'llc.l.
58
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* Mefada dr verftoom
vizwal, prin veoficaeea daclor wchowee fnsoose In documentele insofitoce, in figa tebiwed sav in figa
e ugrement.

* Mowenind rerficidl

= dupi poufionarcd pe locul de monny;

~ innte de fresarea defimmyd

* Gl sle vevtfivare
1 nO" i,

» Canditii d lantsehibiberte

= corespondenty datelor tebniee eu prevedenle profeciolun s1/5a0 8 fiset de ugeemen.

* s de vovfeor

> Dacos aie swikeite

* Proees verlal due receptic tehntea conducte de distbuiic a gazclor natusade ¢ acordun 7 msiakan
de proveciie crrodicn (nexa B)

13) Amplasacea in ins1alagic

s Critertaf Parametin
lveul de smplasare;
rowik de montare.

* Metadi de serzfrcar:
- pozps vivuak
= locul de amyplasare: prin misusare.

* Moseeniud rerfieden
dupi parifionse: in wstalape.

* Graile! de verifeeare

STOOY.,

* Condvis de adwintnditots
respeciarea prevedenlor proectulon, @ wserucpundor de montace ale pmduc:ilumlm sinoa fyer de
agrement, o NTPLEE 28 5i 0 preseaple 15018, CI

¢ Documiente fudivutte
Proces verbul di reecptic rehmen conducte de distobune o gazelor naturale - eacorduer 7 nstban
de protecoe camndues {Anesa ).

c} Modul de racordare Tn insiaiagic
* Coternd Pomsitetro
= sehema de racaedare,
* Metoda e venfiruee
vzl
* Mementnd vesfaacin

dupei fixare {inclusiv sccoonik

= inannte de prroba de fovgionarn.

* Gl de rentthare
Trarard cu bucid

* Crmbper de gilangebiiohine

= respeaarea prevedenlor prowewlo, 1 mecucpurloe whiiee sle produciiomlag, o Gy de ageemen ss
u strucpumlos ISCIR.

> lpwmiatienr de venfroce

¢ Dicmente Rndeiinie

Peoces verbud de feceptic tehne conducte de distnbutie o gazelor nearale - racordun - nstalaim

de protuetie entodica (Anexs 4).

d} Aparacte de semmalizare si conteol {detector, unitate de contsol)
39
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L in et Toracile Aoy

“upul:
locul de amplasage.
* Alsterls de vergfecore
vizual.
~ Momeniud sestficin
- imunde de proba de uncyionire.
~ Grindied ife rerifiicire
SO,
* Comlifii dly sieivizsbliote
- espectireie peevedenlor prowolur
= . Bpotratur de verzficun
* Doiments inchereile
. Troces sabal de eecepin tchnic celucte she distabuiie o gaschor npurale 7 vac vl S
( ' nsiabati de proteone camdied { e 8],

3.3. Mw aparate de misura, control i siguranti {electroveniil}
o Conterenf Dot

npol:

podiia dt momare,

preba,

~ Metodit de tenfnine
vizval.
» Moswontief resyfidm
dugii montarc,
= Corutdnd o venpff
(00",
* Cautiegn ids celimentheivisie
resprctares provedentor proscotalut, o astauciaslon
rehace e producitonlor sau a Bsode agrement,
v paratirg de venfian
* Doarwscete indicite
. Proces.verhal de receptic tehnica conducte de distributie a gerclor anurale 7 rcorduen ¢
sstalun de prorecde enadics fAnexa 8).

4, Pruba de functionare
a) Proba de ctangeitate o instalujei
) » Crateraied Pare ottt
(‘ = prestuned du incuresre
- = wopendura Duidului de inevecaes,
wpsrines metdulot ambint;
durats incereic L
© Mol afe verifie.m
prin peaba de presivn: cu ace eoofenn norm gvedu NYPER 2008
* Montentod veigffiinr
dupi racordares celnpameatelor o excenpa etvlelor de conducre,
In penoade de ump oo temperansa ambieniale mu madd de + 3°C
« Graled b reetfiian
g .,
v Coalesir o siurssbdlit it
nu s sednye viagii de presiune manmastde 3 ©o i de prosienea de incesane, pe toat dueata probe,
detormin san deplscani n punceele fice davonid dibsidinlue conmmsdn or
* lpartttit de pzogfe e
mygleace de miserare a prossunn.
* Dorascate Jucheiste

]
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213

FFroces verbal de eeceprie sehaica conducie de distbutic & gurelor naturale ;- racordust @ instala
de protecte eatodics § o R

b} Proba de cficaciiate a instalayici
» Crterrnd Ponroctvee
- pressunet de unlizre b debe masem s mamny
- merdul de esacitre o gavelnr de drdeec;
funegionure) wrzltoareler 510 aparatckor mtenotee de vtibzaee a gazclor sl
- camporasen ceguliloarelor:
- ndicared coreeni a duclor de eiere aparele de masurl § control
* Mrtoda de sonlioare
funcgonarezinieegi instalagn veaed,
- pﬂ_’fll'l.ll'lt.'ll dt.' l.'l.[lll"’}ll'l,'a' llﬂﬂ !'['I:lfrll!';ll'l:,
- medul de evacsare u gavcler de ardere vizoal 91 prn misaranc
= funcgtonisen arzitoieclor 514 sparstelor mtesonre de utibzace a pazclor naruzale pon manevrarea
vlemuntedor de ncpowares reglice s vl
- comportares eegubiiongeloe: poa venlicares indicapulor sparidlor de imdsucd g1 confeol;
- indicaren corcatd o darelar do chire apacateh de macngd 4 control vizual.
* Manontut sergfiiei
dupi proba Jde crangetane & mstalago
* Coniilrd de svrfivan
130" 0.
+ Credeiny el aidrestbilebate
= incadrares in valonle ¢ mlecamele previgoe in procs patow debme, ponrm welerane nepreaizate se admae
vidonren de F 1M
- evatuatea mecprali 1 gurelne de ardor,
~ luncponares in parunern rormal 1 elemenrelos inettlagien.
¥ Alpatatard de vengh ot
sl e de misarare o delural,
* Duviienwte fucdeliv
Peoces verlnl de receptie tebinicn conducte de distalbutic 2 gazelor mautale / rcordurl / instikirn
de pratecnie extodicn (Aaesa 83,

Materle utibzsie b execupi lueeinlor dupl cum nomenzit:

r¢ venlicd confonmitaren dintee prevedenle prowciulut tdhinie st cononmital ceaificatelor Je calitare (de cun
fornizale) care reludde 53 insoquased mawrialede st echipamentele achizqonme, destimite puneri in apeds in
vederea realidicin instalapolos de gaze

s venfich confnemioien dintre inscrisunle censficarclor de ealieane (confaamitare) =le maneraklor procomw s
st {eakittien) reali {deserminadl a ueesion

se v cecun o venficere a gevidor 5i cementelor de imbrare din puacr de vedese sl aspectalol Elemanele de
imbinare st poriumle de fravi necorcspunzdieare au s¢ vor anliza, Venfiearn aspeentdel se efecniensd oo
whiwd hher, b buming ailed, de la o distngd de masimun 0.5 m, avind ca seop sdentificares evenialelor
defeute (rgirictur, bovod, umilirue, golur de maersl, incluziun e o supr:il'-.-Mc LXTCTICEL $1 INCTATe.
¢ va efegnm o vesificare in coen e poveste corespundengy maleralelor ca peevedenle din proicer 1w ner
mele in vigoare (dumecre nemnnle, grosimi dJe perete, vpul de mateerd e

Coreen funcpiontee ¢ dispoativelor de sudare

Caltaren sudualor efecruare contorm fig reluologee de sucund

Respectase distangelor mimime de smplisaze s conduciclor

Afodul de perace al conductelor,

In cadrut verifiedniloe se vemiregre eespecteria prossdustlor cacielor de sarcin T g 2 pruserpiulor 1ehnice in

vigoary, pemin fiecwe cuegone de lueeere, asifel inedt 83 se reabzere luerin de ealitatea preciacnl. Bin deceis
vl aceste venficin se vor efect de citre presonal specilizan | desemomn in med expres, pein decire serisi, de
carre conducitors] uriedg esccutane.

6l
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fnminte de punerea in funcyune instainfule din seaps de eplace se supun la vealicln de reeppe consntuite din
incercin du rezistentd st incerclet de etangetate.

tn vederea pregini penimn venficinle de receppie executantul trebuie 53 cureje condueicle de mpuntipn, pon
refulire cu aer g1 s clectuere Bnceeckake prebminae e <osd) in weddesgt condign cu incercinde derecopie
[ncereiinle de cezstenti g de etanseunte se fac du citre executant pon mstadatonal autermat in prezents delegansds
eperatonilei de disrributie si af heneficsoolu.

Revepiis 51 puneeca in [uncune 3 fuerinlor de gase se v fce cu cespeatanen presedendor dn Nooncle
chmice NTPEE / 2018, kn conformituie cu deeste preveden, precum 51 <4 ccle cuprnse in Legen ne (078995 o
TLG.R. or. Z¥5/14 wnie 9, recoplia buceinlor de gaze va 6 mealizatd in Joud etape
= recepiz la teemiarea lucsinlor {prelminaet
= reorptis foald, kuespitcea peacada de garn(e

Comisia de recepgie v f mamict de ckere invesncor g1 va A aliine dio el pupn 5 mumbiog, din care oblipe
torty un geprezeanant al investitorelueun seproacmant Wl adonnstragier publice locale pe ol G eskc
st i mvestijia §1 un reprezentant ol mereponden distabunoare de gaze. Cetlalyl componeny w comsia de
receppe vor fi spectbigti in domentl disrnbage de gaze aarurale.

Cumisia de recepic exsmmensi:

= respeeraren peevedealor din awoayapa de constanre, preoum g avizele st condsgube de escenpe impuse de
auluaiijile cumpetente. Exenmaren s face pring

= gercelares vioomh o lucrinlor senliate

= analiza documenickor eonpame in creen whinie a canstrocye
- executieen Jucrinlor T confirmmate cu prevedeste conlmeroln, ale documeniaje de execope s ale

reghemeatinlor specifice, cu respectacea esipentelar esenglale, canfarm legy
= referuol de prezentase infoemic de prowcrant cu prviee b modul in care o fos1 execurath oo lovestiton)

VA UCIN €1 aceastd activitare &1 fie cuprnsi in contractul de protwectase
~ lerminswey uturor lecrinloe previzoe in contmetul incleiss e mvestior §1executant 3 in documaniage)

anexdl ki conteace

irs cazeul In eure existd duliv asupra insensusior din docurmentele Cir tehniee st construegies comse pote
vere experiize, alte documente, incerciz suplmentare, probe §1 alte teste. Lo ermunane) exampim, comisia Vi
tonsemaa observatiile 31 concluzule in procesal verbal de receppe v dnaine novermen de sra e luerfroane
mnvesyitorulus impreund cu recomantiees de sdmareee cu sao fins oleeep a recepliel, smdnanes sau respinpene ¢1.
Comisia de secepiie cecomandd sespingerea recepes ducd e constaed vies care no por Bl infiuee 51 care prin
nutura lor impaecdicd realizares unei saw ma molte exigenie esengisle, 1z i Gl se DRUR CXPCItZE, TCPIGIVCEIL,
vefaced de luerdn ele.

In coeul in care ndmileres recepyen se faee cu oo, o procesul vesbal de reeeptic se vor indica in mod
expres acele bipsun eire tehuic remedieTemenele de remediere se vor convent cu exeeuranmul, dar cle nu vor
depligt, de ceguli M0 xile calendansace de b dua ecepper dacd, duorstd wndyulor ehmatice, nu trchue fixa ah
termen. Un excrmplar dio procesul verbal de reeeptic st de puncre in funcyiane va §i anexa B documesinta wehned
s1econumicd a1 lucaion, care se va pistet L arhret ielimdi o mrrepondese distabutaase de gaze.

Rueceppa finili csic cunvacid de sivestitor in webasult 13 vile dupd expirares penoade de gacunge. Peooads
e gacangie esie cen previzud in coninicr.
Lo receptix finndd parnicipl:

a)  mvesmorul;
b} comir de ceceppic numiid de wvesmor,
<) proectinl ucdidi,
d}  exccutantul

Comisia de recpe fiadT se nnmeste L digor s locud fisate s examne,
< procese verdialo de reeeppe L teerunares lueelinloe:

finabzaren lurrirdor conure Je

A urmataarele:

‘recepia do 13 tecminares luccinlor;
- refermul myvestteadui prvind componares reier de gare natorake in explodieces pe prooada de gasange,
inclusiy veele aferente st remedieren for,

La senmunicen recepqeet conusia di receppre (mald st va consemna obseoapile 31 concluside in procesul vesbad
de reeepiic Tinali, po care by fnainia nverttonilu, i rermen de 3 ale lueritoare imprecnd e recomandarea de

H2
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admitere, cu sau fird obwegn, a recepien, de aminare sau de sespingere aen Peocesul verbal de receppie finala
incheiat de comisic constituic documenrul de atestare al calitipi constructici.

Se atenponeazi executantul ¢, in conformutate cu prevedenle legaleconfirmaren calitiin de clitre organele de

control al cabidjin nu inklrurd cispunderea directd pentru calitaie a celor care au orgamzat g1 condus procesul de
prowctare §1 execufie §1nict al celor ce au profeciar st execurat direct obiecnvul de investqu,

In ceea ce praveste verificinle stipulate I per 1o

5 din prezenml Cuet de sarainn, in conformutire cu

Ordincle LGS.LC. nr. 12/77 g1 20/84, documentagule de execu(ie trebuie €3 congind un peogram penteu controlul
calniigiy lucrinlor pe santier, progeam ce se stabilegte intee prowectant, beneficie g1 executant, de comun acord 3
care indicd fazele importante in care se fuc verficinle,precum st actele ce se intoemese cu ocazia venficinlor.

Progeamul corespunzitor prezenter documentagii este prezent in cele ce urmeazi

PROGRAM

Pentru controlul calitatii lucrarilor pe santier

in conformitate cu Legea nr.10/1995 si normativele tehnice in vigoare, se stabileste, de
comun acord, prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor pe santier.

|considera necesare

m:?;emul ScH. ‘6R S% ot intocmeste
Lucrarile ce se controleaza se P.V.=proces-verbal si semneaza
Nr |verifica sau se receptioneaza S B=beneficiar .
crt.|calitativ pentru care trebuie ::Ze";ii;pégﬁ;?:;rba' a8 P=proiectant Nrglasia g
intocmite documente scrise P.V.LA=P.V. lucrari :E:lesxgculant '
ascunse i
[ 1 2 3 1 -
1 _|Predare amplasament | PV B.P.E. j: ]
Verificarea modului de realizare a
2 sudiiilct P.V.LA. B.E
Verificare conducta deasupra
3 sanfului; verificare san{ si modul P.V. B.E.
de lansare
4 Verificarea respeclarii dls_t.mmmg PVLA. BE.
de amplasare fata de alte instalatii - L o
Verificarea adancimii de pozare a
5 condictél P.V.LA. B.E.
Verificarea  realizarii  marcarii
6 aseulii P.V. B.E. |
Proba de presiune a unui tronson |
|7 |de conducta executat P.V. ! B.P.E.l
- FAZA DETERMINANTA - l
g |Verificarea altor condii ce se PV l |

Nold Pentru participarea s efectuarea verificanlor 1a lucranle specificate in coloana 1 din tabelul de
mai sus ce se controleazad sau se receplioneaza calitativ. beneficiarul va face convocarea proiectantul prin
adresa scnsa cu cel putin 3 zile inaintea datei programate pentru desfasurarea lucrarii respective (precizatd in
coloana 1 din tabel)

LISTA DE SEMNATURI
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CAIET DE SARCINI ne. C5 - 04

(Fisu tehinoloaica)

“ign tehnologici privind asamblares prin sudurd
a conductelor gi pieselor din pelictilend

I. CONSIDERATII GENERALE

“Tevile din polienlena unbzace [a ealizarea sistemulul de alimenaee cu paze natoeake aebuie sa aiba
certificale de calitate date de producatoe. Se utdizeaza nwnal tevi din polietifena cu SPIU 1T de npul PIE 80
sau P2 100 in functic de presiaten de regin.

Iinbinarea fevilor g1 a clementelor de nsamblave din polictlend se poate tealiza prin wimioasce
proceedec:

»  Sudares cu efemente inciilzitaure:

= sudura “eap la cap

= sudury "ga"

= suduea de tip "poliftaune”

*  Sudara de tip cleeirofiegione feu clemente de asamblase previizute cu reztstengi eleciricd)

+ Imbinare cu racordun mecanice

*  Alte proceder agromentate

Toue imbindrile redhze ntre (et st s lotre v $ dlemente de asamblare eboio s§ proeane ool
puin aceeasi rezinsten]d cu cea a jevi

Preluccazen si imbinarea {evidor 5 clementddor de meordare do polictilend se pot ez 1a o
tempeeatusi a medivlut ambuant cupansd intre = 3° Csi + JU° C,

Fiueare dist sistetele de imbinare preciznie mai sus se reahzeazi cu echtpamente speciate pentrm upul
dv imbinare respeetiv, Ssstemele de imbinare, procededle si echipameniele otdiate webue si fie sgrementate
in confloomitate o prevedeale lepale.

Projectantul va preciza, pentru fieeare eaz {proiect) in parte, procedew) de ssamblare a
componeniclor din poleulend, care se vor incadra in prevededle presentului "CS",

11 SUDURA "CAP LA CAP" CU ELEMENT INCALZITOR

I Procedeu! de sudare

fn eamut procedeudai de sudare “eap Ja ¢ap” en clement incilzuor, piesele care trebne asamblate
{jenviic feavi, feaviiy fiung sau fung/fitng} sunt incilzite in zang de sudace In temperatuea de sudare 31 apo
asamblice pron aplicaren unel presiuny, Fed aport de matene complementaca

Reabizaren suduni "cap la cap™ cu clement incilztor nu trebute Beotd decdt cu aparate de sudaze Ia
eare sc poate controls permanent valoarea presiunii de sudare apliend Clomensele incilzioaze vor fi incilate
nama cheerde.

Lebipameniul de sudare contine uandioarele clemenie

* maging de sada

»  pumpn lidraulicd (preumaticd)

s dispozinvul de preluems eapetele jevn

s clementl incilviar plinda)

s apazarele pensru ayisierred presionii de sidare i 8 wmpueratn

e acceson drok de ghidare o ey, lichide § ouedale texule pontr curifaren jevi g al demenalog
inciledor ac

Succestunea operayilor b sacdaren "eap la cap” esie:

A, Pregitiren sudurii

= Aiaarea eaperclos (edii o disporiivele de prindere a magont de suda

*  cuardjaren si profuerares fronald a capeielor evilor

v deerminaren suzeinin necestre pentel compasaren eermsienga oole de frecare 3 masion de
sudatt g1 2 eeanslaidn gevdi i adiugares acesied valon la valoans misurat 3 presnent de sudace

b3
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* verfiearea winperatuddi clemenwlui inclzivor
B. Sudarenx propriv-risi

& agezaren elumentihul inciliior intre eapelele wedor

s inchideren maginit de sudat st aplicaren presiunin de contact de preineslzire (Pt

s ruducerea presiunii b valoarea de menguiere 2 capetelor pe clementl inealsior {ig

s apropicrea eapetelor evilor si realizacen imbinddi sudaie Ia presiunea de sudare {patp.}

+ reducena pini ta zere o presionis de sudare gi riciea imbuordii (1)

C. Controtul calktiii sudurdi

2. Ceringe gencrale

Tt cxml sudini Yeap a2 1p" cu clement Incilaiar pot fi imbinate dear maledale de acveayt natiurd
{eare au accleast caracteeistivd firico-chimice), comparibile.

Penteu agipucices calititn necesare [ sudieea "cap [ eap®, execcuanwl (conttuctorul) va solicna
gazsangii serse die parea fupnizorlei de macerale § cchipumeate de sudare priviod companlsbeatea <de
sudabilitnse ntee materakebe fumizate g intre walenalele fumizae g die matedale din pelictlend destinate a
fi uli]iznl_c, petnvie aomelor relinice, i executiren insiabagitlor de gaze namale.

T zona de imbinare grosimes peretes gevii trebuie 57 corespundi cu cea a Guagul

Sudura Yeap b eap” cu element incikzitor se va exeeuta nunai de diitre sudon auteozagn i executaren
lucrirloc de gave natumle §i atestagi de citee furnizoni de eehipamente de sudare conform prevedenlos legale
in vignare,

3. Echipamentul de swdare
Pe Yingd unehiele folosite penteu tiirtal 5i curitatal (evilor, I efectoarea operagilar de sudued "eap b
eap” esee necesact utilizarea vl apact de sudued speeial care rebuic s3 dispundt unndroardur ceange
wiging
¢ dispozidvele de ficace tebuie $3 permid fixarea pieseloc ce se imbind in deplind syguranyd, e <5
le deterioreze supmafetele sau s le afeetcze forma promersict
s picsele care se imbind trebule 51 poacd [ fxate pecfee abniate
* ofi fucd posibili prelucnien i idepAnares {scoateren} ascliilor (aligudm) de pe supeafejels plag
paralele ale suprafeqelor de sudat, piesele fund Hxae in apaeat
& aparard 53 mbi o construepe suficient de ameli, astfed incat in wmpul desBisurinn procesuluy de
imbinary presiunde de sudare care se apled pe parcuesol operpen s5 nu provoce defonnagm
aparapdut
o suprafeqele de incilvire we elementulut incilritor trebute 53 fie plane j1 paelele
s repanipn emperitune pe supeafaga uoli an seluie of presae diferene mud ;an de 107 C
L2 mastalacea & oabeares aparande di swcurd trebuie respectate cu streree anstrucquantle de folosire
nlscaie de fabncant.

4. Condijii prealabile generale

-~ local de muenci trebue protejat impotva efectelor acfasambile ale mtempernlor (ploae, ving,
rapadiy pren acopenare cu cottun etc

- la wmpermon infescare 5 C g supenoare +45° C este necesard lusten ovor misun cane wi

asigure execalis reprogalids din punet de vedese calbany a sudum

i camd exprnenn b raduspi sobsce directe, el de sudie a0 v protept <u o prelat care sd

penmnud objinerer unut medin de tempeeatucd unifonn I juel jevilor ce se sudeazi

- dacd eswe posilal, estremitiple jevidor opuse capetelor ¢e e sudezd vor [ aseupite foblucte’
pentew a se fmpndiea astfid pe it posbil cdoren soprafegelor de sudare prn efciul vantube
fenrenplor de acr-

[+

. Pregititea sudurii

66
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Cabtatea sudum este tnfluenpaii in mod deessie de modul gi grja ew eare este 11 faa de pregiure
a exveutiey sudum, monv pentow care trebue avate in vedere wrmiitonrele aspecie

1. Fixarea capoteloe (evii in dispoziivie de peindere ale maginii de sudat, curigirea i
prelucrares frontald a capetelor gevii

6. presele fxate in disporivele de pondere ade magini de sudv trebuie preluceate sumuliia, cu
autorul unut despamoy destnai sl indepleteze v stat i grosime de maxim 02 mm din
grosimea de perzte ol ylor, Operaia de preleerre se consderd termanntd cind cebe dod plese
care se sudeasi ni mal prezimts porjlunt neprelucrate

prefucearen eapetelor fevii inmmte de sudare erebuie Ricuid eu ineadrarea abaterii de ls perpendicu.
lanease in lowecks previzste in whbelul de mai jos:

Tabselal . |

Dmmetrad extecor al gevin Abaterea de la perpenchenlantate
fmmj {mm)

1) - 50 1

¢ 63 110 2
' 125 - 150 3
180 - 360 4

250 313 5

355 - 630 7

8. agehide {gpanul) rezuleate in wrmn preluerdni, edzure din e san Buppgon, se indepinerd pon
folosieat ung penswle In nich un caz pu este permis3 anngeren suprafepedor cv se sodeard ol
maule

9. dupd vperapn de prelucnure » supeafejelor piesclor co se sudeard, acesten se aprapie and cand vin
in contact. Spapul dintre eele doud prese nu trebuie s3 fie mm mare de 0.3 mm peatre estco d -
223 wm, .25 mm pentru tevs cu 223 mm < de < 00 mn @1 B0 mm peoim d, 430 mm

10. insnuen incepem procesulun de sudare trebuie conolae:

L1, alinierea simultanit a pieseloe cane se imbmi

12 respectaren spatiului dintse piesele de sudal

£3. cugitires g1 prelucrrea suprafegelor de sudac

b4 un decaly evennaal al supraferelor exterioare ale [evilor {elementelor) co se Imbind nu trebue 53
duepiiseast F0%% din grosimen de perete

£5. este fuarte umportant ¢a prelucrarea suprealeielor de sudat 5a (e ficutd imediar, imintea operafiei
de sudare

i 5.2, Dewerminaren sarcinii necesare pentru compensuarea rezisteajei fotale de frecare a
0 maginii de sudat gi 4 weansluéed yevii i adivgaces valorii acesteia la valoaren mdsurard a presitnii
de sudure
[xcewnrea sududt necesis aplicarea sl multor presiuni presiunea de epalizare {de concang, necesard
pentry preinciliorel, presiune de fncilyire § presiveca de sudare
Lgn cum se puate urmdn s pe geafienl de sudate prezeoti mai jos, fele sudisd "eap Is cap” cu e
ment incakzitor sunr
& apropierea de cdemcniul incilzitor si preineilzire
s incilon

¢ dndepariare clemen incalsttor

¢ apropierea capetclor v pi realrara presiunt de sudare
v sudare

*  ricire

0%
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5.3. Verificaren tempenuuedi elementului incilzivor

i) temperatura elementubu incileitor va i reglviz a valoarea indicatd do fuenizorol whnologiel ¢i va
fi controlald (unrimi pe watd dumta prucesuby gt de swlare

B} pentrs asipumees uow temperatud de sudace coreetd, 1ermosiatl trebue controlnt inmorea
inzepent procesubut de sudare, de prefesingi cu un rermoncent digtsl. Swst poteivite de nsemenea,
accle lermometre cace sunt echipale cu un sesizoe ol temperaeni de supeafa@i Peate a asygun
instnurarea unut echibboe teemic, clementa incilzilor va i folosit cof ma devreme Ia 10 qunute
dupi atingeren temperaindi de sudare,

Iy cespeciasen wmperamn de sudare trebuiv contraknd periadic pe injreaga durad a procedeulus de
sudare

m) efecnd vaniul potie provea usoare modificid a wemperaten elementadw incdlzitor

ny supeaferele elementuhn inedlzitor ichuie petejare conte sourdine

a} inainlca incepent ficeine sudur tebuie curigate ambele fepe ale clemensulo ncilvitor uulzine o
lyirtie velnd speciald, curata, useatd s care nu Iasd scaame

M in timpsl intcerupend saduril, clementul incilzitor webuie protejat conten acuntt viniutue, 2
murdinilor gt 2 detenorinlor

6, Executaren propriu-zisi a sudurti

Elementul incdlecor adus a temperatusa de sudare se aseard Intee capetcle evilor,

Capetele jevilor eare se sudeszd se preseasd pe chmeniul incllztor prin apheacen presmi de eoniact
de preineilsite {prbpa) 31 sunt menjinate astlel pand chnd se constud apaotia unor mnforsin pe acestey, 7
chror dimensiuni suns indicate dle furneor

fn conunuare, dupi expirares wmpului de preincilsice 1, se reduce presionea aplicaid pand aproape
de valoarca vero. Din acest moment »¢ considerd ef incepe tmpul de inedlzire {82 cu dum ndiemd Je
furnizor.

Dupi incilzice, se indepintesyd clementul incilzitor facd ca acesta si ntingd suprafeiele de sudar, dupi
care ocesten s¢ pun rapid in contact. Timpul nga numit de tanzific {1, in care se indepieieazs elemeniud
incilsitor, trebuie s3 fle ¢it mar redus gt ne trebuoie s3 depisensed in nia un eaxz valonle indicate de fumzor.
Capetele yeviloe wrebvie reapropime astfel inciit supmfagele care se sudeazi si vind in contae pe toatd
circum feringa.

Dupi sceasts se creste bruse preswinen aphied pand la valoaren p; + py (indieaid de [urnezor), presivne
care s¢ menpne constantd pind i capimsen intregulun ump de sudace (i) indieat de fuenizor L'nwon ponse si
fic neeesard o renjustane 1 prestund de sudare, [ sewer dmp dupd ce aceasn a fost annsi.

Pu parcacsul impubri de sudine g2 celui de icine este stact interzisd recnrgeren Ia ageogs de cieee 2
sudur.

PDupi vxecutarea sudurit se face comrolal vizual al azesien, confonm celor previzuie mat jos.

7. Controtul eaditigi sudurii

Controlul calicifn sudum se exeeuti conform procedunlor impuse de producitorl aparmulur de
suchare, Crtenike de venbicare vizuald a swduny

L. diaeceenl supeafeqet de comact 53 fie cel pugin epal cu diameieul (evid
checalajul intre geneaatoarde (etilor sudate 53 nu depigensed 3o din grosumen perctelun jes o
difesenia de lagime 1 celor doud capete nfloeate sle jexilor S va fi in uondtoarele limie
peavifiensd S+ 01x T
eavi/fuinge 3 <0ZxB
L fuegd ing 85 < 0.2 5 13, uode:
§ - I%imea capirolut maforsn

B - [gimes cordonalui de sudud

Enmnre de vseeuiarea pmhci e prusiune, foue sudunde trebuie s34 fie ct)lnp[l.l ricite, [apl eare ¢
poate considesa tealizat dupd trecerea a e pupa 60 de mmwie de la Gaalizarea ulumed sudvn

T
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L SUDAREA PRIN ELECTROFUZIUNE
1. Procedenl de sudare
Sudaren prin clecteofluztune constd in incilaicen spirel metaliee ncorporae pe supalsga interioael a
fitingului, avind ca efect topiren stratului supesficial de pobewlend i realizares sudvdi. Tnefilzirea spiced

metalice (care ¢ste o revisten(d eleciricd cahbentd) se fzce prin convearea Ia cireving clectric al aparatului de
sudurd.

Echipamentul de sudare vste compus din:
« aparal de sudoed
aceesoni pentry curdfisen fevii

clispouritive peneru prindere si pozijionare
Swdlarea prin electrofirdnne este determinati de ummdten paramwe i de sudaee:
+  qesione / dneesitae
g limp de sudune
¢ ump de ricire
Operagitle elecrune 1a sudarea prie eecirefuziune sun:
Al Pregiitivea sudarii
*  curfificea (evii in zoma ce urmeazi 4 intg in conmcr cu mufa sau cu gaun cdecuosudabndi.
AdAncinen de fizuise va it de 0.1 mm pentru {evi cu dismetrol extenor d < 63 mm, respeetiv L2
mim peako jevi ca dy > 63 mm
*  verilicarea Jungimii de fixare aqevilor in nangon
v alinfecen gevilor i a nuled in dispuzitivel apazatului de sudare
B, Sudarea proapriv-zisi
s alimentires cu energic clecteicd §i swdarea propriv 7isa
C. Verificaren ealigighi suduni

2. Ceringe genetale

{mbindrile prin clecrroluziune se realiveazii numat intes materale de sceeagt natuek (companbile}.

Bearu asiguraren calitilli occesare Ir sudaren Yprin cleetrofusiune”, executaniul (contruciorul) va
solicita garngll seose din pacten furnsenrulub de matedale s cehipunente de sudare priviad compatibiliate:
de sudabilitate intre materiadele fusaivane §i inre matenalele fumnizate yi alie mawsade din polieatend destimte
a fi wtilizate, porsivit nonnelor 1ehinice, I3 executisen inswlagitior de gase naturale.

Sudur "prin electeofuzinne’ se v executn numai de edtre sudod auterdag In execurarea lucrinlor de
grze mturde §i ieset e clinee fumizordi de eclipamente de sudare eonform prevedenlor legale i rigoare

Locul de munci unde se executd sudusa teebuie proteiat mpetnva electelor defavorabile ale vremi,
cun ar {1 ploata, z&pada sau vancul,

Svduen pon decosfluziune poate & executaid b wmperama ale mediulug ambiant copriase intee =107
C 5t 43" €. De asementa locul de sodare se vt protep impoteiva mzeloe solase prin prelate cie, astfel incit sa
se abjind un mediu de weeperatuzd unifon in junil (elor care se sudenzi.

3. Mungoane, reduetii, teurd i coliere (3ef) de derivagie pentra eleetrohrziune

Mangoanele penteu etectrafumune sunt wilizate pentre imbinarca capetelor de fevi gi fitinguon care au
ncelayl diametms se monteazd ugor pe exsremitjile aceitom Juonid fptolu ol as dameiul inerior asifel
dimensinast incht 53 aziguce un joc suficicnn al eapeelor do jeavd,

Reduetie pentnt clectrofusne se utihizeazd b imbinares eapetelor de evi 58 de fiingud care au
diametre difenite,

Teurle pestra electenfiedune 2o wibireasd I realizaren imbindinlor by foned de "1 dnse capetele de
conducte s de ﬁlingud Care 9 :IC(.'!;I!:E thametra (ll.'uri ug:l‘ui s ingee deould capele Care :lcuin;ii diameern :_ii
al tredea caplt cu diamerca difent (learl neegale).

Colierele (rile) pemnt dectsofusinne suat udibeate punten meordarea gevilor de brngameat si
ranulicafilor.
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Colierele {geile) penien clectrofuzivae pot i sudate @ pe conducte de paze narurale aflue in
Euncfiune, presivncn maximi adinisd in conductele de gave natarale SOR 11 aflace in aceastd suuape fand de
5 bar.

4. Echipamentul de sodire

Pentrn eseeutana sulurilor pria electrofuzune ta conduciele dan policulend se folosese: uncite
dispositive de fixarc, dispovitive penion cucitare #1 ikt jeavd 3 un apamat de exeeajie a sucdusi In gencel,
acest apamat esie coordonat de ¢lire un migroprocesor cire asigerd efecuarea unel sudan de eabitate
weprogabli doonrece pemiie reafivaren acesters nuinad ednd suat indephni pacimutds secesan, peestalailip s
mrrodugi in memons apatatulol de citre fbnentul Sui.

5. Pregiitiren sudurii
5.1. Preducrarea capetefor jevilor

Caperele preselor s qevilor care se imbind prin elecoofurine cd mangoane cu mufe pentnt
eleetroluzivie, se pregliese pemru openia de sedare pe o hgane sabilic in funcjie de diumetesl pesclor
eare se imbind, confloan indicajilor lurnizorulu de matenale sau tehnologe

Pregatiten eapetelor pieselor ce se sudeasi consd in rizvicea suawiui oxidant de proteeps conte
factordor din mediul extedlor, aplicat de fiana producitoace, pe 10413 tuprafaga exiefoard a jevtlor, Acensti
preluseace se va Face cu ajutorul usui dispoznie special aftar in doiaren aparauhi de sudurd.

Adincunea de rfeaire va B de 0.1 man peatnn (e cu diametru esterior de ¢ 63 mm, respecuy 0.2
mm pesiru fevi oo de > 03 mm,

5.2. Degtesasea suprafeqelor exterionre ale capetelor de jeavi

Dugresaren extremitiplor (evilor care se imhind se face frecingd suprafepele mawte fie cw [esinig
specinfe puaten degresare, fie eu birdi specule albe absorbame, ¢ire nu bsd scame, imbibate cu decapaor
{aleoo! izopeopilic saw similac). Este foatte imponant s i se atingd cu mana supeafeqele degresue, in car
conerar fiind neeesard reluarea operagicd de degresare.

Mauseanele, seile recordunlor pentm brangamenie, precum st abie mese folosite pentru sudarea pan
clecrrofuziune nu se degreseasd, devareee modul de ambalare ab acestora exelude oriee posibiliate de alterne
sau murdinee 1 suprafegedor ¢e urmeazd a fi sudate. Pe de alid pare, mampularea fiungunlor pentrw sudua
pon clectrofuriene weboe ficurd en mulid awngic astfl ncit in wmpol desficeni ambalajelor sau pe
parcussu] punce in operd 53 fie evitard inuedarten supralejelor care ver A imbinae

D asemenca, inmnte de efectunren operafiel de sudued icbuie obime asiguraces od supefeiele de
sudat sunt uscate, fpt pentne eare acestea vor @ sterse eu o hanie absarbantd curata 51 care si by lase seame,
curafindu s¢ astfel decapantul sau eventuala apd de condensare.

5.3. Moatarea mufelor clectrosudabile, fixarea dispozitivelui de prindere §i pozitionare

Pe unul dun eaputele pregitie ale jevilur cate se imbind se munteasd mula clecttosudabili astfel ca
maggmnea e feantili s fe Iy acekizo aivel cu margined eapdtulun conducter, dupd eate se Mieazd dispoztiul de
prindere 51 ponponace astfel ineit mazginea acesiuia 5§ fie Hpid de parrens din spate 2 mufu electrosudabile,

Exupa nceasim se aduce celalalt eapdt pregddt al cddw de a dowa e (uesd) care se hnbind @osc
mtcadeee prn eapitul ibee 2l daposinahie de prindere i pozgionace, pani cind extremicates celar de-a doua
fen i se lipeste due extremitatea prntet jevi {een cuare esee fixatd dega io desposm ).

Se fiseasi s1ocea den doon qeava (piesd) in dispovitvnl de poaponare Mula electrosudabd se
Baprape in panen opust o dsportwule le pozifionae pand a1 intalnees opmordn acesien, apt chee e
asipuet ¢d planul in care s¢ efccnenrd sudura Jocul in eare cele doud ruprafeqe 2v sudvasd) se giseste 1
mijlocul mule Aeeasid operagie cste foarwe importami fiindea daci Tocul in care cele doud suprafege s
sudeazi m se gisesiz exact b oimglocal muldi i deot existi o desecrace ede de micd, aong suchare in mesd
sigur exte compromisi §1 trebuwie nkiteoitd 3 reficwd de b inepot.

5.4 Monuirea piesclor de racord — colicrelos {§eifor) penten brangamente §i decivagii
H}
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Preghtirsen suprafejeinr exterionre ale conducielor din policitend pe care urmeazd a fi sudare piesele
de rcord a brangamenteloe sau colierelor pentes denvagti se face in mod similar cu cele avitate bn punerde 5.1
si 3.2, co vomitoaele precizin:

— Inawee de inceperca operajict de preluceae se eusld supratag conducter ¢ aputarul unel cirpe

usease, pe Loatd cireumicrnga, pe o lungime corespunzitonte {care s3 depiseascd cu cel pufu 100
mim conurnl suprafiqei eace umaeaza s fie sudas)

— prelucrarea mecanich a supraleqer conduciy se va face su un dispoaty de rizare sotabiv pe a
lungime care va depisi ol pugn 30 mm contucul supeafejet care se sudeavd, Tn aces caz nu este
peruiisi folosren afi tip de rzwitor (racleiT manuald esc) ntrucin excesu) de sisare ar reduce
prosimed peretchl de conducti sub niveolul adimis, preeizat ma ses, fapt ce poate comproute

. calitatea suduni

iy pona sududd oy aliaates fevii teebuie <3 Be mai micd decde 1349 thn dmeral coener ab v Dia
acesl motiv trelwie amgat un dispozitiv de totanjire 2 jevii san ciie wn disporiine de pondere de fiveare pacie
zonei de sudare.

Presa de racord se scoale din ambalat cu g, Bl o tinge ca miaa supalejele ce sesudundd {fdich
suprafejele mtedioars) 5ise fizeard pe suprafya pregiu peotew sudued 2 conducted ew apnorul dispuzstneud
de stringere cu arenr, al cieui surub se stringe pind cind plicups indicatoare de cobuire rogie este la acclag
nive] €u margiten supeduars a opritorului dispositivebu

8¢ tnlertice ndicarea siw mancvrares bugonului Gletat al pieser de ewcord, precan fi modificaren
pozigei peeforaerului incopoeat in piesa de racord in impul desfisurim operagiler do sudare, indlpmea sa
fund dejz weglatd o cadml procesulul de faboeagie.

6. Executarea sudurii propriu-zise

Calnatea sucluni realizate prin electzoluziune este determinaii de e fcwon s anuoe:

= lumpeniiue e sudare

-~ umpul de sudnre

- presienca de sudare

bFacem precizarea <& acesti factont sunt ia permanen(d cantrobi in mod auvtomat de citee apacatul de
sudare §i od in mod teorede {dac $i peoctic) dacd valoarea unuia dintre acestt pammetn ou s inserde i
valoaeea memorizaid de apzeat, asife) incar si revulie o sedurd de calitate corespunzitonre, apzeatul blocherrs
{apresie} prr)c:.‘su] de sudare, Pe de aha pane, daci pmc{.'sml di sudare se derolearz p:'m:'i lIa capiil, atunc
sudura rezuliati este de bund calaate.

Cu toMe acesten, trebuie Gieute urmalioarele sublineen:

v} timpul de sodape cumulat in seeunde, este aligat o peonanes® pe coeanul aparatstlui si depinde
der reristenta clectded a cablurilor de conexiune, de wosiunea eleetrica din refea, de wmperatura
exteninari. 1Y rici decurg §1 diferenjele de timp de sudare, chiar g1 atuoer cand se sudeard e de
acelagl dinmetr

) remperanira soosudares se uliege prin aplicaces enerpiel elecirice de sudare pe parcursul wnpulay
de sudars wmperatua de sudare este ealeeland de aparatl de sudaze in mod aveamat In funcyi:
de infarmagitle primite prin cadul de bare marcar pe cobee s funcpe de condipnle mudinhs
ambiant

g) presivaca de sedare este creatd prin asa nomitele tensiuni de contraeiv mieprae it prescle de
imbinare (mufe e1e) in cadruf procesils de fabocagie, ensiuni care sunt ¢liberate prn incilzirca
agestor piese in dmpul sudidi.

Pentru realeraren sieluril, se conectenzd cibledle elecidce b piesele de fmbmace {ofii, presi do
racacd, eolier e1cd asifel inch po‘l_i{iﬂ axiabi u ncestora s3 pu fie modificati. Racordacea becdor 2o va face tn
pacien supenoard a picsclor v imbinare, e grestaten cablunlor n va i suporiaty de presele <de imbinare, i
acest seop recomandindu-se ca fircle electrice 53 fe rotite sau invardte in jurul conductes, sub fonng a dous
sau trei spirale, Dupd aceastu se porneste aparatel de sudat i se introduce earid magneued contrelindu se
permanen valoaren parametrilor ce concuri I realizaren sududi.

Mai trebuic subliniat fiprul o3 intre geseratonil eleewnic si aparstul de sudaee se va piam o distangd de
3.0 m. In cazal vnei distaage isuficiente procesul de sudare ar putea {s dezanjan datemd cunpunlor anagreuce

i
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create de gencrator in timpul func(ionani. In cazul unet intreruped a procesulw de sudare {de cxemplu o pani
de curent), atunci:

= .l 63 mm — se poate relua de la inzeput procesul de sudare cu condifia ea ansamblul eare se

sudea:
aceast

si fie ricit complet. Reluarea procesulut de sudare poate fi efeciuaid o singued dasd, iarin
i situagic tebuie ca rezisienga ohmied si se incadreze in mtervalul de tolecangd admisibili.
- Ja > 63 mm = se¢ interzice reluarea procesului de sudare, in general se indepinesd zona de
suduri compomisi §i se monteazi o alid presd previzutd cu clemente peniru electrofuziune
Liste foarte important ca dispozitivul de prindere §i pozifionare s nu fie indepartat decit dupi vicwen
completi a sudunn. Timph minimi de ricire vor fi indicagt de furmizont de matenale, st vor fi cupringt in
tehnologule agreate pentru efectuaren sudunlor prin eleetrofuziune.

7. Controlul calitigii sudurii
Contolul imbmirilor sudate prin clecirefuzme se realizezi conform nstrucpuotor furizorulu
aparatelor de sudare $1 a celui de componente de elemente pentru electrofuzine
Unul dintre marle avantaje al acester metode il constituie faptul i face posibil controlul vizual al
realiziru procesulut de suduri.
In cazul mufelor clectrosudabile:
. = 20 = 125 mm - daci sudura sc face corect, policulena topita trebuie si fie vizabii in
crestitunle situate de o parte si de alta a mufed
o =160 - 225 mm - dacd sudura s¢ face corcet, poheulena topitd trebute si fic viabili in
crestatunle situate in Jocunle unde 1es fircle de coneetare.
in cazul coliceelor sudura se deruleazi corect daci topirea polictlenct se observi in punctele unde se
intilnese cele doud jumindgi (superioard i inferioard) a acestor piese. in plus, margmnea supenoard a plicuja
rosut a dipozitivului de strdngere cu arcun poate si nu mar fie egalizatd cu marginea de sus a opatorulut
dispoziuvului de steangere.
De asemenea se va verifica vizual alineren pieselor ((eavd — mufi).
Exventualele seurgen de matenal constatate in unna unor contraale vizuale condue la respmgerea ca
necorespunzitoare 3 imbindni sudate.

LISEN DESENNATURI
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pentra imbinarea jevilor, fitingurilor i armirturilar de ogel

imainutes canductelor din ofel care urmieazd 53 se montese subleran sau supratenin in sistemul de distribugic se Giee prin
imbinare pedemontabili-imbinare sudud.

[rmbinirile sudale webuie 53 corespundd nivebului de calitate 13 pentou inipeelectiuni conlorm SR £N 150
SE72005  leabinack sudate pren tegine din olel sichel, ntan 3 ahiajele scestory (on wseeptia sedari cu fecieule de
energie) Nvehurd de ecabilaie postios impesicchioni™ Standardul aceperd imbindri ke sudute cap b cap eomplel pitrunse si
toate inhindrile de colf. Acest standard este dircct uplicabil ke cxaminarea +izuald a sudurilor si oo prezingd donlii
privind mutodule ceenmandite penira detectans sae nasurires prin metde END,

Clastlienres § deserierea precisd i imperlectionilor tmbinariles sudate se faee fn conlornitae on SKEN 15¢ 520
BT “Sudare gi procedee eonexe, Clusiticarea imperieetiunilor peodtrice din sbindrile sudan ale muerialelor
metalice, Partea 1 Sudiee prin topire”™ Canlam acesiul slandard Imperfeciiunica (sudure pein tapice) este delinild o gi
discontinuitate in swderd sau abatere fald de geomelita doritd far defeciul este impurfectiune e,
Jrrhinarike sudie se var tealiva numal de vt persenal munaciter colificat $T atoriz, Sudorii eare exeoutd jimbingri fo
class de calitae impusd mas sus vor 11 auiorizagi conlorm preseeiptiilor tehnice 1 CR=9 210 "Autarizarca sudaritor
cure exead luerin de sudare la Instalagii sub presiune i Fa instalojil de ridican, inogek alominiu, aligje de alominia §i
palictilend de inalid densitane (PE-LHD)", tar proeedeele de sudare wtilirate treheie onologate conforns BT CR 1= 20H)
"Aprubarea proceduriior de sudare pentre otel, aluminiu gi abiaje de aluminfe pentos polictilend d= Tnaelia densiate {11~
TN™ in conformitae co materiabel wibndar mifiza de Delpaz Grid (veri specilicagia wchnied de wavd de otel)
IProceduele de siklase solicitate de Delgas Grid sunt:

= [1Esubare ey are eleairie (eloctrad inveliy

= bk sudare o are eluiric it mediv de gaz inert cu elearrod de walliam {eef niai recomandit pentne primi] sira:

hiaterialele de adsos utilizaw trehuie 53 athd propricii co-chiaice identice sau spropisle materialului de baza.
Tiporile de otel usilizate penten Levile din ofed neizolate sau preizalate cu polictifend extrudud canfonm SE EN
318323, Maduseiite poteololud s gazelor naeale. e doatel pontea sistane de inmsport poin conducte™ sunt; L3358
GA g L2458 GAL P evile de oged existente B stsiemul de disteibuiie pare nawrale se considerd e materizlyl de hayd
este S/L 235, 243, 203, 275 Nimm?® GA, deoareee desa lungut limpulut s-au menta 1ot tipul de fevi dupd wuwe
standurdele de (evi exisiene,

|t esmterialele d cdins 5T ool wbular var IV obligsioriu insolile de certitice de calivang §i analiz fivica-chimicd de 1y
preduciior,

Operitii premergatodce sudardi

Pregdtices jevilor in vederen executienl inbandrii sudite se tee i conformitgie S8 EN SO 96921 HEE . Sudare si
procedee ainow D de preasiing aombinasii Pases 1 Sudare massala oo oe cleceie cu eleadrad Bt sadare o
are eleckric cncbecrod fzibil e mediy de gar protecir, sndine oo g, sudane WG sudase o Bicicule de cacrpic a
olelurihr”

Fevile care wrmeaza 52 lie inshinane Tn ronsoane se vor serifica dacd au capenele defannae, avalizate sau docd sanirenul
existient este slectal ¢goviny.

Capetele ovalizaie s delurmse se coreckesd doar prin defunuane larece oo dispezitive de refarmare acgionale
wmecenie hidravlic- preumatic o6 Tivare radiakl pe oxterior sau interior.

Sanfremd se prtace prin prelucrace mecanicd, cu respeciarea ceringelor din procedenl do sugdard omologat

Se recomundd e uceista aperatie it se efectiese ca dispority poribil de sirmjice yanfren, ior in cazul col mai

defi orabil cu palizor unghiular, Obligaori dupd eleeiwaeen acesied opai. s verificd dimensiunile sanfrenutui v
dispozitive adeevate pentrw 3 corespunde eu ceb presces it dooementsia whnicd  Agehiile cazute in interiorad (o it vor
inchepdriare cb simoral v edrlig mctalic previsol <u nagnel o uned peonside sou aspirate

Pentru (ermrea wonsasinclor se donn wnndtoare e iodicagii ka longbne:

= pe tren deschis cu alinbameniul drept, Fed canalizagii subterane, lungimea tronsoanclor se stabibegte Tn funciie
de vapacitaeen de ridicare la cilig o macarafelor ¢f grewateafmetns a fecdlor, 8 a geners cughuri care ar detedons ik
feavi it §i dsolatia

« e cai publice gi pe terenun cualte canalizagif subterane, fungimea troasoanslor se stabifesie dupd distanycfe
dinine canalizagii, cace urmedrd 1 draversaw. dupd loco! de mentaes iy ancdes de seetiomare, sehimban de slintamcet oi
alte condifii cancrete yi parlicutare de evecutic

13
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Lransnanele astiil prupate se aliniazd prin rostogolire pe scandurt de brad i se aywwed pe dispozitive cu role. Deplasdile
feviler pentry aprapicre i aliniere se fac mumai dupd poritionarea acestora pre dispezitivele cu role, pentri o oo delerion
izotain wvilor,

T'entru u evila rostogelisea aceidentata a [eviloritronsnanclar se ulifizezd pene de fixare.

Eransaimete istfel imbinate se vehiculowm dear in pozitie odzontid prin ridicare cu dispozitive de lansare 3t wviler,
wacarate. el utilizand, obligatariv, chingifeurele kite din materile wxiile sau capiugize ca cauciue.,

Imbinares geviloe [n pozilia de sudore prin ratine se nenlizenes oblinstoriy pe dispozitive cu robe avad grijd ca la
mARCVrIren arsstiors 51 na se defiomese cupdil liher.

| ixares (evilor in pogitiy de sudare se realize 4 wtiligind shtive din lemnmetalice, chingi (clind sunt sustinute cu
lansararal, macacse).

f'eniru 3 preseni deplasures enpetelor fevilor inuninte gt i timpe! sudurii se va realiza alinierea fevilor feoaxialitng.
coliniarienten si fixorea eapelelor de feae, wilizdnd disporiive speciale de alinfere 57 e cu actionare pe exterion sai
e interior (cele recomandaie) sau plcufe de ofel pemitra ipare. Distanta Tnwe capatele do sadurd ale pevilor este cen
indicagd in doecimentigio lehnicd (WPQR).

TSTE INTERZISA MIXAREA PRIN DAFTURE DIRFCT TN SANFREN,

Placuie de Civare

« aumdrul minim de placy(e v 17 de wininas de 3 buedt, defiate Ta 1207 iar kb nomar pac voe (i dismarad opuse, T
unghiuri ezale. Mumirol acesior cregie ndald cu diameleet exterior 2f evilor iz

= grasimea placatelor se va alege astlel jocir 53 poatd asiguc fvarca caperelor de Leavi

- fixarca pRculelor s va exeeuta pein bafluire, hafturile se vor aplica B o distanfd e minimam 20 mm fd de ganfen:

- hufturile se vor efectus abliggtoriu numad prin procedesl ea are eleeiric:

~ inpinle de incepesen efectivd o procesulut de sudare, obligatoriu, yona guotientlui s va curdia de oxivi g alie
impugitdti pind F locin mellic. Curdfarea se va ecalivg co gjntorul anei pesti de $dmmd voiative Toutd o palizrul
unghiulur. Zona de curdjare include yanfrenol §i se va intinde 2 winio 2 min de capdt, [ iaerise 5 exeerion

- pllenele se vor desprinde prin lovires cu cioganul:

- dupd teemivgeea uhimulei cordan de sudird. sama de fare 3 piacuielor se va nivels co palizarul ungliular.

N se vor excenta il sudate in condigis metearologice delfavorabibe Cprecipitagil plogie ninsonre, wmperaturd
seizute T2 3% doue dued se utifrewss mijlosce adeevate de proteciic (coet, acrolennd, incalsiren caperelor jevilor}.
{ncalziren capehilor de sadurd se va elietua fie cu Macird en propan e co elemente inedlzitoare cu reziswemd electricld
raddiald. in situatii speeiale, Ts lemperaturd T < 0°C, sudarea capetelos g ilar se fce mengindnd tempesiors consined pe
tot pascursul sudurh.
I'ste total intervis fcirea forgatd o sudurik. in crzod in cane din sotive accidentale s-a intamplat acest ietu respectiva
sudurd s¢ vy refice.
Lu sealizares unet imbindri sudate, ohligitorin, ver parlicipa miaine 2 muncitori: sudonul care Giee lixare sudurl
inspectic anie'in’post sudare yi [acdlugul vare electueard uperajiile de polizare 13 gantren §i Bitre straturi 5i post serdurd
fewragured. dacd esie casul
Dupd incheieren sudueii, Yaciosul (ajotar sudory va nldwora sieopii 51 uncke de fivgre a placoielor de Hsare.
i a fiecare sudurd realizal se va gplica pransonal sudvrului. Poansonares se va fice dupd finalirarca sodurii. 12 20 mm
de cordonu? de suduck Paaomsornul vaioves nblipatoriu, eircumfringa sonand i in interiors] earuba sunt indicate datele de
identificare.
I'rucedeul de sudare vn arc electric snu checteml invelit
Acest praceden de sudare se va uiiliza respeetand abligatorio ceringele din procedurs de sudare sularizald Je ISCIR.
WIPQR ¢varinbilels esenliale de sudaie):

- procedeul de sudane;

= ip protius (Labld - peavd):

= tiped bl (eap-cap. de coly,

= prepa e iaterial,

- materiilul consumabib pentry sudare;

= elimonsiunile fgrosimen materialuloi 3 diunetro] extorior o fevii

- posdlia de sudare,

«  dewalii privind sudacen (saport T ileind, sudare duseso pane, sudinen srabisie, sudires spre stdoga. sudarea

spre dhreapta),
Cerinte de echittmen(

Surse de curent pemtm aparatele de sndurd - seovor stilize sparate de sudind cu crseiaristicd cobmdunue (117} 5
bruse cotoriuae (1413 (inverton, camverior, redicsor, grspusi sudaid), sunt exclise wanshoeneiogrele de coren. De
peferal, se vor wiliza surse de curent co duraks de scliomue relaivd (DA de 80% 1 120 A Pomeu Tucifharea ugoard
1 smersdrii arcadui g nentinerit scestuia wie de doril e sursele sh delind semaisauele funcyii 5i doedriz
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o pratectic it Auctuaiile de tensiune cu compensaren antemied a acestart b abueri de maxim = 2%V
o hat start {funcfie internd a aparatului care favocizeazd smursasea ugeard 1 arcuful electrich
o diminicl swtoadaptivd o arcului {se regleast sutmmeat (ensiunea $i inengitates de sudaee in fucie de unginee
arculdl;
o antstiking (fonetie internd & aparatului care previne, duph amorsare, lipien cleetradulai in dnpel suddieid [s
sucdareq i paramelei opiimi);
o contral dipital al purametritor de sudare sou replase @0 pagi Aol cu posibitives reglani 1o disteod, ehiar de
suidor,
imbindcile sudie se vor realiza wilizind ca maleria) de adaos (electrazi) conform S EN 150 2560:2010 ~Mmariak
penicy sudire, Tlectrosd invelili pentiu sudared manuiald eu e electric a ojelurdlor nealiate 5§ cw granulatic lind,
Clasifcure. Astivk
- primul sirat (sivatul de Addcind) se va exeeuta cu cleetrad e tip ratilic {1 380 R 12, £ 38 ¢ RR 12) sau bavic
E3RIB 25 RA2E B A XS
= peolne wsnstoucke straiue se vor wtilia doar clectroA haviet 38 AN ITI5 T 420 BA2(15),
Llectrordi burici, abligatariy, ioginte de sudare s var calcing in cuptoure specialy far pe timpu] sudarii vor 7 Gnegi. I
sudor, i tuve e lemperatur constanid. nin,36°C,
Tn cawl o care electrozdi ratilict (informativ) au stat T yond cu umidise sau ou variagit de @mperaterd care ar 13 pulut
duce ba aparitia condunsului, se vor usea la o femperturs de mas 150 °C, timp de | ond sug conlunn instactionitar de
ntitizare puse la dispasitic de producation, Yor fice exceptie de kb eslcinane pachetcle de electrozi care som digteibudi in
arobuala) vidat. dar ducd ou s-a folsi intreaga cantitae o doua 21 goegiia ¢ var ealcing. 1empeniur 5§ ndra] de
calcinari sunt cele dine de producitor,
Amursorea areubui se va {ace inlotdeaa in rost T8t interris v desavdigive amorsarea acestosa in esterioruf rostulud $i
adueerea sain roua de suda,
Cablol de niasd s vo conecta la piesa de sudat oblipatoria pric mas miagacticd la o disangd el i inied de zona rculoi
clectric. distanga vaciasd intee 20080 awn
Este interzisd sudaren cu cublori (magiiportelectrad) care presingd defeetiung Ji bzolagie swu core sunt inrddine, ve
Ohligatoriv. eleetractul va 0 concerat ta cablud de sudurd prin imberawedial unui elegle porieleetrod,
Se vautiliza echipammetul individwat de protecgic af sudvrulei, adeevat seestul praceden.
Caracieristizile mininie ale cablurilor, masei, clegteiui portelectrod, clocanulul sudorubui sunn unndoarele.

Cerinte penerale ealilu sudurd

- sl reriste Taoum curend de min. 300 A

«  aterkdul conductorutui esie cupre suls [and Bl $ eksuci

- siaib3 pentra condoctora! de curent o Secjiume min, 30 mnc:

- chmuga de plastic webuic sa-gi pastrese Nextbililatea fdraun merval de wiperatued de: <190 +6IPC, dar
materialu! plastic af cAmdsii (rebude 53 Ne resistent b contactol cu selmel (53 na se aprindd), fa meche solare
(UV), [a abraziune, ul $i aciet;

- capetehe aibluriloe vor B serlizate cu papuc circelar de cupro de fuaghne min 15mm;

Coringe teerale s nsenelicl

- forja de piracyic wedic trobuie 53 e de 300139

= misi ndyneried trebuie s1resse oan carent de ovin. A00A (DAT3%)

= sectiunea de coniact masd piesd de sudil min, 0mmy’:

~ mash trebuic s pennisk kegaren cablurilor ca sectivne cuprinsd ine 33-3mm?,

» paegile mewlioe care vinis coniact cu pivsa de sudal 53 Lie resistente la oxidare:

= panike menlice din compotenta imased 83 e asambioe rigid nu se adnie existeata joeubui inte cle;

- panes din material plastic irchiie s2 fie rerisientd lar sented, wleiusi, ueis §i repere:

- elemeniete de Bxare o cabluritor de sudurd webutv 33 e din copotfalamd § 53 condind surub de fixame.

tlemeniul care |ine in eoniet magy de piesd este fora magaciicd

- sustinveca clectrodului se realizensd prin contavul dintre eapdt cheetred si stefatiile leilor care sunt actionate de un
urc incerparad in AEiner:
= cleglele portefectrod erebuic 58 resiste T conent de min J40A (DA 35%).
- cleglele portelecirad rebuie 33 pennith leparaa cablurilar cu sec(ime cupring intee 35-$0mm®
- pAnide mesadice sl $3kcilor cizre vie in conlact cu clectrodul teebaie 53 e resisiente b oxidare;
735
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- hkeile 53 aihd posibilitica de a prinds clectyodul B 4 poritl Ty unghiur de oo, 457 907, 1357 18F Gud de orfrontala
manentlui §i 33 permiid (Txareas Brd joe a eletrorilor de digmetre 2 mm gi 3. 2mm;

~clisa e jeoliee Do ocomform SROEN 60971 L2011 “Tehipawent penten sudare ou are dectrie. Farwa 11
Porrclegtros v,

- parile mekalice din compoent Bleilor reluie sa e asamblate rigid, nu se sdmite <xistent juculvi fatre cle;

greul cure acliemeazd Rilcile 50 fie ustlel pozitionat inciy 58 fie inpasibily pierderes siin mpul wilizdeii;

pariea din maverial plastie trebwie s3 e rezistentd la: sedntei. aleiucd, aeise §i mipere:

clementele de fixare a cablusilor de sudurd trebuic »3 fie din cupsuidama si 53 contind sieub de G,

gl Wil 2 Clognn 8
miterind: oped carbon:
parien de Joviee g1 vielul rmpee termic. prin inductic;
geagperine de pratecics vapsire ciocan, Bewire coudl
coudd din lomn de fragin asigurasd eu pand metalic os aky
masd 330 g,
- hungime coaddy 33X p.

I

Coringe speeiale priving pecssoriile de soudoed iy procedeal eleetrie
Acaste wecesorit Hind companente active vtilizate T procedeal de sudord e are eleetrie wubuie $3 fic dv tip profesionad g
{ulricate de acelisi prodocdior §i 53 existe computibilitate intee cle.

Rrrndurede

SR FN 1S 2560 - 2010  Mmeriale pentre sudare . Flectrori mvelifi peatne sudarea manual® cu are cleetic a oeberilor
neatinge §i cu granubypie Gnd, Chigilicans™

SR TN GOOT4-11-201) Echipamen peatre sudare e ar eleetric, Panea 11: Porwlecusd

MNOTA: La schimbari de dircctie. ramificafii. schisnbari de diametre se sor utitiza dear Btingoed frjaie. esceptic £3eind
reduckiile sudate cantectionate din b Aceste reductii se vor adisile doar decd sunl excoutate de fimwe spoecializate oo
electuarea de verilicard NOT a uturoc cordoaneloe de suduri. fo avest cas produsele sor 1 insayite pe binged cerificatul de
contormitae, contifeatul de calitate, cenificatul de garamic 5i de bulctinele de verilicare ale cordoancior de sudurd,
emise de un lshontior de verdicde aolasizst 1ISCIR 5§ 1SC,

Alimbares copetelor comluctelor §i rcnsdurilon dezafisciane se va cealizn aglizand wmai copace de copa (hombate),

titingurile utitizme vor aven aceleusi grosin de peneste ca si o weviis neniste. ezl in care grosimibe de povte dili
pe capetede levilor se va execuiz elat sanfren exierior cot i sandren inferior pentra o ajungze e grasimea due perele o gevil
! itingurile di tareitie OL/PE se vor monta numid in pazitic osizontald, izr imbinarea sudad a capitului de otef al
litingului i eava de ofed se va realiza nwnai prin procedent de sudare eu are electde seu electrod invelit (111). Mu se
adimite ceea din lunginwed seeotentulii (evii de odel §inick realizares imai multor sudve {ex. nu se admite sedivea de
capice penbm realizarca prohed ki presiune i apoi ceodizared swdurii de cuplare, ele)

Sudond {rehuaie 51 veeil

e virual sndurile executate, fo procent de [0,
Fiecure sudor va trebui 53 dejiod aldigatorio un regising in cane se v i (ine oy idena sudurilor dup) cum unneaza:

< tramnsenmk pe cane s evecolid sedura fex InACDT eond. D 168, 3 mek:

~  pracedeul de sudans;

- depumiren elementelor imbiale {ex: teava Dn 683 mm redoctie Do 168,3 11-LE oun, iea de brans 3717

vapue de capm D 134,] imm):

- nmmehe si premeele sudonedoi sukiis

= poansenud ISCIR al sudorulug;

- pumdirul imbindrii sudane:

- e wor notu sedurile care au fest v erificz podistraetiv yi vizual (penieocare s ais bubetin de verificars),
Acest ragisivy ¢ vaverilica st de persosaul din eadrol faboearudui [ AN (i mamerial in care se (e verifiedei
nedistruciive} £t gi de Divigiowele de sontier, representangii | ON Disiibutic Romdnia sau arice organ de conweal abikitg
Ihiscd pu up gactivr lueoenzd mad mwulel sudori, Necdre <5 oblipa 53 depind §i 53 completeze {a #i aces regiswu.

Sehema de monta) 3 sedurior v cuprinde:
- aumdral sudurii, vere v 1 ideotic cu cel din repistzul sudorubai; pol imbisarii
= noksred seduriler verilicide ne nedistructiv:
= distanta iwne suduri fex. T F2m),
TH
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- pozfionarcs exacth pe planurile reale de execugie o imbinarilor sudate, pentru a putes i reperaie cu precizie
(corelarea cu schita de repere fixe)

[ wate documentele (Procesele Verbale de lucedri ascunse, PV reeeptic iehnicd conducte. bransamente} vor £i semnate
numit de edire operatorul sudor autorizat ISCIR care a efectuat imbinarea sudatd,
Personalul sudor de pe santicr trebuie s3 aibd asupra lui copii lizibile dupd autorizagiile ISCIR. fisa de omaologare o
procedeelor de sudura WIPQR toate semnate de eitre departameniul Controlul Calitd(ii Sudurilor din cadrul Delgaz Grid.
inainte de inceperea lucrdrii
Dirigintele de santier suu reprezentantii Delgaz Grid igi rezerva dreptul ca personalul operator sudor al societayii
constructoare s lie testat:
= inaintes inceprii lucrdriloe de constructii monty,
- in timpul lucrdrilor de constructii montyj (personalul de control ¢ Delgaz Grid va preleva mostre, inopinant.
pentru verificare nedistructivd si distructividsudor/yantier). duca exista suspiciuni ca sudorul exceutd imbindri
sudute neconforme
Ducd se constatd ¢ personalul sudor al Fxecutantubui nu se ridica la nivetul ceringelor impuse de Delpaz Grid, constatare
3cutd in urma examindrii, se va solicita inlocuirea acelei persoane cu o alta care va 1 supusd §i ¢a testarii.

Controlul i verificarea calitafii sudurilor executate
Contralul §i verificarea calitativa a activitdgilor destiyurate pentru realizarea imbindrilor sudate, incepe incd din laza
premergdtoare sudurii, prin verificarca practicd a sudorilor admigi la aceste operalii, in conformitate cu instructiunile, de
asemened prin aprovizionarea cu materiale corespunztaare, fuza de exccutie §i postexeculic
in timpul exccutdrii imbinarii sudate se controleazd:

- daed se foloseyte numai materislul de adoos preseris §i dacd este pastrat numai in condiitle care s3-i conserve
calitatea,

= dacd sunt curdtate coreet supralejele ce vor i sudate.

= dacd in caz de vantsau ploaie sunt luate masuei de profectie adecvate,

- ducd existd indemanare de exceutie fa sudori;

- dacd sudorii se incadreasd in variabilele esentiale inscrise in autorizagic:

- dacd se realizeaza cordonul de sudura in conformitate cu figa specilicatiei procedurii de sudare WPS si fiset

_ procedurii de sudare omolopate WPQR:

In [aza post executie:

- aspectul exterior at tturor sudurilor racordurilor se verilicd prin metode V1, direct de sudor §i apoi prin metode
de examindri nedistructive NDT.

LINTA DE SEMNATURI
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CAIET DE SARCINI 7. CS -06
{Figa tchnologicd)

privind executaren protecyici anticorozive, prin vopsite,
# conducielor de ogel montute wctian (suprateran)

Penten preveninea cosoziunii conducicder de ol montare neran, acesiea se vor proiefa pnn
gondwre cu grund de miniu de plumb 5 vopsire cu vepsele pe bazd de elei

13.1. Prepinrea suprafeielor conducielor din ajel peniau vopsire,

Opemgmen de gregitice a suprafetelor comdueiclor din ogd in vederea vopsidi se face in
cemfurmsiate co prevedente S48 ne 127967 1990 meluzind urmaioazele Faze de Tucru: pregineen prealalali,
degeosare, cucitire 51 aplicaces uned protectts wmporire. Fazele de luern se aphici consecutiv §i inregral po
porpunt bimtate de suprfagd ssipurioduse

indepirtarea (underulul formal 3 ratatmentsl termc, a mggaet furanue in procesele de enrozivne, 2
prafitui proventt din pariculele ce se depun din aer, s wdewsilor, 2 acopedsilor vech cu lreur si vopsele §ta
unpurieiptor de alii provenien)i.

seoperirei cu steatud de conversic care imbunitijese stearul de vopse

Pentm pregaticen suprafegelor se ustizenzd nokye s malenabe caoe s asiguee ais elul caluade al supa-
fegelor prelucrme.

prl:g."iluc:l supmfu;dur peatm \'upsirn comporls ma nwlie wetode §i anunic:

degresarca cu solventi orginics ¢ire constd in cunitiren supmifeieler ey o campd, pensuli sav pene
jmbibatd in solvent {white-spict), benziod de cxtencpe. Dupd aplicazez sobventuly inaime de evaporarea hu, se
sterge supeafapn degresatdl cu o cArpd curaid 51 useatd. Operatin se tepetd pind Ta indepamacen compledi a
steatulw de prasion,

dogresarea cu emulsii care are ca scop indepiraren stratunlor grosse de matenn grase pein wcnen
suprafeper ea emulsie de detergenii.

ducaparea care are ca seop indepdrtirea ginderule: de pe supefepete conduciclor prin dizolvaren
acestora cu deeapan]i (HZSOJ, FICH. Dupi deeapare suprafeqele se spali co spi rece pentmi a ne oy

eurdjarea mecanicl se fice manual sau mecanizat,

Curfgaren tanuali se chectueazi cu pedl metalice, eizuitoare sau crocane. Pdnepalele procedee de
pregitire mecanicd 1 saprafeqelor de ogel suen:

sablar: ¢ indepirtarea prafului cu ser comprimat uscat g cuat sau cu 9 pene CHEKE.

sablare wgoard prn treceeen capidd a wnol jul de sablase pe supeafala de cuclyir, astfel jocat 53 s
indepirteze particulele ugor delagabile

tiavive ingeied, trecind o putere pe suprakis de curiet, un stantor de mee, pand b iodepioares
peliculed detagabile de ln Jaminare, a rugined $i 2 celarlslie impuridg sau perere encrgicd cu pesia de siond ge
curifires supmfvjei cu aer comprimat,uscat, cural §i cu o perie curati.

Dupi depresare, suprafepele conductelor irebuie i fie lipsite de ooee sebslanie grase vlon, ui<on,
emulsil, uleioase vie

153.2. Acoperinva pratecioace & conductelar din ogel prin vepare

Acapeeiren profectoare se stabilugie fo funcjie de duste de folosinge 2 conducidor co se protejeasd,
Je agresivitaten nedivlvi si de ducata de viagd a protecticd in conlonniiate cu STAS 107021 83,

in maximum 3 ore de B weminaren curipiel Becdrel porgun de suprafaji 1 conductdor din ojel
trebuie T se aplice un s de grund sau alt prepaca peneen prowepe wmporwrd care si oo mfukenjee
asupra calindjii supralegelor curlje gi a cordounclur de sodurd ce se exeend vliedor i procesul de montue 3
eonduciclor de ofel La conduetele din ofel se aphied in geacedd sisienod de scopecirs prin vopsice <o usean
peliculelos fn avr. Aplivares acestui sistem se Tee in memftoarche condipn de medin ambuar .

cancentniz <t mnai medic a gazcdor agresive

einperatura acubei §i 3 conductelor de protejar inee 3 1 407 C

umidilaten rebativd a aenutui sul 70%

H
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“I'ehnologia de preparare a matenalelor de protecyie st respecuy de aplicare a straturilor componente
ale sistemului de acopence pan vopsiee, trebuie si corespundi cu presenpyule stabilite de producitoni acestor
materiale. inamie de aphicarea sistemelor de acopenice pnn vopsire st uscarea peliculelor la acr toate rostunle
(interspagnle) densvelanle cte. trebuese venficate sa fie actede. Stratunle succesive ale sistemulun de acoperire
prin vopsire se aphici numai pe suprafefe curate,ipsite de apd, praf sau impuatdqi. Fiecare strat al acopenmt
trebute si fie continuu lipsit de increjitun, bisia, exfolien, fisun si neregulantii.

Culoarea fiecirun steat trebuie si fic unformi pe toatd suprafata elementelor de conducti 1ar nuanga
culoni trebuie sa dhfere de la strat Ia steat pentru @ permite verficarea numiruln de stratun aphcate.

Numirul de straturd ale sistemului de acopenre aplicate pe suprafeqele conductelor din ofel teebue si
realizeze grosimea totald munima. Cifra maxima de aderengd admusi la sssiemele de protecpie prin vopsire este
2 conform STAS 3661.

Venficarea calidpu acopennlor protectoare se face pe faze de operagii de ctre executant in prezengs
beneficrarulu astlel:

inmnte de aplicarea acopenm protectoare

in timpul aphcim acopenn protectoare, dupi aplicaren acopenin protectoare

Vopsirea conductelor din ofel desunate vehieuline gazelor naturale se face cu vopsele de culoare
galben inchis conform STAS 8589/ 1970.
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CAIET DE SARCINI nr. CS- 07
{Fisa tehnologici)

privind izolarea conductelor in santicr

i 1

cu sisteme de izolare aplicate in co ece”, pentru imbindri sudate (suduri eap-cap, curbe, ramificafii
simple, teuri de brangament, fitinguri de tranzigie, tranzitii suliteran - suprateran) pe conductele din ofel,
preizolate cu polietilend extrudati, conform standardelor DIN EN 12064, DIN 30 672, DIN 30 670 respectiv
DIN 3673

in sistemul de distribufic gase naturale al Delgar Grid, pemru conductele din ojel pozate subleran se utilizeasd
{eavd preizolad cu polictilend extrudata.
Steucturin acestui Gp de t2olafie este prezenatd m fgu de mui jos

Ciment armar ru fibes

Teva atel Wi Adezlv Polietilena (FE)}

Pig L feava din ol preizolatd in fabricd cu polictilend extrudaa
si suplimentar cu ciment armat cu
fibri

[. Sistemul cu o singura bandi - (polictilen3 si cauciuc butilic)

Grund, Mustic

Bandd de protectic anticorosiva in tret straturi,

Sistern de protectic anticoroziva contform DIN BN 12068 si DIN 30 672;
Clasa de rezistenta C. temperatura de utilizare pind la 50 °C

Generalititi, utiliziri:

Banda din polietilend §i caucive butilic este o bandid de protectie anticorosivil in trei sirur core se prelucreasd
L rece.

Ststeniul este utilizat pentru izolarea in santier a imbindrilor sudate (suduri cap-vap, curbe, ramificatii simple,
fitinguri de traneific, tranzifii subtersn —suprateran) s conduciele din agel preizalue din fabricd cu paliculend extrudald
Sistemul se utilizeaza i pentry izolarea Nongului de trangitie Ta cuplarea conductelor noi, din polictilend in conducte
exisiente dimojel,

Banda este structund asimetric, strawl inerior de caucine butilie (de culoare gn) asigura o aderents buna |3
metal. Pericolul de formare a cavindtilor este exclus, Grosimea wialil a sistemiului esie de circa (8 mny Banda din
paliclilend i cauciue butilic olerd. datoritd copacidfii de dituzione a aburutui §i ovigenuolui o proteciic anticoroziva de
calitte.

Structury sisten;

1. Grundul pe hizd de enuciue butilic

&0
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Groaduiren supradetei nsiewrd aderenta. Comting solven(f organici, este o solujie din cavciue buific §i rlyioi
nesoponificabile intr-o solulie oroanica, Constimul esie de cea. (L2 1ha®, perisaid de uscire: circa 3 - 5 minute.
Ambubare: bidon de 1 fitew.

2, Masic (hit} pe basi de caucine butilic
astion sau chitul aee o plasticitare de duratd $i se poute modela nianval. Se wilizeard Tmpreuna co beasile pe
bazd de polictilend gi caucive botilic in urmdioarcle siteatii

o, Umsplerea spatitlor goale, unilormizare sapsalefe {muchii drepte), ete.:

b, Protejaren benzilor de izolare (28 de cordvaele de sodurd negletuite;

¢, Remwdienea delectelor de jzolajic in urm mosporudol sE manipuldeds pes for preizolae,
&, Tralarez conexiugilor cablu de misurd - conductd din ojdd {in carul prizelor Je potestizh.

Ambaliure: Bole: 2 m lungime
Latime: Hmom
Grosime: circa 5 mm
Mod de urihalare: F) robe pe carton

3. BSamdd de pofietilend 5i eaucive butilic - {cubvare neord. pri, gathend ¢le )
Bandd asimercicd de proteciic amticorozivd in frel sirainc pe bazd de caucive batilic cu o lolic porimid
stabilizatd P gi o grosime olald de 8 milimetri. Stranl de ¢apciue hatilie (cutore geiy are rol die prodeciie anticorsiv @
iar el din podictilend Owperal are 1ol de proleetic mecimicd.

Ambalure: Legime/mll RoloCakn Lime
15w 2 30 m
15w 4 30 mm
15 4 100 irm

Modul de Jucru, repulile si metadele de veriBore a calitigii folajied sunt conform instruciimii de luery: “Inspuegionl
de ivolare n sticr o sudoriler capecap, curbelar, ramilicayiilor g1 Mingurilor de transitie & conduee noi din ofel
preizalate cu policiilead extrudmas,

(1. Sistemul cu douil benzi - (benzi separate din polictilend §i cauciuc butilic)

Grund. Mastic

Ststem u dond hen

Siglem de preciie aiticerasivi costorm DIM LN E2068 5i DIN 30672
Clasa du vevistenta O lemnperiura do wilizare pind la 50 °C

Generalilai, weilizark:

Esie ) sistem de praleciie anticoraziva e doud bensd care se prelucreasd la rece. Sistemul esle utiizat pentru
ivataren weurilor de brangaiment propriu 2is (eurd doblel, s 2o0ei de caplare in condoctd § a [Ringodoi de eranzijie, dilorit
bensii interivare de protecfie anticororivi pe basd de canciue tunitie {foarte {lexibild, care se poate aplica cu usueingd pe
seructura complicall a wului.

Banda imerinaen de cauciue buiilic “s¢ smfeazd in vona de suprspunere imir-un steat omogen st foserd ua lortun
conminue. Masticilale mare $1 grosintes suliciom? a aaerialoiod lae posibitd o faelane M spetii goale.

Oanda exterigard cste sirieturitd asinearic $i comtine un stra sulging de couciue botilic pe inlerier si on st mai gzros de

prelucrdne g a de Ui sile Adicate labur §i osigen o prodeclic anlicorasicd sigard
Structuri sistem:
t. Grandsl pe bavi de canciue hatilic
Grunduitea supradefei asipord aderenta. Contine solveapi oseanich. exte o selutic din casciuc bwmilic 5i i

nesaponificabile intr-u solutie nepanicd. Cansuinu esie de cea. (03 Finl perioadd de useare: cirea 3 - 5 minwie,
Ambinlare: dan de | fitru

H1
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L Mastic (kit) pe basii de couciue builic
Mustieul sau chitul wre o plasticitie de durati $ se poste modela manual. Se wtilizearid Impreuns cu bengile p2
Do e palictitend si caucive butilic in armatoarele siuaii:

i Umpleren spafiilor goake, onilonmizae supralele (nuiehi drepie). ot

b, Pritgjarca Beazilor de izofure Gaga de cordoancle de sudord nesleluite:

¢, Remedierea defectelor de zolatic in nrmit transponsiul si manipuldei fevilar preisolate;
d.  [zolarca conexiunilor eablu de masord - conductd din otel (in carul prizclor de potengial),

Ambature: Role: 2 m lungine
Lagitme: 0
Cirosime: ¢irca § mm
Mod de ambalare: 10 role pe carton

A, Sistemul de benzd
Band: interdoard de caugiue butiic esie banda de protectie amicorazive de prosime 1.2 m (culoare grid.

Banda exterionrit vste o fodie din pabictiles sunsifond asimwtrie pe ambele pann cu caveiue butilic,
Acvst) bonddd are rof de protectie inecinicd,

Ambalire:

Lamgime/mld RobeCiran 50w
15 12 A mm
1im 6 30 e
B 4 149 mam

Bitndit esterfonnt = asimeiried pe anthele paegi, [nlie din pofictilend sisaificid cu cancitue bnilic grosime 0,50 min
{euloare neagrd, galben sau plhaserd)

Acnbalare:

Luggmreefld ReleCan | 2gmee
Bm 12 30 mm
BB 6 3 mm
I5m 4 100 mm

Slodul de Tuer, repulile st metodale de verilivare a ealithli zo¥atici sunt conforme instructiunilor de lugro: ,, instructiuni
de izodare in ganticr 9 leusiler de brnsament Ty eonducte nod din ofel, preizolae cu polistilend exerudaed™ .

Speci licstiz (ehnica este comuna penirg matgrialele campanentc abe ambclir sisteme 5i este presentata in
ANLXA L

IIL. Sistemul de izolare a tranzitiilor subteran — suprateran

Asipurd pratectic anticorozivd prin sisiemul de apticare grund - handd de pelictilend i cauciue bulilic precum g
proteetie mecanied i fa raze UV prin bandd do qesaturil de el ranforsatd, ssuuraid o polivectan potimerizabil i media
uimed

Generalitdi, uiillelisi:

Marterizl: Dunda din esitird de fibed de sticla rantorsata. sateraid oo pelivrean palimerizabil in mediv umed.

Ltilizare: firoleetit mecanice exterinare Yo izolaif witcarorh ¢

Acest Lip de materiate plastice Inarite cn Abee de ik st utilizae o gisteme de 2odare consacrste pemm

teanz#iile subterun - supriteran it conductelor din ofel

{n wudrud sistemulul exis@ v combinaliv dessching de materiole wiilizate de wai mull de 30 ani peotew preotecyic
anticerayiva cum sunt caucivont batilic si Bben de sticld inGeid care asigurd stbilitne mecanicd 5i chimica, Limiarile
aecanice pol s ajungd fa valord fa care nici cel mai solid sistem de protectic nu poate serista solichicii.

Stroctord sisdese:
Protec(ie anticorusivii: Grund e baca de ceueive butilie (t sirat)
Bundd pe s de polietilena i exociue butilic (1 st
Proteeqic nrecanicd $i la D din st de (Bl de sticld ranfesatd
12
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aciunca paselor UV Lyicne bancd: 125 mm — apiicone in 2 sracee
Crosiroea iolal: co. 2,5 - 3mm

1. Grundul pe hazii de caucive butilic
Grunduirea suprafipel asigudl aderenta. Contine solvenli nrganici, este o solujic din cucioe butilic i rgini
nesaponificabile inle-o solugic ongunick. Consunml este du cea. 1.2 B, perfonda de gseure: eirea 3 - 5 minate.
Ambalare: bidon de | Jitra.

toduf de luerw, regulite 5i metodele de verificare & calititié izolofied sunt conform instruciunii de fucene
“lastructiuni de irolare in samtier a sudurilor eip-cup. curbelor, rmilicagiilor si fitingurilor de tanzitie [ conducte noi
tin ofel, prefzolite cu polictilend extrudad .

2. Bandii e plictileni si cavcine batilic - {eulvare oegrd, gri, galbend eic )
Bandd aiimetrich de proteciie anGeomyind in tei steatnri pe bask de cocive bsific oo o folic portntg
stabiliznd PU i o grosime totald de 0.8 wilimen i, Stratal de coueiue burilic (euloare prih are vol ¢he prolectic anticoezis g
iar el din polieilena (nepru) are sol de protectic mecanied.

Ambalare: lrgine/tdy RokGron 1L.jne
15m 12 3t mm
3w 6 50 min
13m 4 F ny

Modut de tucrs, regulile $i meondele de verificare a1 calidigil Gl fici supi comlorn instreciiunii de luerwe “fustraciung
de izolire in famive o swdurilor cap-cap. curbekor, ramiBcafiilve $1 fingurilor de treneiie B conduoe ned dia ol
preizalae cu polivtidend extroda 3™, cud: § 75109

3. Bandd din gesTturd de fbrd de stic rnfacsat in 1agime de [231mm

Culaure: nepru
Ambalaj: folic clansil din aluminiv -~ 14 role/carton

Ambabires Digimefmll RobCuts  Lidow
Lim to 125 mm
Modul de splicare al sistenului:

Pentru aplicaren i conditii de sipurantd a acestui sistem este recesic an spagio de Taern swlicivar de mare. Zom
de luceu trebuie s3 fe profefara prin mdsurd adeesale impatriva umeselii, ploii gi mweelor UV nedarite. Pentro ateasa sunt
nacessre sortw din folic impermueabild care absorh racele UV,

Supralogs cane va €1 Geakatd frobanie 23 fie depresata gi ugeatd in prealshil inninte de prefucrare. Percle exisiene
udvinwse brebuie £3 fie indepdetate vo un solvent adecvat, Deasemens trehoie cerdiage loate unnele de coroziune, vopsea,
resturi de fzedopie gi afic mareriale care ar puten conlaming zona de lugry Curdfarea se v electoa ca maleriale abrazive,
seule de slefait, subulii decapane in funclic de situs(ia existentd contomm specilicagilor siprocedusilor interie abe
prestiorului de servici de exploatire ale reyel.

fo Ginpul curdidrii e va unmin o soprafata finitd pregdtitd peatra aplicare 53 preginte o consistend ¢t mat
fugoasd ik vederen asigiedrii unel aderenie sporite o euneralabui penire protectie angoorosivi.

I*¢ suprafaga curdlatd ze va aplica un steal de grund anticoroziv pe hazi de cauciue butilie conform specilicagiilor
produciniu.

Banada de deold de policilend s cancive butilic (P8 CBY, se v aplica in doud steuwrd, o inllsurore ce
supcapunere e 307 pe loutd lungimea tronsonwui de conductd de Jeolas.

Tn vudureas aplict i mfdgardrii exerioans aperporyl v miliz minwsi de protecyic.

Tinspul de aplicare este Hmiint & cen 2 - 3 winole din pomentul wirezinii wlei de maserial in fmepie de
tamperalera arvbientald, Aplicusea s¢ va face Bnospiraid e doud st ¢ suprpuneee a jolsurddi de 50%e pontrt
atingered margeweteilor tehnici wi aplicticl. Lungimea de aplicire o in2swdni webuie s2 fic e min. 30 mm mai mare in
lieare parte decd ced 2 f2olatied antivorozive uplicnd anedor,

Pe foatd dursta aplicirii bensii de fibd de sticdd secasta se va umeri perivadic in vederes sustinerdi procesuloi de
noligrerizare 8i o mengineril unei suprafeqe lise, cantinug Gird hule de act,

Avest sstem se poate aplics pe feavd reiallald it si pe conductede din ol preizodate co polictileni exirudigd
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TRAKZITIA SUETERAN AERIAN

Grund pe baza de E
cancme butilie

308 men
Noveld tehdia
-
Oanda pe bas de 2 Sl
cauciuc butibic o A
polictilena
700 mem
PE sas \
Bandape bazade
s Barade sncly

Tig 2. Modul de aplicare a sistemului de izolare a tranzifiilor subteran - suprateran

Modul de lucru, regulile i metodele de verificare a calitdfii izolajiei  sunt contorm instruciiunilor de lucru:
LInstructiuni de izolare in ganticr a tranzijiilor subteran - acrian la conducte noi din otel. preizolate cu polictilend
extrudad™

IV. Remedierea defectelor de izolagie rezultate in urma transportului si
manipuliarii  conductelor din otel preizolate cu polietilend extrudati

Remedierea defectelor de izolagic provenite din manipularea sau transportul {evilor preizolate se va executa prin
urmdtoarcle operatii:

Muadul de remediere al defectelor. contorm instructiunii de lucru JInstructiuni de remediere in santier a delectelor de
izolatic a conductelor noi din ogel, preizolate cu polictilend extrudatd™,

Reguli de verificare a calitatii izolatici : contorm instructiunii de lueru Insteuctivni de remedicre in gantier a defectelor
de izolatic a conduciclor noi din ofel. preizolate cu polictilend extrudatd™, cod § 751-12
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CAIET DE SARCINI nr. CS-08
(Fisn tehnologien)

privind exceataren ganfulni si pozzavea conductelor
la montires conductelor suliterane de pare natarale

Porarca subterani a concuctelar de distdbuiic i a brangmnentelor de gave natueale din pelienlend,
Impune exceutaren unor luerin de woasamente, constand din siparet § respectv umpluren gaaunlor in can
sie var ponta conduciele, luerdn peatou 4 edror readizane este necesacd paccurgeeet unmitoares succesivi de
opcm;ij:

“tdenuficaren usenlw stabilticea prin sondaje o concontaaget dinfee prevedenle proteewlu st reabitaten
dinweren in coea ce priveste existenga sau absenga aleor refele edilitare,construcgn sas obstacole pe trsual
Projects;

~teusacen {fatunacen) trasenluk;

-pregeiticen tereoulut (desfacerea inbodciminglor pavajelucamniaen mateaatelor disfoeate ce-j;

~sAparen proprivn-risi a sanjulud, cu leares mdsurlor peatry depozitaren provizone 1 pAmantulu
reeuliat din sapiueed sau transportal intrepii cantitdfi o aceswia in deporiedl de paming;

-finisaren 5i netezires sangului;

-conleolul caltiauy al sanqului;

~umplerea (acopeniren) ganpului

r-efacerea pavajulul (aducerea b starea indgiali);

1. Identificarea iraseului

Taainien incepent executicd, in scopul desfagurini loerului fo eondign <le eficiengi ¢ asgurio cabilie
cecuie de normcle §1noemativele io vigoare, trebuie Gend o conltuntire a anplasasentului previzudin
peajectul de execuiie pentro viitoru! tasew al conducted de distnbugic gase nagorale co situaga di teren,
cunoasterea natunt §i relieful 1erenutui, precurn 5 9 inodalivijii de pozare 2 conductelor.

[0 acest seop este necesatd opuerajia de “predare 2 amplasamentudu™vinoarei eejele de conducie
{(conduere} de diswibugie prze naturate, operagic ce se face de edtre proiectant la sohicitarea beneficiarubu,in
prezengn constructoruloi 5i 4 delepnyiloe deinfioniior de rejule edititre,

fn eadrul Ypredin amplassmentubu” prectanl indica tasent conductet de distibugiv gaize naturale
cu precizaren eomitoarelor: modul de pozare 1l conducter {in exclusivaate subwma in eaznd conductelor du
policulena); distange [agd de repere fixe fimobile.copact,sidlpl cic; preazates pompa vanclor de secpionste
prutcctie, ingropate direct i pEmint i acionaw de Ty supralfagd; precisren edmmelor de vizitare identificne
ea apagjindnd altor detiofiod de rejele edilitace sublemo e indscaren distangeloe ce rrebune sespreiace fagd de
aeesten; mdici modul de fomane o tronsoanclor §t puzigs gropilor de finbsaare (pozijies 4 tronsoanclor, aratd
maodul de solugionare 2 mierseelor e alte sejele subterane (momare whus de protecgie e} si de
teaversare a calor de comuneenn imporiante cic

et cu aceastd venne bencficam! convoaed [ degnitam de repele edibare sublenne care yoc
preciza 31 ndica cu exacitite traseele existenie dle refelebor pe care le exploateaid care vor coaflicma sau
infiema 1maseele indicate pe plangele inainiate de proicetam peatre avive. De asemenea vor 0 siabilie In teren
condifile de couxisienid a conducted de paz cu celelahe repele ediliiace cxisteate (vor I selugionate
pﬂr:llf.’list_m:lc intre condocia de gaz 51 celelabie rejele mierseeple co acesieame)

in final, 1oate obscragile 51 completinle aduse fagd de datele lagule, cuprnse in proieciol de
t:m:cul_ilz, vor ft conrennate in pmcu:.u!-\'urb:ll dee prcd:!tt.' E] :1mp|rls1lmmllu|ul lcguk'l (cundlrc[ui} di dist ribn;lc
gaze naturale, docamient oo s¢ va ancaa ¢ va climioe defiusuy in Carten constochicl din arluva D.GUIN.
Procesul verbal de prredare s amplasamentaivi repele {condueial de pas v £ seiaont do preotcennt,
construcier, beneficiar 53 top enlalfi defindton de reqele cdilisare paroaipangt Ia aceastd uperagie,

2. Trasuroa {jaionarea trascului}

Axa ganqulvnrespeetic poritia de montace o conduted se tarscavi confonmn protcetnluy de exeeuic #
functic che reperele exastente in weeen Drotesre, clichn, hmne g propraciaie, copact, s1alpi eie)

Matenalizare: pe wien a rscului conducte se realizeari pom firust- maood sau fadoane {de unde 31
deunmerea de jadonace), eare se amplusensd pe asul condueten, in punctele earaetenstice, respuetive b entbe, I
tanguntele de mirnre 51 de weypere din cuthe, in puncicle enmctenstice ale Juerdnlor de ad, in punciele de

45
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brangament, in punciele de sctumbare a dinmetrulol conducted, in punetede de kilomen inregi de tascuy,
precam §i pe porgiunile de aloamentdin 30 in 50m.

Dupi stabiliten axel, se mareheaxd Kimea sipitusdi conlorm datclor din proicey, Bincge de dinmetnil
conduciei (3 se veduea punctul 3 din prezeniul CS) si apaoi, peatru fiecare fimg de ax, se smplaseazad cite doy
{ani-marion, perpendicuiar pe axn traseolud, la o distangd eace i asigure protepeea Jos (o (drugiloc) impotos o
degeadindi in dmpul execupe sipinalor, at depozividi pimanului, ianspastlui x mampolio (ealor preeem
st al execunddi opeeajior de monzaj,

3. Pregitirea terenubui, Kijimea desfaceni imbracimingilor din pavaj, ligimes gangurilor

Poteivit art. 10.6 din Nomme whaice privind proivciarea, executana si exploatarea sistemelor de
slimeniare eu gaze onturale £ 2018 i confny Compiesriior bt cevatit o Ordisead 13720 H), lapmen minimd o gangulu
vn fi epald cu dinencind cor dueted phus 0,2m. Pestnt erenurd ndsipoase, de umphrtied eie. [1)ime gangulu se
stabileste de b caz la enx.

JAgimen desfacens pavapclor pe feenre Isturd 2 sanqudut se va face o confoemuare cu o 107 din
Narme whnice privind prowcren, exceninees s explonacea sistemelor de alimentare cu giee nuemle
04.02.2004:

~pravitje din piﬂlrﬁ cubich, bolovant, c:l]upuri =15 e ;

spavitje do astalt pe pat de beton, id=35 em.

4. Saparza propriv-zisi a wrangel ganpului

4.1. Amplasarea conduciclor

Adbdncimea miuma de pozar: tgropati o conductelor, masueana de [s aiveful terenalui panaba
gencraioured superiors 2 conduciet va (1 de 0.90 m 5§ wapeetiv 0.50 b eapatul conduetet de Bransament

Conduciele din policilens se aseaen serpuit in saat.

Se peonite reducerea adincimi minime de pozare ingropadd a conducielor in cazon speciale, ca
aptobarea prealabnld a protectantulul g cv concdigia montieii conductci din polieulend, protejatd in fuvi din
ofel, tubun din beton sau tubur yi plici de proweetic din beton, care 53 prein wate cfortunle darote
cireulapei rutiere san shor factor,

In creul imerseeios cu abe canalizic subetane, micsoraten adiincimil do povare esie pernmusii nsma
cu luaeen misunlor supbmentase: whb de prolectie sau tub de pratectie ¢ placi de protecie din belon anaat
care 5§ preeia efortunie supbmentare datorate eircutagien cu vehicule,

Peatru fiecaze tub de protecjse co se monteaz pe conduad,pe o lungime co deplisisure cu mm, (15 m
dw o parte 5i do cealalid loagimes viiarelui mb de proteciie, adiincimea seopului va  mar mare decat pe
celelalte porgrunt {finl wb de protecgic) cu jumitne din difereog dinmetselor extenoane ale wbulbn de
protecter $1 ale conductel {pentru o asezare continud §i uniformd a1 conductei ).

Avind in cedere adancimen relativ micd (sub 1.5 m) [a gare ze sapd precum g fpal ed aceste lucrin
se execuld o teren “tage”, in proiect nu s-a previzut spojinirea malurilor sangulu, Totuge de la enx I eaz, in
antnite zooe, pe unele porgiuni, funcfie de paiura terenualui (leren slab coeziv, alunecilor, umplutun
aisipoase gic) pe misusT ce se ianinieazi in adincime cu sipitadle, exveutantud va face consolidacen pesegilor
sanjulvi cu seincur gronse de 3Dmm si grinzi corespanzitoan:.

Pe de: alilt parie, adincimea de pozare a conductelor poate fi mazi mare de 09 m in suuaile in care
conductele de gaze naneeade subeaverseard drunus comunale, judeiene §i maponale sau tmyerseazd cursun
de apd, precum § in alle situapi spuci:l.ir:.iu aceste cazun adincisife du pozace ale conductelor sunt presdrate
i detaliile de pe plrogele de execugic din proicet ¢ vor [ respectate Tnecmat de cltre congiructor,

Sanjuriie se vor 5ipa cu scuet timp inainte de porarea canduewlor de disunbugie gare aanerle,
intrucit orice gang deschis pentr mai mulie 2y inseamnd nseun de surpare, de munadare prn ploy, ascun de
accidente st impune manaperd de recondifionan: inginte de aseraren coneucten

i funejic de rtuca werenst, de Jocst de sipare §i de acordurike g avieele emise b claboracea
projeetulu, Juerivle se pal executa oowil, setnt meeantaa) sau mucaazal. De asemene, [uncfwe de
informayiile definute releritor ba prezcagn sau sbeenta altor uiilitZgi edilitare puberane (dee funcqle de cele
previzute in avizele celordalii dejindon de reele sabreeane), lucrivbe de sipimed anene incepe 51 ou sevor
efeetus decie subs fndrunacen asistenget whaice de specialicae acordsie de cuilalyi deynton e exploateazi
cushe rql:lu, D asermeoea, in cazal In care Ieseele utilddfilor sun tnfunnative, Iainde de fnee purea
sipaturilor s¢ vor executs sondhje pentro depistarea esacid 2 cablurilor cleetdee, ndefunee, 2 canadelor do
termoficiee, pentru svitares deteriocdnil acestor s a accidentelor.
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Pimanzol cezubiat din sApied se va acunea numai pe laur opusi acclen pe care s-an ageza jevile ge
care sl & AECesar 53 rAmind cumplt:l Lbers peniru d{.‘:iﬁ'[;iur:'ln.‘:l luerutu de maontare 5 conductelor.

In cavul in care conducta se instaleazd pe steizi, sub trotusce san in pactea carosabibd, piminul
rezutan din siiphurd reebuse spriinit pe partea lsatd ibesd peotra cicculagee, cu panoun de imveasar.

5. Finisareu §i neteziren gungului

L3 wemninaren sipatunlor, fundul sanjulu va ( Ged denivelingae perequ sanqulu (ranged) fEc
asperdyl, pentry 1 aa deceriora conduciele 11 coborired treasoaneloe in gany, precim 1 puntu 3 asigur o
agenre corespundtone 4 condueted pe fundul ganjulu.

Pentru o agezare continud, corespunsdioare, (ird 1easiunt meranice, 1 conducter pe fundal sangului,
inainte de lansasea in gang, suiqul se curdp de pretds i bulgin gi se agterne pe fundul acestusa un siran de nisyp
de cel pugin 10 em grosime {eanform art (0.7 din Nomne wehaice pocind proicciires, execiares s
vxploatarea ststemelor de alimenure o gave natarale /2018 st ewegforar € osplrtazlor b avesta div Ondinsf 1972000,

6. Controlul calitativ al executiei sanqului

Coatrolul caluate al exeeungici sanjuln consti din nrnitonrele venficin pe care trebuie s le execute
canstractond,verificin ale ciror rewubtate se vor consemna de eitre acesia in procesul verbal de luerin
ascunse

+  veabeara concordmmiel dimensivasdur saopelus adancimen s Bipea acestui § g o geopilor

pontrw vanele de seeionare cu cele previzuw in proieer

verificares elimindcd raturor shsacolelar de pe fitndul janjulu;

venficarea plancitigi fundului ganjuluopenafie care se realizeard cu sdgle de Jemn de 3-60m
lungime 3t ceur de nevel,prin vizarea cu ochiul liber sau cu wnapare de nivel;

+  vedficarea respeetdsii distangelor alshpaorii Bid de alie consiruein $1 esmbizin subterane

existonie;

v verficarea consulidini gaeqolu.

7. Umglerea {scoperiren jyanjuriior

Uinplerea sarjualoe se va face cu pimdntal weebtat din sipatu. Avind in vedere of lucradle se ot
execura cu prepondecentd in ticnpul vedi, se impune ca sanjunle = nu se astupe vara in tmpul amiezb ¢ind
conducta este incilund de zazele soacelui

fnmuie de pozarea conduciet, pe Andud sangulo se ageazd un serat de nisip compaciat, cu grosimen
de 10 cm.

Dupi ce se ageazd conducta in gany, se umple sanqul cu nistp pand cand grosimea stmsulo de nisip,
eompactit manual, depiseste cu Jom gencenioarea supenoasi a conducted, Matenaiul rezultat din sipitued,
cu care se wnple sanpud va B inwadus, weprat, in sieawzd de maximum 30 em st va (f compactas manusl.
Pootru protejaren conductelor in impul vror eventuale luceid edilitace se va monta densuprr eonducter, pe
intreapa lungune a acesteia, I 25en deasupra generatoazed superioare 1 conducted, o bandd de averuzare de
culoare palbend din polictileni ew insedpjie GAZ METAN, avand o Hiime mtnimi de 15em. Dupi
depuneren 5; compaetares pomulet ste de nmpluued, se aseard banda de avenizare si se conginud umplecen
gangular (vers dealiile de exceutie ale sanpifor din proiectul ehnic).

Urnpleren gaajului se va efectua pe zone de 238-39 m, avansind inic o sigud direcpie. Se poate lucrs
sunuliag pe drel zone consecntive, exvcutindu-se in acelagt imp:

* wnplerea eumaierial de umpluiuri pand k 30em deasupea conductel —pe zona 13

- uml'ﬂun::! cu mareral de um[‘llultm’l p:‘m:'l 1 2o !jl::l.‘illpm canducte e e x.

*  wimpleres cu nisip — pe zona 3,

Unnplerct se poate wxecuta 5ipe peginas mad evan de 30 m T el in cove au exised vanmqu de
wenperatued a mediulul amblint cu mai muk de 5 geade Celsius intr-o penoadi de 8 ore naate de umplere.

Dup# venficarea imbinddlor (dintre trmmsoanele Innsare in sang) se va irece Iy aaspiea gropilor
penery sudule de porijic, refacerea pavajelor, e

8. Refaceres pavajetor

S¢ v a realiza numai dupi ce s obginut asigocares ¢ ampluiede cu pimant av fosy bine [Rone st
compactate Za su realizeard in doud cape

prma ctapd,pe wind sepasfaa desficutd miggl;
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-etapa a 2:a, pe suprafaja pavajului lisac dupi tasarea completd a pimantulus

Lxecutantul,conform normativelor in vigoare,este obligat si repare pe contul siu once defecpune
witd in ump de un an la a doua refaceee a pavajului,

In cazul conduciclor montate in teren deschis (zona verde ) se reface suprafaga solului la starea
mipali.

In toate cazunle Jpimintul de sipitord rimas se evacueazi la rampele de depozitare a pimantulu
mndicate de beneficiar (persoana achizitoare).

9. Masuri de protecgia muncii §i P.S.I. specifice
e in cazul lucrdnlor de sipitun, condifia necesard a luerulun in dephind securitate este inalta

diseiplinit de producyic si exigen(d, cunoasterea tuturor caractensuctlor wilajelor si a moculu lor
de functionare, reglementarea precisi o ainbugitlor de serviciu, cunoagterea ¢ respectarea regulilor
generale st speafice de tehnien securitipn munci §i P.S.1

¢ sanjurle de pe drumurile publice trebuie executate si pimantul excavat si inenajat astfel incat sa
nu impredice cirulagia vehiculelor gi a pictonilor. Este mterzis a se ocupa mai mult de 1/3 din
ligimea teotarului sia depozita materalele pe dgole s pe gunle de scurpere a apelor,

® petoatd durata lucrinlor se vor utliza semnalizatoare de zi §i de noapte, iar, daci este cazul, o
persoanid anume desemnati va dirja circulaga. Cand sipwrle ne se pot executa in condijn
normale, se va solicita organclor competente oprirea parfiali sau totald a circulagicr.

e in umpul sipitualorcind nate wrenulul impune acest luer, se vor consolida pereqit sanpunlor.
Consolidarea se va face 51 cind adincimea sanfulut depiseste Im sau cand marginea ganqulur se
afli ln o distangd  Im de la sina de tramvas

¢ laconductele in funciune, in timpul clectuini sipitunlor, este nterasi aprinderea foculur st
fumatul pe locul sipat st pe o razd de 30m in jurul sdu, iar leminatl se va face cu limps de mind
anuexplozive. La sipatun se vor utliza scule eare 3 nu produci scantet, iar dacd se sapi cu
unelie pncumatice, compresorul se va instala la 30m de locul sipitunlor.

» in completarea masunlor previizute se vor studia y respecta misunle de protecqia muncn st P8
previzute in nstruciiunile de utilizare a aparatelor de sudare in pohenleni si recomandinle
furnzonlor de matenale, dispoziuve st echipamente

LISTA DE SEMNVTURI
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CAIET DE SARCINI nr. C5 -09
{Figa tehnolopici)

FISA TEHNICA DE PROTECTIA MEDIULUY

SURSE DE POLUANTI §t INSTALATH PENTRU RETINEREA, EVACUAREA §1 DISPERSIA
POLUANTIILOR iN MEDIU

Factom} de mediu apa _

In penoada de ennstrugiee, surscle pasibhile de pohutre a apclor suat canzace ge execuyn propria 2sd
luceardor, talioal de saniee 1 ogganmizasea de ganticr.

Snilel, prinespakele surse de poluare o apelor sunt eepreaeniae di:

apele wrate mengpere, rezuhaie de b gorpunde sannare @0 b goengin care s loe s caded organgzam
de saptier:

apele meteonice civute pe platfonnn de Jucr sle organtsial de gantier;

seumenle secidenale de 3y sofille de abimemare cu catbuman st de incregaere o unlajelor g0 myloacelor
de tansport

nunevenrca defeciaomsd a awmovehicdor care transpond diverse npure de maresale sau a unlyetor in
apropieres cursurilor de api paate cenduce by produceres wnor deversin acadentuale;

In cadrul gunirerudu, in peooadele cu plon shundente, pot apire anele ceozum provocae de Lpele de
stroice. De asementn, se recomandd constawtoruly ummidtosrele misun penrrn calectarea apeloe uzate in
perioada de execope:

prevedenea umb sisiem de enleetare a apelor wene menajere provenise de da grupuote samrace s
bivudtre §5 evacuane acestor ape in fosa septica, vidangalnli peoodic

Apele vpate de np menaper cesuliae inempul desfisurim luerinlor de constouc(ivc vor trebin 54 su
incadreze in peevedenle normattvelor N1 (0932005 poviod condigude de evacuire a apelor urate in
recepron naural

Se apreciard of enisule de substange poluante in peopada de exceufie provenite de la irficsl uter
spectfic sanoershn, de kb mwupulbires §i punesea in opedd 2 marenalelor, care spung direar sno mdieeet in apele
de suprafigd s subnertne nu vor i in conttif imparianee penies 2 modifica semnificany calitnen recupronlos
nawcth,

[n pmpul execupd luecirtlor de conreacgn, situngn posiinle de poluie a apelor de suprafar sau
subierine pot apdren numai in cozun de accidente. Msunle de proevenice sent cele curente adoptate pe
suancrele de constructii, mdsuri ¢ cuprind verficarea seion whoxe & oolaelor s mgloacelor de teansporr,
semalizio s marcae de circalyie, eventual banere, abmentaeen oo calnngs g repasape in spagn speesd
drneame.

In peooads de cxpluaciee 2 obiccividul se v venfies penodic starea retelelor de diserbofie gace
natueike.

Facinnel de mediu aeenl

in peaoada de construclic o lucrdior hideoedibrase, aeowaple dun sanieer pot aved un impact asuprca
cubediph wmmos fere din zonele de luera $i din zoncle admeente sceston,

Sursele prncipale de polunre a werului speaifier esecutier luerieu potr B prapate dupi cum wemuazd:

= acuvieases uithgelor de constmctic pentau puneren in oper s lueranior;

¢ tpamsprtul pnienaldor, prefabricareloe, peronatulug

* masplacen matenalelon

Peduarees specificd aoredriii atilyelor i decdapel vebiculilor se poaie estirm dupas

= consunl de cubusmyi (ubstame poluante. NOx GO, 00, compuyt organigs welatl non
mekime, parnctile matcole <in arderea corbumnplor ere:

*arl pe cere se dlosfsonal vecsic aciivitig Gobstage poluante  pardicule inarestile i suspensie 51
sedimentalnle s

* distanlele parcore (substanle poluane pacncule mutenale acdicste Taoaer de po sopeafua
drununlen. be aprecwsd ca poluzren speeifici acivitaplar de almentase oo carburang, ineepnere 5 epacifs
ale enbyeler 31 suloaceior de transpar este cedu-d < poate B neglpud.

by



P

N

Exundere refele de distnbatie gaze naturate in lacaluatie Slabons $1 Barzasu SFHR 922803
$C. CALORIAS R L.

Sir Cosagior, nr 34, Spajid comespal 2

4D0B2T CLLL HEAFOEA

emal pfipn @enluramatng e

Lucgigle de arganizire a suncdemlw creboe <3 fic eorect concepute §t estecutate, cu detln maderne
care s eeducd emisin de noxe in aer, apd §i pe snl. Concentrueen log intr un Singur woplsmment vste benefich,
dininind gomele de impact 3 fvonzind a explostare conteolnd 31 coreadf, De asemenen, se recamiand3
conatrocioaiu urmioarele misun pestru penoads de execugict

*amenajares du plitforme speciale penira deporitaren suwenalelor, 2 unlagelor s degeurdar;

« alimemaren eu cagbursingt a migoacelor de teansporr se va {1ee i stugn dy alimenn: cenabzare,

* actividdfile care peodue mult praf vor fi reduse in perosdele cu vine puterni, sau se va ormin o
WL EIre W ietensd a suprafepelor;

* doiaren pentra penoada de il 2 parcunlor de whilaje 51 muloace de tmnsport cu disporiive
electrice de pomire, penteu o se evira evacuares de gaze de sgapament pe nmpul wnoe demarin lung *au
dificite. Asemenen insmlagii se vor prevedes 5ila puacrele de lucok

= verificaren periodicd o wtikijelor 5i migloacelor de seanspore in cues o priveste nevedul de ensii de
menekid du earhion gt 4 alior gase de gaparwent Vtdaicde voe i pre in funopuoe ouma dups romedera
eventualdlor defeciium. Tn acest sens, wnitiiple de consiruc vor trebu i« doteze cu aparaturi de 1catire
necesasd gl s elecere revizile ko atibgele si mapfoscele de ransport.

Este utilI monitorzans eilitati aerula n cadrul santiendha, in prnepl a poludn cu pulbes. Penteu
makeriale mece, stropires co apd repeednig o solajie de agducere @ aarsenim de vin 3 paeulelor fine.
Folosicen prelatelor este dodiend pentru proteefin lemponr a uner depozite de marerale b acjuane
vintului.Se recomandi folosieca uribgelie st aglioacedor de transport dotate en motsure Diesel, care nu produe
eousti de Pb 51 emir cantnidft reduse de CO.

Protectia impotriva zgomotului §i a vibsafitlor

In coaditd de sctivitate normakd, orvelul de sgomot in zoma amplisamentubor gl o oeson este
mui mic deciu avelul de rgomot sdmisilal,

Procesele whaolopice de execuwe a Juctundor ludrotehnice smplici folosiren unor grupun de utdage cu
funcri adecvare. Aceste asikye in lucry eopreziaed surse de zpomor 5t vibeapi.

I perioada de exeoupe, sursele de zgomor sunt grupate dupld eum urmenzi:

= in [fronmrile de luery, zgomomul oste produs de funcponaren wulaelor de constructn sprafice
lucelalor {uxeuvin 30 curino in amplisament, realiares structunlor prowaate, eic) l1ocoe se adaogd
aprovizionare: cu mateeiake.

* pe teaseele din sunher i dn afam T, zpomotyl este produs de oredlapa autovdicalelor care
rranspert malenale necesare execujicd lesdnlor.

Se por faer estimiri peiviad nivclunle de rgomot 31 distangule Tn cue se inrcgistreazi acestea, porwnd
de 12 valoale de puteee acusticI inregisirale pentru diverse eclipamenie stfizate b constrcpe $1 de numénd
ucestora. O3 Ised n upuelor de echipameane wulizice gt valonle scusice asocmee ucessom vsee prezentard in cele
LG UTIOWAT

+ buldoxee law ~ 115 dB3CA):
* incirditor fromal Law ~ 112 dBg V)
. excavitor. Foaw =~ 17T ABLA):
¢ compaton P~ 105 dB(AY
v echipamente de indsarer L ~ IS fB{AX
RGN Tw = 107 dB(AR
* MORCOMPRSHG Las = 70 dBEAY
e drajling L ~ F0 dBEAY
¢ auogreder: L~ L2 dBgA)

Amenadnle 5) dotiale peotnl pratecys tmpatova zgomatulin sovilseapibr se vor realie aselel inciii 53
fie respectate condipile impuse de STAS 10008 7 1988 61 X918 61567 1YRG.

Se ver v b vedere wrimdnarcle indsun de protegpe impotrc zgomoichn g1 vibrgnlor 0 ompol
exceufici lucrirdoe:

* lsmitures wiseelor ce sinibat zoecle senstile de citce unlagele s aatovehiculele cu mase maa s ensic
DAoL IMpostatie,

»orgafases de gantier <a 8 amenagud inafao ronclor seasibules

» se recormundd lucral ik in peacadi de sz, respeetindn se poneada de odsdiad o Joealelon

* Talrepiaeeen carexpunzivnare a instdnpelor dv prepacare 2 hetosnelon in cavul unor rechamap din
partea populapel se vor modifica (mseele de cicculape,
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= entlonares judictoasi o acnvidglor e construegie si reduteecs penoadelor de serivitare simuldiand
mai tehor surse BUaCrioure tle rpormnde de mrensuate ndicd

* monuotizar Acusted 3 sinplasamentolut s adoplarcl masuror advevate de reducere 3 impaciilu
acustie, daci este cazul,

Refedror It milsuele adecvane de eoduceee a impacnudut acusac seowvand 0 vedere disiane de I
amplasamenoul lecaanlor pana I zonede Tocwite, se apreceizd ¢ mu esie cuzul prevederi In proswer de naisue
constructive de npul panounlor fonoabsorbante, Daed vor fi seselnl son reclaman din panen populipe,
scesten vor fi solugionice individual.

In penoady de exeeuie, in fronaunle de lucru @ pe anumite sectoars, pe pedosde bminue de nmp,
aivelul dv zgomot poate atinge valon imporranic, Bick 1 deplin 90 dB{A) espomat ¢ Fey pesteu pencade de
nuxion 10 ore. Acesie myelun se incads wk in booele accoprare de normele de protecpn munai. In apropreecs
zonclor seasilile nu se va amphisy organezares de saaton, sie peacada de cxeertre trebuie redusd, asilel Socir
afetraren poceptonloe prowejay datanui oivelam de egomon @ vibrao e de locranle de consiaass <a fic
cilt mai ceclusd,

Vor trebui respectate linutele sdrstinle prvind ancuale de sgomor previvute in STAS 1000971988
s STAS 6156/ 986,

Miveluri admisibile de zpomiot

[0 puriomda de exploatare nwvebul de zgemon v i col natural, necostand surse suplimentaee de >pomr
sifsau vibeadi, PYrin uotare, e sund necestee ancnagin s <o 1 2Ces! seos.

Locn[iu Nivel de zgomor Valoarea curher de zgomot
Leq dis {A\) Cz, dB

Zunele readueniide (I 2m fagd de clidice) 50 45
Paccud, gradini, zone de ceereere, zone de +5 40
watanenl

Scoll, gridhne, one de joaed i T
Stadioane, cmernatoprafe in see liber o0 £5
Piete, centee comurcmle, restaucale in ser 65 [
lilrer

Zone iduserde G5 L]
Pureiin auto ai 83
Cite feeare 70 65
Aeraportua o0 85

Protectia impotciva cadiagitlor

Peneru penionda lucednlor de constractn eclupamentele unlizate, pan motuarele elecioee in funcpune,
pencreazd mdiarn chetromagnutice care sesituesrd insd kioun mivel prea sciizn penioo oo avea mpact negans
asupex medialon.

A huerzole propuse a i eeontte, ot s eclipumeniele fuloste Lt eseew lor nu genereard cadiags
tanzme. Deoirm penoada du explontire o obieetivulo, me vor 0 generite surse de ediagi,

MNu sunt necesare aumoainls p dinfole penira proedi impretosa mdagelor

Pratecgia solului i subsolulug

In zona desfisusion proics tola:, din informagnle cufese nu s au desfasurar acovii industmile san
potengial contminanic, watich incdr este pugin probalal s3 exsste zone contaminare Gure si necestte reabthitae
remediere

qn
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fn penoadn de exceugic a lnemrdor ideediliace, sugsele posibde de poluace o snhulo sunt eauzate de
exveupa prapnu-zisi o ucedrilor, trafico] de saater si organizarea de ganter.

Prancipalele surse de poluare 1 selulw in peaoada de cxecupie sunt soprezeniate de:

* depozitarca necontzoknd g pe spah neamenapue 3 deseunlor reaulire din scovaIple de consioaepy,

¢ deporiares nucorespuneizonre, dirver pe sol, 9 dejevalor rerultite din activieaes de constrocynt poare
determinn paleares solulm $i o apelor subterine pon scurgen directe sau pon spilare secstor degeun de ciee
apele plovele;

* depuacees pulbosifor 51 u gezelor de acdere dim motoarele cu ardere miemi 3 aalagelor 51 spilarea
aceston de citre upele pluviale, unmate de milirre in subeean;

* sciipin acodentale sau ncntesgionate de cuburint, uleun, cment, substange Jmiee s alte
materiabe poluanie, in nmpol campuling s swein acestan.

Potenpedol tmpact asupri subsolulur st ape salierae datorat acuvitaplor de consinuepe sunt similuse
welar pentru ol accesitingd acclesgi Bpren de miicunt pootme controbul bor, cae sor mioemza anpheiea
lenomenclor de contamimire,

In faza de executie, impaciul asupri factocslun de medse sub peate § dinioust poa:

= ablgiren snireprenonla o realteaees une oganmin de ganice corespunzitoace din punce de vedene
af faeafndylar;

« cvitarea degradich zonclos invecinare amplasamenrulur 31 3 veperapy exsiente din punmclrul
sdecent zanelor de luceu prin stagtonucen walnelor, efveruarcs de roparsy, depopzuare de mateoale e,

* se va evita ocupired cerentirlor de calitiy supowere penim organsarea de sannen;

* platformele orgunizim de goaber vor [ previizute co un sistern de coleetare, canalizare $1 cpuzarce a
apclor uzate pluviale, menager;

. se ok evia polunees ol eu eacbarng, vlewn remdrae in uema operagilor de stgionare,
apsavizionace 7 utilajelor §i muloacclor de tmnsport sau darentd funcpipnine necorespunziloar: a wcesion;

* st vor asiguen §1 realize loerin de consolidare 3 terepuhat in zonck: o alupcein de eren;

= s epcomaundi ca exeavagile pentru extrgeres pimiietulul pentrs umplutuo 53 se rehzeze in zone cu
cori pozinvd » sehiefului penta o hmis Iy mamm formacen gropilon

= st v ez reconstrugiit eeolngct in zoncle wide rerenul o fosc alecer prin lucrinle de exaivare,
depoziter muwerinde, stigionare wiliie, orginizares de gantier, i scopul rediai 0 cwceun o cegonm de
lolosingl depmuth inipiak:

* deporunres provizone a parmanruln excavae se v face pe supeafere eat mae reduse. Seova delumis
feae, oo eayitae, wrpaza, astic] incat sanu se produet distrgen ioede ale terenualos aducente:

* sc v dispune marenalul excavat astfid meat sa ne fe antrenat de spe de ploase;

= deseuntle revaltate in nmpul execotier locrsedor precum si cele provenste de b osganiziren de santee
v fi depoznate m locucde specint smenajog;

= coleenaren selecned o muturor dejendlor cezubate din acivnates de construciy;  s¢ v urmdn wu
apuroatate valoahicarea o descenlor rezuleae:

* descunle menwere pravenite din acivanea personadulu oo se desfasoine noncmata sanoerala e
eofectenal e sact de plasie care se vor eslecta priodie. Actvitande de eoleciare st evicunce perodien
descucdor provenue dn gouvaile de santier redue a mnm posibidnates de pobueee o soluhn w subsolubu,

Condipale de contactare vor trchmn s1cupnndd misun speafice pentra mansgemental degeartdor
produse in ampleamenie, penta a et poluarea solulin

Va 6 necesarh realizazes unwn plan de climinire a descunlor Inowmpul st b focde hesialor Je
construche §i crologizanc vone dupd inclidesen sanoemluy

!.:l finalnl luccinlur, eenunke afectae vor [ reBicute suvor 0 redate fulosmiper ingrde,

0 pentoadda Jde esecupe principale sursele de poluare cu mpack negany asupra medily sune:

» aceviigde de santer oeupares rempomark de tesenun, poluarca potenpala asolule, depostele
wmporre de deseurn ore. Tesug agesi . v cfuete nugsive psupe vogetagos in seasul educens supmfupelor

= rpomorul, acculapa personilufut o uslaelor ficton perrbatos peninn funa teresto st acvanen,
Pu misura seabzio luceinbor prowciete v inehidean frentucbor de Juerns afeeenie, caliates Pviomilun de media
Inediversibite va revent ba paramcten senon color din penioada de exceugie,

In vedeces diminuin genecird ke poluangs in peaoada lucsinlor de construcgie s1a nnpactadu asupra
Inodicersnam, se propun vzmitearele misun de reduceee:
* se va asigec respectt goaficnl de ucean sse vor I seaccele st programol de ueer peniro o ioara
impactsl wsap foren 51 flune speaiice,
Pl
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® se vor uidize suprafe(ele de teren alocate orgamzio de jantrer £ luedinlor de construcypie astlel incir
s 1 fic ocopate supmafeje suphmenizre $1 penim 3 s¢ protep vegeraga specific amplasimeondu

= nu se var depozut neeonizolar marertikele cozulare vegomagic, pimant uek;

~ degeunle rexuluae vor 0 coloetare sepinat i spafiamernine conspunziior.,

* se vn renlizn reconstrucym ecologicd & turgror terenunlor afecrare temporar, b Aoalizaren loerinlos de
exceujic §i redaren aeesioar folusinielor mmale;

Implemeniaren peosectuhu no va genezy poluing care s afectere ceonsremele terestre 51 sevance.
Psateefia agezidlor umane gi a aktor obiective de interes public

Iebenniicaren olwecielor de mmeces pulslic, dista Tyl de asezinle umane, de moenumente sionce 5
de arduteemed, alie zone ssupe CArocs exisul InstHUIE un fom du restacqie, zone de mieees feadiglonal.

Dupi cum se constmd ¢ pe planul poneesl de sineye anexat, unplasameniel abicenvulun se afla b
distanga fagk de zonele locune. Exeruna lncricior aw afectenrd rone sezidengile §§ ac monumenie S100KE $1u
anure arhenalopicr,

Pe penoads esecajies lucewnlor de construeyse, janteenl podte [ o suesd de msecuritnte. Vor rebu
stalyhie repull care sd asipues sipuranta oeculagin, canfore femshipel rikeee, peniou a se evit accidearele ace
s ar pures produte inrre unkegele de consirucpie s icaficul obzaor, Deplasinle urdajelor man de consimice por
Iogn unele deumun, Se propune hmataces imseelor oo stribat zonele locune, de ¢ltre utlyele stavntoveluculele
€a lTli]S(_“m'ﬂl'l 1 BTUSH Sonsre tmpormmc.

In umpul ¢xcoupter uceindor $e vor aven in vedere ueendtonnde misug de protecie o locarondor din
apeopicren locrialor de constowre:

*  suvor realiza luerlsife caalonat, pe bica geaficelus de Jueding, astfel incit sd fic scunid penoada de
vxecwdie, peornia diminud dunita de manifustoce o efecrelor negative,

* e v respecta condijn pavnd opumesarcs teaseclor anbyelor de consiruepe s myloucelor de
imansport, ustfel ingit £3 se evite rutele pon localid, blocaele p acadentele de cireulage;

se¢ va asiguen accesul populap a wrenunle b yeamitates zoaclor de luens;

. se viusoen funcpomirea [t parameter opumt protecan 4 ualijlor ehnolomgee s1 mylouacelor
de imaspon penimu reduceren noxelor g zpameoslan care ar poten afvas fictond wman;
Gospodirinea deyenrilor generate pe amplassiment

Prin 101G, new 85072002 pratay Evidenn pestvnn dejeuslur g1 pentn aprobarea Bsten cuprnaziing
dusenntle, snchusie degeante penculoase™ se siabideie obbganviiien pearm sgenpi cconanna g penrm ooce aig
peacexton de degeurs, persoane Dace sou puadice de o pae evidenga gestann degeunlor. Evidenga pesimenn
degeuriloe se va one pe buen “Listet cupinzing degeunle, mclusy deseunle penceloase™ presentati in anesa 2
4 11.G. 8562002,

Zsie dificed de ruabizar o cvaluare cantitativi o degeuntor, ichnologule adomate de antreprenar iad
priocwire in evaluares wiruas g ottt de degeori

Deseunte de pamdne $1 pleire, beton, vor B recichire i lueriole de teesamente, in umplutorn, cir s
pent leeein provizon 1 drumul de seees, plaforme, mvekin 51 ca oateeial inert e

Unche din aceste deseuns pot A penculoase pon eontinutul de metale srcle, produte perolre, vie
Llmnzrea degeunlor constituir o actevitge co trebuie cuprnsd in Phaat de management de medio, plen care
este eliborat de edtre constructor ba Incepoecen luerinlor

in eanunoare ese prestentae maodul de gospodianne al desounlor.

* dlepeun momgere s astiefalale. I buedonl oot se vor opan puocte de colectare
previzue cu conumere de op pulielis Periodie, acusten vor i chmmue pon intermedial - Grmelore
specializie sLabliare, Cantea do degoun penerate de o peesoani in tmpol fazer de construcqle eite st
T 0135 ke f2i;

» dejeun metalicr se vor coloet tempersr inomanbl. pe platiorme specad amerapte, Var G
vitlenficate in mod oldigatonu prin umtafi specidzate de prescia servc;

* degeun matertde de constricyd din puoct de vedere al poresgralshn conmmiont, aceste duzonn
ae richied probleme deosebire (fiend vorby 1 in special de esiuer de beron, postnl mmsiurs asfalice) e coen ce
prrveyie valonficarcs 31 clammdres lor so pot propune mat mulie meode vadonlicara lowali in pavinnia)
dromddiy de acees, depuneres in propile de inprawrnut gunse L eoil finald de exploataee, vibzarcs ca matenal
mert in eadnul depomtdor de degeor] din wond;

. e, cartunul, lennul =i phasucul vor fi eoleetste st dipornaie separat de celeldie deseur, in
vederes valonficion
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* anvelope uzate: se vor dopomin pe platforme spreml amenapte, e secomandi ¢€a in cadrul
viwsador de sazciny saieeprenurutug si 1 fie sohcnnd prezesaren cel pupin g ene solufy govind elmanagen
acestor degenn itre o uanare cconemici de villonsficace;

. acumuluon uzag), filire aler, uletan de moror, degenr de sapsche: desear ca potenpal pueiculos
A asupra medisha inconurdroe, <li si o mapulanplos, o vor { stovte 5t deponitate corespunzlion in
vedvrea valonficiar Se va pisim o evidentd stricsd 51 vor fi predare wostiplor de recuperire speciabizate,

LUCRARI DE REFACERE/RESTAURARE A AMPLASAMENTULUl LA FINALIZAREA
INVESTITIEL IN CAZ DE ACCIDENTE 51/8AU LA INCETAREA ACTIVITATI!
Lucriri propuse pentru relacerca amplasameniulaf la Saalizasea investibici

Orgarrarea e suntier va cuprinde sparn de cazared/buount de bpol contanerelor, abit pearen
anteeprenor cii st pentr consultintul Tucrim. De asemenen, in- exdrol orgsnszden de saniee vor B amenagate
AU WY SCOV T T B BELPUEL SR, LTy Vo Lllprmdt taalute, thears, Lo e vor soenape spat de
depovieace penime mutesmale s utdige s1zone de parcare penrre utte sLedhupamenie,

In cadrul orgamzlino de santier s¢ v3 organizil sfocared teenporani st colecturen degeunlor in contmese
etie depuzimate In locun special ameniate. Se vaanigues argaonzaee funcponali @ moinier vrgaoziom de
santier astfel incht desfisumeen acorvenipn s se hmueze ls spajule prowetate, in funcpe de speafic (deposnare,
st manevel o).

Ponapabele lucein necesare onginzim de yunewer suni:

umplisaces construetplor temporire madulare {contunere) sau cealizuren unor construcin remportee de npul
magazutoe

* creaces unwi sistem adeevit de drenay al apelor pluviale,

snpermeslnlizases vnor supeafege fie pem hetonare fic prn enhzares uaoe marenal impremesbile de it foles
de polerdend;

* luecdn penrru realizarea concarion I reqebele de undinp exisienie in zoni - daen se conudent acecaar. Peatru
a sl condigs pienico samare luerirondor b locul de munck e vor o urmbionrele misur:

vor fi previzue prupuct ssimtace ca {osd sepned, cire va fi gohtd peniodic de €Jare o societde autorza;

» arase de pam apuns var f aclizponate s vore i dispombie Iy woae puncrcle de lienn pe sannen

ey presonalul v {1 msteut s3I asiguee pom yuton

servici de nssstentd pearra wrgenje medicale vor I furnizate de emelp medicale din Zaliu

Contrctanml csre oblgat si sespecre cennpele Regubimenrnhn privind prorecps 51 1giena muncu in
conairucyy, daprabyr o ordien] ne. 95150393 de e Mmisterul Lucgindor Publice 51 Admenagaeea
Terrvoulug (ML AT,

Localizasea organizici do santier

Peniru execupia locdinlor s¢ impune o organiziace de ganner unde se pot amplasa gaupul socl, depozie
de matesal, uilae ete. Este Grese ca tespeetiva orgiuesce de gaaver s fie amplasud ede man aproape de
obtcrtvul de dnvestipie caee teebare reabear,

Descriceca impactulul asopra medivlui a locririlor veganiedni de yzotier

Realizaren orgamzdme de santier erebuiv feutd avingd ja vedere reduceren, pe et postbil, 2 zone folosie
pentru efcetuacea luerinlor de consuruciiv. Construciorul va aven responsabilicieen de a efecron Jucdinde in aga
fel incin 51 se mintmizese rscul de pofusre a aediolul #1 <de amplomenta misud sdecvate de control, dupd cuz.
Zona falositd € orpantzare de jantser va [ ceffcats dupi termunaren huccintor de consirucpie
Surse de poiuangi §i inswlagii penten reqincren, cvacuacea gi dispecsia poluangilor in mediv in impul
organizéoi de santicr
Suesele de poluang in ampul organnsidi de sunticr sum repeezentace de:
¢ wrcubage aunncclueolelor sashilor,

* eerstigle desfzurae in wadrol organizin e gaotier.

In cazul in care nu exestd prsibditntea mcording grupunlne <ansane tbn cdrul orgamzdn de saover b o
rigen de canadizaee, o vor prevedea fose siptic pretnu preluarea apeloe uzate din cadeal amplasamentula.
Aceste fose sepnce vor 0 pgolue in funcpe de necesudge pan snteemedid unen lisme specadizate, autoned s3
desfisoare ncest pen de actvidg.

Dotisi gl misuc previdzote pentre controlul emisiilor de poluanti in mediu

depozinmzea substanelor penculoase ¢ va realiza in confarmuie e provedentde begale In vigoure, in spugh co
aeres restricfionar, acopenite, peoo sapefyd impeemesiill, previznd co cistem de
accidentale

calecrire & scurgenlor

o
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nteczicercd depozition de marensle de construepi dircet pe sol,
venbicin penodics ale unlyelor s1ougoacelor de transport in ceea er prvesie mvelul de monoxsd de cirbon 5
contenicifule de coisn i garele de esapamen), Sceesica vor fiopuse jo fuocqgune numa dupd remedicrea
cveaniailor defeepuny
conirolyl fmosporrubn de belon din cinent cu autobetoniese, pentro a se provem in rotlitte descarcin
scoudennale pe srsed sag spilaren wobelor s aruncuren aper eu fapte de ament in parcursul din yanner s
drumucile publice:
eucigarea zonelor acodenmtt conmmunate cu ape wrate fecaloid menygere,  evivindu se ssifel spanga wnoe
sthuagy de cise eprdermniologic pentna sinitatea populigics:
+ e vor utthz pe cut posibil cclpamente cu un nivel rudus de zgomor,
autoveliculele vor O previzute cu catalizator s ver [ menginwie inte o staee bund de funcgonare, wind
reviatile ke 7i;
= cori{aren siprinshonld 4 feonrwdoe de Juem, dimimimla se degeante.
Nu se considuri necesace datin spuciale pentru controlud emisilor de poluanp in med,

LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI
Eucedst propuse penten refacerca amplisamentului

Dupl fimdiearen Jucednlor de consiicgie, zuncle ocupae emporr de prare vor G cosijaie senivelare,
o terenul seadus [ staves inaylA, pes acopeoses cu plimim vegenl ¢ phavarea de ve

Alomtonzares scesior aetivii) se vy asigurn do cdiee o frmsd de spooslicne, cre va efedua tosodati g
monikorizares lunaed a perfoemangelor seavieip anreprenomlui gencrd cu priviee In protecyia medmlo,
Aspecee ceferitonse Ia prevenirea si modul de rispuns in caz de poluid accidentule

In penuada du execujte pol apired o seeie du indideate gt accidente in care pot fi uapheate subsige cu
s pu]l:ngi::l asupnt sindeapn popubagren g stien mediulel inconpsiton,

1a permada de executie acadentele (ncendn, deairocutin, arsur, inhalie de pod sau gaze, surpin sau
prabusics de foiosee ete) sunt cauzate de obieer de indisciplind $1 aerespreranen de citre pessonulul angame a
eeguhilor s nurmelor de protecpa munea g1/ sae de newnifizeen echipamenicor de prolecqe.

Aecate tipun de acondente nu au ofeeie usup: medinlul inconpucitor, aviad caracter bmstat I twp o
spago, dar pof produce invabditate sau prerdens de v omenegh. De gsemenca, ele por aven s cede
veonomice negativi pri precdeet migesmbe 31 intiezierea luccictor.,

In caeul apenger uner poluin acoidentale, persoan cie observd fenomenul snumd medsu aofol de
santier, Seful de gantier dispune anuntaret coleetivelor e atnbuop prestabibire gt s cehipelae de inteevengie in
vederen srecedi imedine It misunle 51 achunile necesace chimmdrs wvrdor @ pentoe dinrarea efvcielor
poluwirit accidemale §i se anungd autostinle competente ¢ povize by producere poledes acodeniale.
Celeotively s echipele de inervengie sopones penen:
¢ chminagen ciuzclor care au provocat polunre: accidentaki;
¢ hmitzcen s ccbuceren snei de dspindice 1 substangelor polaanre:

+ indepdirares, pon mnjloace adecvite e, a subistangelor poluasic,
colectarea, transporiul p depornires inemediac, in condipn de sountae poatos owdi, in vedema resuperinm
sau, dupd eaz, . neatrlizing sao distregern substangelor poluanre.

Dupi vliminarea cavzclor peludien acudentude 51 dupd indepiirtsen perocolulu rispindics poluanplor in
zone admcente, sefid de santier va mioem suloriciale asupre siseion polaing Astlel se vor anenp Ageaqa
petru Protecpa Medivlui 5t Garda de Medio penteu 2 constata finsleacea reabuludrm zondor poluae.

Pen waruee acrivituilor dio cadenl obicenvelu, o pesoads de exploatare, nscul apioner unor
evermmente o mmplicatin arupea mediuhw meonjuntor esic searut. Refentor by seountates oman, \dministear
obtectivadul v avea sarema da se saguea du respectares regulamenteloe spearfice.

Aspecte ceferitoare la inchiderea f dezafectarea / demolarea insmla;iui
Tr carzul desa fectin refelelor, se va procedt astfcl

Trawate de inceprea lucrisiloc de desfanare a obivetsolun se vor obhine tosic avizcle, scocdunle §1avurz ik
nucesare confoon legii

Vante marenalele ce rezultd din dfenre erape ale actandps de dezalectare trebuie sonate pe categarty, evinindu
St IMELIECAT ACCSION,

Matcriadele rezuhiae o urma derafectinn ver [ valooficate pon firme sutonzase sau dupa ear, chommnarc in
deparite auterizate care e acceped b depornace corfoem caterilor provis in ordioul MMG L ae Y3 205,
Sg v goalizg separice defeunior de mateoalele o conbinut de subsiante peeculoase de celebire mutcoale chir
Jdin rona generdnt scestorn,

(M
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= fe va cefice smplasunentul k siares iobld prin acoperirea geopilor de luor saw 2 $antunlor deschise sau v §
preglnr penira o viltoare constasefie in funetie de destinabia ulrenoe a reeenulu,

Modalivafi de refacere o stiiddi inifiale/reabiliie tn vederea atilicidil uliedoetse a erenclai

Meeste modaliiif 2o voc stalili diea va fi cazat It momeata] Tudon deca pavind desfinfaeen obiewavaiu
§1 depinde de strategin care se v adopia In ceea we prive§ie unibzarea wltormard a terenulun.

MASURI DE PROTEJARE A RETELELOR DE UTILITATI &l

A CAILOR DE COMUNICATIE EXISTENTE

I caaul 1n care luesieife vor inlerseer sl retele subtemne existenie, 3 ot poritie ou o fust confienala
prin seize de societile definatoare de rerele, s¢ovor lia towe masunle aeeesare cetlare pestusbam bunet

funcninnan 3 acestor rerels.

il L JE siuwic due bI'l arivchiv Cu alle rCtele Se vorr elecenst ok, L Lense s alenbic ] P Y L
Sapratundo i roode de nterscen he serele 5 fuct Ecu denseliea meotic st oo anuntages
prealabula a socierinlor core exploutetzy retebele intrseetate. Se vor ropecta normcke de el seeudioi
muncn, confurm normativelor in vigoare

Degeut

P'sinaipalede degeun codificute conform HG 856/2002 care pot rewulin in urm lucraribor dv constnueic o
aferente prowctulin §toultecior po perioada de esplaatare, precum §i modal de gestionace o acestor, suet

prezemate i abubul de majos.

“lpun de degeun genezate pe amphisament pe docata execotiei lucrfiolor.
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construcu
Eliminaze pan
Colecrare in pubele .
200301 Degeun menayere . P firma de nepenculonse
ecologice 3
sulubritite
o - sseurt de fier/otel | Depozitare temporara | Valonficare pon ;
17 04 05 Df.scun de nf‘r/ord bl P P nepericuloase
{piese de schimb) in recipien(i ctanst firme autonzate

Maisuri de reducere a impactului

Masurile de diminuare a impacrolur se vor referd Ly

= manipularca combusnhililor s¢ exceurd asifet inclr <3 se evie seipinle accidentale pe sol;

= aplicares, in caz de nevore, @ tnuror masurilor de prevenire §1combatere a poluirn acadentale conform
prevedenlor in vigoare,

= intretineren constructulor §t nstalamlor de alimentare cu apd §1 de evacuare a apelor uzate in condin
corespunzatoare in scopul mmimizan pierdenlor de apa sau poluarii accidentale a solulw §1 panzar freauce,

= orice materal unlizar in construciu §1in exploatare va i depozitar in spagn special amenajare,

= folosiren onciror substange toxice in procesul de construcgie s1in exploatare s¢ va face in funcpe de
caractenistictle acestony;

= munipularca matemalclor Sau a alior substanie unlizare in whnologu se va reahza astfel incin 5i se evire
dizolvarea $tantrenarea lor de ciire apele de precipuaii

= intrefineren adecvaii a foser septice §1 a separatorubui de hideocacburn, astfel incic impactul asupsa aper
&4 fie redus la mimmum;

= nu se vor depozita degeun sau matesit prime pe amplisament care ae putes afecta mdieee apa, prin
propagarea poludsi solulur

In condunle apbearn ruturor masunlor de reducere a impaculu propuse, se poate aprecta ¢
implementares $1 functionacea obiectivulun analizat nu va induce dezeclhbree in dinamica naturali & componenter
hidrice ce deserie amplisamentul, mict Ia avel canritaty, mici by nivel caliany,
Concluzie

Se precizeazi € implementarea prowctulul propus este necesar pentru sponrea condifulor de tear 1 de
siandtate a populabicr din localitatde Bobota, Desida, Zalnoc. Prin implementaren acestun prorect se doresie §1 o
crestere demaograficl a zoner respectve, pan crearei unor condifin mat bune de trou.

Pe penoada lucrinlor de constructi monta) sunt previzute misun pentru ¢ impactul asepra flores §ia
faunei s fie cie ma mic:

e amphsarea orgamizinn de §anoer §1oa depoziclor de feavd se face pe teseoun aparfinind
domeniuli public sau povar al primisics Bobota,
e se venficd amplisamentul inunre de inceperea reabizion prorccrulur pentru o se evi distrugerea
unor habuate.

LISTA DE SEMNATURI
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Lugi si acle mormiative de referingi
+ Legeaenemief electrice sia gazelor naturale . 123¢10.07.2012 {Moniterul Oficial al Romaniet, Partea |, ne.
485116.07.2012), cv modificnla si complatrile ullerioare.
+  Ordin ANRE nr, £3/2018 priving aprobares Nosmelor kehnice peniny proveclarea, executarea si exploalarea
sistemelor de alimenlare cu gaze nalurale, NTPEE - 2018
»  Ordin ANRE 272023, pentrs modiicares g completarea Ordinulul pregedintelui Auloritalii Nalionale de
Reglemeanlare in Domeniul Energiet nr. 3912018 privind aprobarea Normelor tehnice pentry prolectarea,
execularea gi exploalarea sistemelor de alimentare cu garze nalura’e
+  H.G. 206 f 2016 privind elapele de elabarare §i conlinuiul-cadru 2l documentaliler fehinice ecanomice aferente
chiectivelor/ proieclelor da invesiifii finantate din tondurd publce
+  Ordin ANRE 7 /23.02.2022, Regulament privind racordarea [a sistemul de distibulie al gazelor nalurale
s Ordin ANRE 8 /23022022, Requiament privind racordaraa I3 sislemul nafional de transpart al gazelar naturale
«  Ordin 156/27.08.2020, Procedura prvind proiectarea, verificarea proieclulul tehnic, execulia, receplia lehnics si
punerea in funclune a nstalaliei de wilizare a gazelor nalurale
»  Ordin ANRE 239 din 2012 penire aprebarea Normei lehnice privind delimitarea zenelor de profectie 5i de
sigurania aferente capacitaiiler energetice
= Nomaliv 7 ~ 2011 - Nermaliv penlru profectarea, execulia si exploalarea instalalilor elestrice aferenie clad silor
s Legeanr. 1011995 privind calilalea in canstruciit, cu modificarile vilerioare
s  Legeanr.326/2001 Lagaa servicilar publice de gospadade camynald, ce modificrile ulteripare
= H.G. nr.756/1997 peniru aprobarea unor segulamente privind cafitatea Tn construciii, cu modificarile ullerioare
» P 118-2013 Normaliv privind sigerania la fog a conslrucitor
= G 16-1984 Normaliv penlru reslizarea pe timp friquros a fuerdnior de consliucfii i a instalaliilor alerenle
« 3001954 Mormativ de prevenire §i stingere a incendilor pe durata executarii lucrarior de conskructii 5i
instalatii alerenle acestata

+ C56-2002 Narmaliv peniru venficarsa cailalii si receplia eranifor de consinuclii 5i instalati afesente.
«  P130-1999 Mormativ privind compaortarea in limp a conslruciifor
» Legeanr. 319-2D06 Legea securilatii st san3t3)ii in munca, condili de munca, cu modificarle wllerioase;

« Leges ns. 22612013 privind aprobarea Ordonaniei de urgenid a Guvermulu? ar, 164712008 pentry modificarea gi
completares Qrdonantel de urgentd a Guvemului or, 185/2005 privind prolaciia mediufui, publicatd in Manitarut
Cicial, Partea |, nr. 438 din 18.07.2013 {MOL nr. 438/2013);

= LEGE Nr. 98/20186 din 19 mai 2016, privind achizililz publice, acluatzala,

+ Legeaapelor nr. 107/1996 aclualizala

= Ordonania de urgenl3 nr. 1952005 privind profeciia madiufui

s LEGE nr. 219/2819 din 15 nolembria 2019 peniru modiliparea i completarea art. 16 din Ordonania de urgenta a
Guvernulyi nr. 19572005 privind proteclia mediului

STANDARDE, NORMATIVE 51 ALTE PRESCRIP{ll
ce lrebuie respectale k2 execulia lucrariior de gaze naturale viilizdnd conducte din PE

« 1. SRISD 16 111578 levi din materiae plaslica pentru lransgortul fuidelor, Diamelre extarinara s1 presiuni
nomingle. Parea 1. Serie metbica

+ 2.5RIS0 1872/ 1/ 1893 Maleriale plaslice, Peliglilena (PE) penlru lormare si extudare. Partea |, Sisteme de
cadificare si baza penlne specificatii .

» 3, SR IS0 2506/ 1981 levi din polietilend {PE) Variafia [ongitudinala fa cald. Melede de incercare, tandifie
{ehric
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+  4.SRISO 3458 / 1976 Asamblari intre racorduri si {evi din polictilena (PE) sub presiune interioara. incercarea de
elanseitate |z presiune interioard

« 5 SRISO 3459 [ 1976 levi din polielilena (PE) sub presiune. Asamblari cu racorduri mecanice incercarea de
elanseitale la subpresiune inlerioara si condiTi necesare.

« 6.SRISO 3503 / 1976 Asamb'ri intre fifinguri si levi din polietilena (PE) sub presiune. incercarea de rezisten|a
la smulgere .

+ 7.SRISO 3503 /1876 Asambléri intre fitinguri si Tevi din po'ielilena (PE)sub presiune. incercareade

elanseitate |2 presiuni interioare cand sunt supuse curbarii

8.1S0 3663 / 1976 levi si racorduri din palietilena (PE) sub presiune serie matrica. Dimensiunile fianselor.

9. SR 10S 472/ 1988 Vocabular

10. ISO 1043 / 1992 Polimeri de baza s' caracleristcle lor speciae.

11.1S0 1133/ 1991 Determinarea fluid!ta}i ( masa si volum MFR, MVR ).

12.1SO 13.949 / 1994 Meloda de teslare pentru dispersia pigmenlu'ui in conducta din polietiena (PE) si filinguri

13. 1SO 11.420/ 1994 Meloda de teslare peniru dispersia negrului de fum in conducle din polietilena (PE) si

filinguri

14. SR IS0 3607 / 1877 tevi din polietilena (PE). Tolerante la dizmetre exlerioare si grosimile de perele
» 15. SR ISO 4059 / 1978 Relele din |evi din polietlzna (PE). Pierderi de fluid la imbinarile mecanice. Melode de

incercare si conditii tehnice.
= 16. SR ISO 4065 / 1978 levi din malerizle lermoplastice. Tabel universal al grosimilor de perete.
» 17.SR SO 4437 / 1988 Relele de |evi din polietilend (PE) ingropale pentru dislribulia de combustibil gazosi
Serie melrica. Condilii tehnice

18. SR IS0 4440 /1 /1994

19.1SO/ DIS / 13477

20 I1SO/DIS 113478

21.180/ DIS 1 13479 Rezisten|e de propagare a fisurii in tevle de PE. Melode de incercare.

22. ASTM D 4019 Delerminarea confinutului de apa

23.1S0 13.953 / 1995 imbinari . Delerminarea rezislentei la forfa de intindere.

24 1S0 13.954 1 1995 Conducte si fitinguri din plastic Teslul de coeziune pentru asambari prin electroeroziune

25,150 13.955/ 1995

26.1S0 13.956 / 1995

27. A 88 /800

28.150 10.838 /1, 2, 3 Fitinguri melalice pentru sisteme de conducte din PE cu diametre :

- del63 mm

-de!63 mm

- fitinguri termoplastice pana la 63 mm

29. STAS 1665/ 75 Stare normala si volum normal.

30. STAS 3317 | 64 Gaze combustibile.

31. STAS 8281/ 84 Conducte de gaze naturale. Relele de transport, de distnbulie si instalafii de utihzare Prescriptfi

fundamentale.

32 STAS 8591/1/91 privind amplasarea in localilali a relelei edilitare subterane, executate in sapalura;

33. NFT - 20/ 052 Produse chimice Principii generale penlru dozajul apei prin melode Karl Fiocher.

34. NFT -54 1 065 Conducte din PE penlru reTele de distribufie gaze. Specificalii si melode de lestare

35. NFT -54 1 077 RobineTi din PE penlru reTele de dislribulie gaze Specificatii si melode de teslare

35. NFT -54 | 078 Racorduri din PE cu capete cepuri peniru refele de distribulie gaze. Specificalii si metode de incercare

37.C56 Normaliv pentru verificarea calitatii lucrarilor de construclii si inslalalii aferente

o 8 0 0 0
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CAIET DE SARCINI nr. CS -10
(Fisa tehnologici)

- instalatii clectrice -

1. Generalitifi:

Prezenta documentagie contine principalele sarcini ce revin executantului lucrdrilor de instalagii
electrice interioare aferente investifiei “Extindere rajele de disinbut e gaze naiurale in localitaiile Stoboz 2 i Barzest ™
arplasatd in localitaile Slobozia § Borzest din Municipiul Onesti, jud. Bacdu avind ca beneficiar Municipiul
Onesti. La baza proiectarii au stat tema de proicclare, planurile de arhitecturd ale constructici §i prevederile
standardelor si normativelor in vigoare.

Se anexeaza prezentului caiet de sarcini:

B. Piese desenate

Plansa L.E.51. Plan Punct de control si inchidere ~ Instalatii electrice -Priza de pamant

2. Normative:

=1 7-2011 Normativ pentru proiectarea, executia §i exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladiriilor, incluzand prescriptiile tehnice departamentale indicate in anexa acestuia

- NTE 07/08/00 -Normativ pentru proiectarea i execu(ia rejelelor de cabluri electrice

= NP-062-2002 pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pictonal

- C56-2002 pentru verificarea calitdyii lucririlor de constructit §i instalatiilor aferente

- PE 116 - 94 Normativ pentru incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice.

3. Conditii tehnice

Tensiunea de alimentare de la rejeaua de energie electrici este de 230 V, + 5%. 50 Hz

Executia lucririlor electrice se va face conform planurilor din proiect. Tablourile vor fi cu grad minim
de protectie IP 54.

3. Sarcini pentru executant - Instructiuni tehnice generale:

3.1 Dispoziii generale comune:

Pentru realizarea in bune conditii a tuturor lucririlopCare fac obicctul investiiei, executantul
(antreprenorul sau'si subantreprenorul) v rmdpdarele activitagi:

- va sesiza proiectantylAtgrifen Tegal ccincordanie intre elementele grafice §i cifrice
sau va prezenia obiccliuni in prezentate.

- in timpul executiei materialele si produsele cuprinse in proiect
in cantitdtile §i sortimentele Micesarg;  »

- va asigura for{a de m\ynca gi mijloacele dt-aucmny,
§i termenele pariale sau finale \tabilic; s YOS

- va respecta cu strictej@y¢hnolb: 'm_dda.géqﬂ.'? ,;Q-'

Executantul este obligat siiasiroza-fiytre e godkientatic pe baza cireia se exceuld lucrdrile
respective, inclusiv dispozitiile de santi ﬂ_(::pé pATGATS, pe santier. la punctul de lucru, pe toatd perioada de
exeeutie si probelor.

Accastd documentaie va fi pusa la dispozitia organclor de indrumare - control impreuni cu procesele
verbale de luerdri ascunse §i documentele CTC care 3 ateste calitatea materialelor instalatiilor, cclelalie
documente care atestd buna exceutie sau modificirile stipulate de proicctant in urma deplasarilor din teren.

Madificarile consemnate in Caietul de procese verbale vor fi stipulate §i in partea desenatd a
documentatiei, in scopul cunoasterii de catre beneficiar a clementelor reale din teren la punerea in funcliune,
In caz contrar, executantul devine direct raspunzator de eventualele consecinie negative cauzate de
nerespectarea documentatiei.

3.2 Conditii de racord si condifii de alimentare cu energic electrici:

Modul de racordare la refcaua de distributic s stabilegte de catre fumizorul de energie clectrica.

3.3 Condi{ii gencrale comune pentru materiale §i echipamente:

gsighra aproviz{Q
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Caracteristicile gencrale ale materialelor 51 echipamentelor elecirice 53 modul lor de insialare webuie
alese astfel Inelit 53 asigure protectia utilizatorilor 5i bunurilor in condigiile de utilizare date i findndu-se
seainn de influentele externe previzibile,

Toaie matesizlele §i echipamentele utilizate 7n instalatiile electrice trebuie sa corespunda standardelor
si normelor in vigoare si sa se incadreze in clasele de combustibilitaie. Materialele si echipameniele nai
folosile vor (rebui 52 aiba elicheta CE confarn Narmativului F2-2411 cap. 3.0.2

Produsele folosite trebuie sa aiba urmatoarele cenifican: de calitate:

7 RoFIS

- care 5e relera 13 resteictionarea substanitelor periculouse i nocive, cum ar fi: pluntb, mercur, crom
Irexavalent, cadmiu substante ignifuge PRB si PBDE, avand ca obicceive climinarea riscului poluarii mcdilui,
[SO001:2000 :

- stabileste cerintele pentru un sisiem de management al ealitati atunei cand o arganizatie: are nevoic
sa demonstrese capabilivatea sa de o Anwiza conseevent produse care satisfEc cerintele eliciului si cerintele
reglementarilar aplicabile, urmareste sa creasca satisfactia clienulei prin aplicares eficace a sistensuiui,
incusiv a proceseior de imbunatatire continun a sistemului si prin asigurares conformitatii cu cerintele
clientului si cu cele ale reglementarilor aplicabile; CE

- inconflormitate cu directivele UE, marcajul CE reprezinta aplicarca practica, in cadrel Uniunii
Europene, a caracleristicilor si cerintelor esentiale pentru produse. Aceasta inseamna cg, daca un produs este
certificat in bura acestor cerinte eseminde. ¢l poate B comereializat pe piasa Univnii Evropene.

Toate materialele 5i echipamentele electrice wrebuie s corespundi slandardelor 51 replementdsilor in
vigoare si 53 [ic instalate 5i utilizate in conditiile previzute de acestea.

Incadrarea in ¢lase de combustibilitale 2 matcriatelor s¢ va face in conformitate cu prevederite
regdementarilor specifice. Toate materialete folosite pentru protectie (tuburi, plinte, canale), izolace {ecrane),
mascare (phici, capace, dale), suporturi (console, poduri, bride, efeme) vor fi incombustibile G (CAl sau grea
cambusiibile Ci {CA2a} i ({CA2b).

Materialele gi echipamentele electrice se aleg jindingdu-se seama de tensinne, curent §i frecventd.
Puterea, curentul de seurieireuit, factorul de putere, regimul de bucru (continuu) precam § alve caracteristici
particulare var i luate de asemenea in consideratie la elegeres naterialelor gi echipamentelor, conform
indicattitor producitorilor.

Aparatele 5i echipamenilefe ¢lectrice se vor alege cu anumite clase de protectic impatriva socurilor
eleetrice, in funetie de mijloacaie de prolecyie aplicate. Caracterizticie materialelor $i echipamentelor
clecucics, alese in functic de influenicle externe, irebuic si asigure functionarea kor corecid cu menjinerea
integritdfii lor 5i si garonteze prin aceasta fiabilitatea masurilor de protectie impotriva socurilor eleetriee n
care ele sunl incluse.

Caracieristictle echipamentelor itlese trebuie sl no provoice clecie ddunlioare asupra altor
echipamente eleetrice sau s diuneze Tuncyiondrii sutsei de alimentare,

3.4 Conalitli de amplasare si de montare a instalagiilor electrice, Distinje minime;

Nu se admite smplasarea instalatiilor elecirice sub conducte sau ulilaje pe eare poate 53 apard
condens, Fae exceptie instalagiile electrice {uburi, echipamente electrice) in execugie inchis® cu grad de
protectic min. IP 33, realizate din materiale rezistente Ja astfel de conditii {de ex.: cabluri sau cordoane in
executie rea pentry jnstalagii electrice mobile, aparate cu grad de protectic min. (P 33, in carcasi din material
plastie).

Trebuic eviietd amplasaren instalagiilor elecirice pe trasce comune cu ocelea ale akior instalayii sau
wlilaje care ar putea sii le pericliteze in functienare normali sau in caz de avarie.

3.5 Condigii peatru montarea cablurilor efectrice:

Traseele de cabluri irebuie alese in aso fel incu sa se reafizeze legaivrite cele niai scurie si sa se evile
pe cat posibil zonele in care inteprilatea cablurilor este periclitata. Tolodata se va asigura accesul fa cabluri
pencru Bucrar de ntomaj, intreninere si reparatdi, pentr eventualele indocuiri de cablor,

Cablurile wiilizate vor {i cu imarziere la propagares Macarii. lecercarile cablurilor se fac conform
indicatiiler furnizoriiior de calilurt, si a normelor in vigoare.

Razele de curbury minime admise ka pozarea cablurilor sunl mentiongte e producater, Cablurile vor
[ cu invelis de protecue din materinl plastic. Cablurile se pozeaza cand lenperatera exterioary este peste 5 °C.
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Canduciele electrice se marchenzd prin culori peniru identificarea funejiunii pe care o indeplinesc in
circuilul respectiv. Marcarea se face prin culoarea izolatiei, prin wb izolant colarat sav prin vapsive.

In instalastile elecwice marcaren conductoarelor se lace canform normativalui 17-2011 art. 5.1.4.3,

3.6 Verilicarea instalafitler electrice de jaasi tensiune

In timpul execujici se va face de citre executant o verificare preliminard a instalatici electrice. Dupd
exccutasen instalatiei se va face verilicarea definitivi, Trainte de puncrea in funciiune, pe baza dosarulvi de
instalatii de utilizare prezeniat la furnizor 51 cu solicitarea scrisf a verificiirii instalagiei de ciitre acesta.

Verilicarea preliminari presupuone;

- vecificarea inainte de monaj 2 continuililii electrice a conductoarelior,

- verificarca dupd montaj a continuitdtii elecirice a insialagiel,

- verilicaren aparaielor clecirice.

Verificarca definitiva ceprinde:

= veriicn prin examinane vizuald;

- verilichrd prin incerearl,

Verificdrile prin examinir] vizuale se vor executa pentru a siabili daci:

- au lost aplicate mdsurile pentyu protectia Timpouriva socurilor elecirice priv atiugere direcld (de ex,
distangele preserise, bariere, invelisuri) previzule in proiect;

- au Jost instalate barierele contra focului sau alte clemente cure trebuie sk impicdice propagorea
focului:

- alegerea i reglajul dispozitivelor de protectie s-2 executal corect, conform proiectufui:

-dispozilivele de scparare i comanda ou fost previzute §i amplasate in locurile corespunzilcare;

- materialele, aparatele $i echipamentete an fost alese 5i distributiile au fost executate in conformitate
cu condifitte impuse de influenfele externg;

- culorile de jdentificare a conductoarelar electrice au fost folosite conform comditiilor din Mormmativul
I

- conexiugile conducioarckor au fost realizale corect;

- materialele, echipameniele si utilajele an fost amplasale astle) incdt sunt accesibile pentru veriliclic
§i reparatii, asigurd functionares e pericole pentru persomne i instalatii,

Verificirile prin fncerciri, in masur in core sunt aplicabile, se vor efectua de preferintd in urmitoares
ordine:

- vontinuitates conduclaurelor de protecyie si o legiweilor cchipotenginde principale i secundare;

= rezistenia de [zolajie a canducicarelor:

- proteciia prin deconectarea autnnmard 2 alinendrii;

- tncercivi fanctionale pentro echipamente neasaniblate in fabrici.

In vederea receptic gi dinii in exploatare a instalajitior de Tegare la plnvint, execwantul wrebuic s3
Imocmeasel 5i sd predea unitdfii de exploatare documentagia tehnica respectivi, procesul verbal de fucrlin
ascunse pentru elenentele ingropate, buletivele de verificare §i procesul verbal de receplie. La receptia §i
darea Tn exploatare a instalatiilor de legare 1a pAmint se efectueazi verilfcarca existentei unei legiituri elficiente
intre priza de pamdnt §i clemeniele legaie |z pimant,

Procesul verbal de verificare se intocmeste la recepiie, respectiv ba darea in exploatare a instalatiei st
ori de chte ori s¢ fac modilicri fa instalatie sau se constatd defectiuni, Incercdrile cablurilor la receptiv saw in
eiape intermediare tnainte de montaj, se fac conform indieajiilor furnizorului de cabluri {standarde, norme
inierne. caicte de sarcini); incercirile dupd montaj 5i in timpui exploaarii se fac conform - PE 1 16.

lusialatiile de Tfuminal se var verifica pentra conformitae. Verificarea se va fece prin masurarea
perametrilor luminagi ai sistemutui de iluminat 12 punerea in funcjiunc §i periodic pe parcursu) exploatirii,

3.7 M3suei individuale si coleelive de seeurilace 7 muncii la exeeulia nerfivii
Executantul raspunde de realizarea lucrisilor de instalatii electrice i condifii care si asigure evilarea
necidentelor de muncd. in acest scop este abligal:

- 5 analizeze docwunentoia lelinicd din punct de vedere al securitdyii muoncii:

- si aplice prevederile cugrinse in legislatia de secuslatea munci specifiee lucrdrii;

- 5k exccute 1oale [ucedrile, in scopul exploatdrii nlterioare a instalatiiior in conditii depling de

securiiale a munci, respectind normele, instruciiunile, prescripyiile si standardele in vigoare;
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- 58 remedicze 1oate deficienlele constarale cu ocazia prabiclor si receplici, astfel ca lucrarca exceutatd
si poatd i utilizatd in condilii de securitale maxima posibila;

= 33 ueilizeze pe santier misurile individuale si colective de securitatea muncii, astfel ca 53 evite say s
se diminueze pericolele de accident sau imtbolndvire profesionald;

- s3 utilizeze pentre manevre § interventii in instalagiile electrice numai electricieni autorizati

Neduarea vreuncia din mitsurile previzute de dispozitiile lepale referitoare ta secaritate Tn muncd sau
nerespectarza de citre ariee persoand o misurilor stabilite co privire Iz securitate in munea, conslituie
infractiune i s¢ pedepsesie ca atare.

Factorii de rise de care se va jine seana In exccotin bueriicii vor fi:

~ contactul cu cotpurile ascufite;

- e'ecte ale curentului asupra organismului prin atingere direoth 51 indirestit,

Beneliciaru] impreund en executaniut vor analiza lucrarca, vor identifica camplet toate viscurile §i vor
Tua mdisueed e dimvinuarea san evitarea lor,

Fata de Factorii de rise cstimafi pentru exceutia lucriiris sc impun urmiatoarcie mijloace individuale de
securitate in munca:

- casca de protectic;

- mdsuri do protectie de joasd iensiune;

= incilifimintt de protectie de joasd wnsiume:

- achelari de profecyie 1a praf

- masca f fliru de protecyie 1a pralt

- salopeta de protectie,

Persomalul ele excemyie va miliza memai utilaje sizure din punct de vedere al securdtdgii muncii, care au
eeriilicate de conformitate. Sculele vor avea maner clectroizolant. Sc vor folosi numai selti cleetroizolante, iar
personalul irebuie sa fie dotat 5i 53 wiilizeze echipamemul individual de protectie, respectand principie| "zel
putin dou’ mijloace electroizotante inseriate pe calea de curent”. Cehipamentele portabile st unclteke manuale
utilizate vor respecta prescriptiile in vigoare. Executanel va utiliza pentro manevre in instalagii elecerice
numai personal auterizat.

Cz mijloace coleclive de protecyie se recomandi:

- semnalizarca locurilor periculoase §i atenfionaren vizibila a bor cu plicute de semnalizaee;

« instructajul specific §i periodic de securitate in muenca, efeciuat fa locel de munci;

- claboraren unor instreciiuni proprii de securitatea muacii

- claborarea §i respeciarea unui pragram de securitate si simatate inmonci;

= dotarea loctrifor de muned cu trusl sanitacd de prim ajutor;

- controdul permanent in vederca verificdrii ofi o fost lnate masurile privind respectarca reguliior de
securitaee a mundcil, elc.

La manevrele it insialngiife elecirice scoase de sub wensiune s aplics normele in vigoare. Nu se vor
face manevre cu instalagit elecirice afiate sub tensiune.

Toate cchipamentele electrice cu tensiuai periculoase trebuiese legate la instalafia de legare la
conductorui de projeciic.

Monwaren echipamentelor electsice si realizarea instolagiilor electrice trehuie si se desfisoare in aga fel
ineds 53 nu s¢ madifice conceptia de proicciare. in cazuri speciale, modificarile rebuke si se Macd numai cu
acordul seris al proiectantului.

3, Sarcini pentry heneficiar; Instructiuni wehnice generale privind exptontara:, intrejinere 5i
reparatiile

Dispocigii genterale camune

Benehiciarului, prin Dirigimele de santier. ii revin urmdtoarcle sarcinit

- receplioneazi docomientajiao primitd de la proieciant, verificand piescle scrise i desenate.
coroboraren fare ¢le, exactitaten elementelor {lunginl, irasee, ey

- 53 sesizeze projectantul de orice neconcordange saw situaii speeilice upirme fn execuyie, in scopul
analizei comune gi pasinii rezolvarii vrgenle;

- &1 anuie Proiectantu! in vederea prezenldrii in lazele deteninanie;

~58 nu aceeple modifichri [t} de documentiafia de excentie, decdt cu avizul proiectantului;
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-sii urmareascd ritmic execuia lucrarilor in scopul respectarii documentatici, participand conform
sarcinilor 1a controlul calitagii lucrarilor, la confirmarea lucrarilor ascunse si a cantitagilor de luerari, efectuate
de executant la nivelul ficcirei faze determinante; sd nu accepte sub nici un motiv trecerea la o altd fazd sau
receptia lucrdrilor executate fird atestarea tuturor elementelor care concurd la o bund calitate a materialelor si
execulici;

Receptionarea instalatiilor electrice se va face numai dupa executarea tuturor probelor si verificdrilor.

Pentru orice nerespectare a prevederilor documentalici. beneficiarul, prin dirigintele de santier, va
solicita proicctantul in scopul clarificarii probelor.

5.1 Protectia impotriva efectelor curentului electric asupra omului:

Orice defectiune constatatd la instalagiile electrice va fi anuniatd imediat serviciilor de specialitate ale
furnizorilor $i beneficiarului i se vor lua masuri de interzicere a accesului personatului §i utilizatorilor in
zonele cu defectiuni.

Accesul echipamentele electrice pentru revizii gi infocuirea clementelor defecte vis fi permis numas
persoanelor instruite cu normele specifice de securilate in munca, dupid scoaterea instalajiei de sub tensiune si
verificarea lipsei de tensiune. In timpul exploatirii se verificd starea conductoarelor de legare la panvint. a
legiturilor dintre priza de pamint si elementele care trebuicese legate la pdmant. precum si a Jegaturilor
aparente de imbinare intre clementele instalatici de legare la pamant. In exploatare, misurarea rezisteniei de
dispersic si a tensiunilor de atingere si de pas trebuie ficutd periodic, conform prevederilor din documentele
normative departamentale sau la cererca organclor de control insircinate in securitatea muncii, precum i ori
de ciite ori se aduc modificdri instalagiei de legare la piimant sau se constatd defectiuni ale acesteia.

Misurarea rezislengei de dispersic a instalagiei de legare Ia pimént se face cel putin o datii la doi
ani pentru instalatiile de joasa tensiune, In timpul exploatdrii, se verifici periodic, conform prevederilor din
documentele normative, starea de corodare a electrozilor, prin dezgroparea unor parti a acestora. In cazul in
care se constatd reducerea grosimii, respectiv a diametrului, cu mai mult decdt o treime din valoarea inigiala,
se inlocuiesc electrozii prizelor de pamant.

5.2 Miisuri de securitate a muncii la exploatarea lueririi:

Beneficiarul lucririi rispunde de preluarea §i apoi de exploatarea lucrdrilor de instalajii in conditii
care si asigure securitatea muncii. in acest scop este obligat:

- s analizeze proiectul din punct de vedere al sccuritagii muncii;

- s respecte i sl aplice toate normele $i normativele de securitate a muncii;

- in exploatare si existe obligatoriu documentele specificate in norme;

- sa prevada mijloace de prim ajutor eficace;

- 53 prevada gi si aplice masuri de prevenire §i stingere a incendiilor;

- sd intoemeasci proceduri de interventie pentru caz de crizi sau dezastre §i s aiba pregitite echipe -
de interventic antrenate §i dotate corespunzitor:

- 5d nu permitd accesul persoanelor neautorizate in instalatiile clectrice;

Se atentioncazii executantul cd. in conformitate cu prevederile legale.confirmarca calitdjii de citre
organcle de control al calitagii nu inldturd ruspunduw direetd pentru calitate a celor care au organizal si
condus procesul de proicctare i exceuti zteclor ce au proiectat si executat direct obiectivul de inves-

Ordinele .GS.1.C. nr. 12/77 i % &g cc'c mbulc sa con(md un pw!,rum pullru
controlul calitiii lucriirilor pe
comun acord §i care indicd fa
ocazia vcnlu&nlor
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PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII EXECUTIEI LUCRARILOR
INSTALATII ELECTRICE

Lucrarea:Extindere refele de distribufie gaze naturale in lacalititile Slobozia §i Borzesti
Beneficiar: Municipiul Onesti, jud.Baciiu

Amplasament: localitiitile Onesti, Slobozia si Borzesti, jud. Baciu

Proicctant: S.C. CALORIA S.R.L. CLUJ

Proiect nr. 92 /2023;

In conformitate cu prevederile Legii Nr. 10/ 1996. privind calitatea in constructii, se stabilesc
urmatoarele faze principale, avand in vedere caracterul public al lucrarii:

Participa

Nr.crt. Verificarea fazelor principale P

Predare primire amplasament X

Trasare instalatii

Verificare montaj conductori si aparataje

oo fto|—
bt Pod o]

Lucrari ascunse (elemente inglobate in
structura. sau ingropate)

B Bl P ()]

5 Verificarea X

Legenda
P — Proicctant
13 — beneficiar
C - Constructor
1~ inspectia in constructii

Executantul lucrarii in_conformitate cu prevederile Ordin nr. 31/N/1996 are obligatia
convocarii tuturor factgs Linvitarii delegatului Inspectoratului de Stat in Constructii cu

ab. lepale 3 inter:
e m@‘w '(.m.k Vaonsen
.- i -

U
J
J

> (recerea la tazs urmatoare de exeeutie inainle de receptionarea
3 in procese verhale, pe formulire tiparite

celei anterioare. V

INTOCMIT:
“lectrician autorizat 11A 201813872/2018
ing. Bercu Nicoleta

Semmnaturile de luare la cunostinga: BENT:FICIAR:

CEXECUTANT:
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Graficul fizic de execufie

Durala de implementare a invesliliei esle estimata la 20 luni, din care 18 luni penlru execulie. Se
propune ca in anul | sa se realizeze 40% din investitii, iar in anul al Il-lea 60%.

Etapele principale de rezlizare a investiliei sunt:

- predarea amplasamentului de calre beneficiar antrepenorului;

- \rasarea lucrarilor pe leren;

- execulia racordurilor electrice

- probe si darea in exploatare.

Graficul fizic de execulie esle realizal pentru durala de 20 luni. Execulia va incepe in luna 3 si se va incheia in
luna 20, conform tabelului de mai jos:

LUNA

e Denumirea lucrari
e ‘2345678910121314151517181920
1 Achizilie execulie lucrari | X
2 Organizare de sanlier x| X

Relele de gaze natura'e -
3 Sl el XIXIXIX X)X X | X | X[ X[ X[X]X]X
4 SRS Slobozia X | X
5 Probe si pregalire personal AAXId X x| x| XIxXI XX X]|X]X]X

[ntocmit:
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VIZAT
Inspectoratul Jude(ean in Constructii Bacau

PROGRAM DE CONTROL IN FAZE DETERMINANTE

Lucrarea:Extindere reqele de distributie gaze naturale in localitiitile Slobozia i Borzesti
Beneficiar: Municipiul Onesti, jud.Baciu

Amplasament: localititile Onesti, Slobozia si Borzesti, jud. Baciiu

Proicctant: S.C. CALORIA S.R.L. CLUJ

Proicet nr. 92 /2023;

In conformitate cu prevederile Legiinr. 10/ 1996 privind calitatea in constructii se stabilesc
urmatoarele faze determinante, avind in vedere caracterul public al luerarii:

PRESIUNE MEDIE - INSTALATI SUBTERANE

D.R.C.NORD IS CCLCL.C...

Propun spre avizine cu panticiparea 18C la fazele de Lpuneiele (

Inspector de specialitate (nume i prenuine)

Sempdtura - gtampila

s

Nr. crt. Faza determinanta Caracteristici Observatii
I Verificarea si  proba de 9 bar /1 ora Se intocmeste proces verbal de
rezistenta proba de presiune
2 Verificarea si  proba de 6 bari / 24 ore Se intocmeste proces verbal de
elanseitate proba de presiune
PRESIUNE REDUSA — INSTALATII SUBTERANE
Nr. crt. Faza determinanta Caracteristici Observalii
I Verificarea si  proba de 4 bar/ 1 ora Se intocmeste proces verbal de
rezistenta proba de presiune
2. Verificareca  si proba  de 2 bari /24 ore Se intocmeste proces verbal de
ctanscitate proba de presiune
PRESIUNE REDUSA — INSTALATII SUPRATERANE
Nr. ctt. Faza determinanta Caracteristici Observatii
1. Verificarca si proba de 4 bar/ | ora Se intocmeste proces verbal de
rezistenta proba de presiune
2. Verificarea si  proba de 2 bari /24 ore Se intocmeste proces verbal de
clanseitate proba de presiune
Diriginte de santier(OSD) Executant
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VIZAT
Inspectoratul Judetean in Constructii Bacau

PROGRAM DE CONTROL IN FAZE DETERMINANTE
INSTALATII ELECTRICE

Lucrarea:Extindere retele de distributie gaze naturale in localititile Slobozia si Borzesti
Beneficiar: Municipiul Onesti, jud.Baciiu

Amplasament: localitidfile Onesti, Slobozia si Borzesti, jud. Baciu

Proicctant: S.C. CALORIA S.R.L. CLUJ

Proicct nr. 92 /2023;

In conformitate cu prevederile Legiinr. 10/1996 privind calitatea in
construclii se stabilesc urmatoarele faze determinante. avind in vedere caracterul
public al luerdrii:

Stadiu fizic premergitor clectudirii probei sau verificirii

1. Verificarca rezisten(ci de dispersic a prizei de punant;

2. Verificarea instalagied de puratrasnet.

NOTA: Conlorm prevederilor legii nr. 1071995 sectiunea 3 art, 23d, esecutantul are obligatia convocdrii factorilor
ce participd la verificarca locrdrilor ajunse in faze principale ale exceutici §i asigurarca conditiilor necesare clectudrii
acestora, in seopul objinerii acordului de continuare o Jucrului, cu minim 10 zile inainte de ficcare faza,

DRC. NORDEST CC1.CEC
Propun spre avizare cu panticiparea 1SCY i
Inspector de spectalitate (nume §i prenuiey,
Semnfturs  stampilie,
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FISA TEHNICA NR. 1 - Statie de reglare gaze naturale Q=1500 mc/h

Imagine cu caracter orientatividescriptiv

Orice asemanare cu un anumit produsibrand este pur
intamplaloare I

Nr
crt

Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini

1

E

Parametrii tehnici si functionali :

- mediu gaz
temperatura -30 =+50°C
diametru nominal 50+ 250 mm
Presiune intrare 3-8 bar
Presiune iesire : 1-1.8 bar
-Debit 1500 melh

Specificatii de performanta si conditii privind

siguranta in exploatare :
Firesafe

-~ 2 buc filru de gaz. Pmax 6 bar, filtrare 50 mm,
montat imediat |a intrarea in SRS, amonte de
reglare,
2 buc regulator de presiune cu actionare direcla,
Q=1500 mefh. Pe=1.8 bar, P18 (sau similar). |
clapetd de sens unic ce se va monta aval de
reglare,

un ocelitor general, avénd Dn 100 mm pentru

inlreaga SRS.
Una supapa de siguranta cu arc de tip RSDS - A
Dn 25/32 Pn 16, SR 4046 (sau similar),
Pdeclansare = 2 1 bhar
robineli cu bila de separalie Dn50 mm, Dn&0 mm
Dn100 mm i Dn200 mm montati p2 panourile de
filirare-reglare. intrare. iesire 51 ccolitorul SRS,
diametru inlrare 4", diamelru iesire 10"

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante :
Certificat CE
- Marcaj CE
Agrement si avz tehnic conform legislatiel in
vigoare,
Declaratie de conform tale de la producater
~ Certificat de calitate 51 garaniie.
Condifii de garantie :
Peficada de garanlie — pana la emilerea procesului
verbal de receptie finala a contractului de lucrari.
Produsul se va livia cu carlea tshmicd in limba
romana, Declaratie de conformitate de la producator
certificat de czlitate §i garantie _ 1

Corespondenta
tehnice cu
tehnice impuse prin caietul de
sarcini

]

| |
|

specificatiile

Furnizor
(denumire,

adresa,
| telefon)

propunerii




5 Conditii cu caracter tehnic :

PRECIZARE: il
Proiectantul compleleaz3 si raspunde pentru datele si informalille inscrise in coloana 1.\'/

Coloanele 2 si 3 se compleleaza de catre ofertanli in cadrul derularii, in conditiile legii a unei procedun de
achizifie publica.
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Denumue ivesttie Extinders rajele de disinbuhey

aze naturale in localitatile Slobozia i Borzesy{  Faza
paze neluiaie ) e

Denumre plansa S mbol
PLAN DE EXECUTIE LUCRARI PROIECTATE| plansa
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PERIQADA DE VALABILITATE
10.10.2020 - 09.10.2025
PRUIEU 1A ) of
ad Referat ne oo
Veéf;f:rtlor/ Nume si Prenume | Cerinta Refzrat nr / Data
|
Beneficar  TMunicipiul Onesti Nr. proiect
C@lo“a * comatants i veiScare proiecic + dirigertc de iy @ Adresa bensficiar Muricipiul Onesti b-dul Otuz, | goinnna
pentru Instalatli In construciil .,2/?023
]m 17, judelul Bacau
O S, INLS 20 Ot 00 w110 s L 0 o 1) B T 20 003 B v ol 00 TLLITL 0 GO I )
Specificatie Nume si Prenume l ki { TDeramie investiie Extindere retele de disinbulig
P S?m” @] Scara  gaze naturale in lecahtatle Stobozia §i Borzest]  Fa22
Sef proiect ing. Rotaru Mihai | I PT+DE
- :
Proiect ina. - { Denumire glansa Simbol
- ing. Bercu Nicoleta -, Data DETALIU EXECUTIE SANT POZARE lansa
— | P
Desenat ing. Bercu Nicoleta ‘ 11.2023 | CONDUCTA PEHD IN TROTUAR DIN PAVELE PEOL/
B4 270x297




DETALIU DE EXECUTIE SANT
POZARE CONDUCTA DIN PEHD IN SPATII VERZI
L2=L1+20cm

20 32 20

BANDA AVERTIZOARE DIN PE

CULOARE GALBENA CU INSCRIPTIA
GAZ MAETAN - PERICOL DE EXPLOZIE

h=90

35

UMPLUTURA DE PAMANT
COMPACTAT MANUAL

mm

CONDUCTA GAZE NATURALE
DIN PEHD

UMPLUTURA DE NISIP

FIR METALIC DIN CU 1ZOLAT
§=2.5 mmp

BERCU NICOLETA
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP PGD
LEGITIMATIE NR. 209200426 /10.10.2020
PERJOADA DE VALABILITATE

“16,10.2020 - 09.10.2025

Referat rr

Verificator/
expert

Nume si Prenume Referatnr / Data

m Beneficar  Municipiul Onesti N pratect
BT pesieciore « comutants f veriicare proccie » dirigentie de gantice @ Adresa banefciar. Municipiul Onestt b-dul Otuz £ PRO-26
C@lorla...u. imstatatii Im construciil : S . ' 92/2023

Inr 17, judetul Bacau

O St T 71 Doy 7% L8 e 4 et o L e B33 L3 B e BT T I v e ey L

¥ . ¢ i asule Extindere retele de dislnbut
Specificatie Nume si Prenume rrﬂ ra s ; ;

P P whd ] 7 Scara | gaze naturale in localitatile Slobozia si Borzest Faza
Sef proiect ing. Rolaru Mihai - PT+DE
Proieclat ing. Bercu Nicaleta :} Data Denumire plansa Stmbol

DETALIU EXECUTIE SANT plansz
Desenat ing. Bercu Nicoleta | 11.2023| POZARE CONDUCTA DIN PE IN SPATII VERZI PEO1/2




DETALIU DE MONTAJ RISER NEANODIC

Etenheta de identficare

N _Piesa do vrezers PE CL

Cnliciu ce ventilars @mn:

Teova pol ellena PEHD. SOR11

Tub da protects din ctel
120 31 CU FASINA CRondiE

Q.

Nola:
- dimensiunea risenului se alege
functie da di ul fevii b tui

- riserul se fixeaza in pozifie vertical
pe peretele sau gardu! pe care e poz lionatd
firida postului de reglare cu coliere de fixare

Cota 3] L

[mm] Imm] [mm)

32 1200 600 400

40 1100 700 600

50 1100 1000 750

€U m3sus Shcone

Teava pobizulena PEND. SDR 11

S— = =

A 300mm

Verificator/

BERCU NICOLETA
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP PGD
LEGITIMATIE MR, 209200426 /10.10.2020
PERJDADA DE VALABILITATE

“16.10.2020 - 09.10.2025

Referal nr /

expen Nume si Prenume 1 Se  Cerinta Referat nr. / Dala
m - Banzficiar  Muncipiul Onest Nr. proiect
C@lo,‘a presectare = consuhantd 3 veviicare proiecte  dicigentie de yanticr @ Adiesa benefaar Municipiul Onest, b-dut Oiluz A
peatru instalatil Ie constemcill Caw 9212023
T ———— Ty~ | S~y Y ey vy ) ne 17, judetul Bacau
Specificati Nifffa s | ”'ﬂ l Denumnire mvestie Extindere retele de distnout
s e ol Preaume | FerySiva | Scara gaze naturale in localitztile Slobozia si Bor:esﬁ Faza
Sef proiect ing. Rotaru Mihai . PT+D.E
Proieclal ing. Bercu Nicoleta :] Gaig; [CPownIepinis Smbol
. - 2 DETALIU DE MONTAJ RISER NEANODIC plansa
| Desenat ing. Bercu Nicoleta 11.2023 PE02




FITINGURI PENTRU SUDARE
PRIN ELECTROFUZIUNE

%
—
7
/
%
CAPAC ELECTROFUZIUNE COT LA 90" ELECTROFUZIUNE
o °
MUFA ELECTROFUZIUNE REDUCTIE ELECTROFUZIUNE
HOTA
- gametrele d. g sid ale ftngunior
pentu electrofuziune sunt egalo ¢y
° aametrul Dn al tews 0N poleliond pa
care se sudeazd
« taate fitngurile vor avea SDAN
v N
TEU EGAL ELECTROFUZIUNE
BERCU NICOLETA
INSTALATOR AUTCRIZAT GAZE NATURALE
TIP PGD
LEGITIMATIE NR. 209200426 /10.10.2020
PERLOADA DE VALABILITATE
Z16.10.2020 - 09.10.2025
PRUIEV IARC o
r ad Referatnr /

|_ O s St M Boevustom 401 17 L et 11 e S N 0L W P E4 T 0w Wm

Verfficator/ | : ’ .
expen \ Nume si Prenume l Se Cerinta Referat nr. / Data
Beneficlar  Municipiul Onesh Nr. praiect
werificare proiecic « disigengic de patier dresa benefaar Municipit 5 L tuz Y >
caloriarellr- ll;lu“lllll In z.--lr-:lll@ phdsen benaticias ulmnpdlone 4, e Ok 92/2023

nr.17, judelul Bacau

-
——

Specificalie Nime =i Breaima Llaea | Denumire investtie Extindere relele de distnibulig )

P ;gmﬂ : Scara gaze naturale in locallalle Slobozia s1 Borzest Faza

Sef profect ing. Rotaru Mihai - : P.TADE

Proieclat ing. Bercu Nicoleta Data Denumire plansa Simbol
DETALIU FITINGUR]I PENTRU SUDARE plansa

Desenat ing. Bercu Nicoleta 11 2023 PRIN ELECTROFUZIUNE PEO3

A4 210x297




DETALIU MONTAJ FIR METALIC TRASOR (INSOTITOR) SI

BANDA AVERTIZOARE
150-300m
] 3
TROTUAR , |,
A r
( |, DETALIUL'A"
o o =
STRADA

1-instalatie de utilizare gaze naturale PEHD SDR 11
2-fir metalic insotitor {trasor) din Cu izolat ,s=2.5 mmp

3—Bunct de racardare Ia sursa electrica-capac filetat montal pe tija de 2"

anda de averlizare din PE, de culoare galbena, cu inscriptia

DETALIU "A"
SCARA 1:100

GAZ METAN - PERICOL DE EXPLOZIE"

0 1. instalatie de utilizare gaze naturale-teava PE HD100-SDR11
2. fir metalic insotitor (trasor) din Cu izolat $=2.5 mmp
3. cap filetat
4. banda adeziva pentru prindere fir trasor

5. tub metalic 02" (60.3*4.0 mm)
6. tub protectie din PVC O 38°1.8 mm
7. betonBc 15

BERCU NICOLETA

INSTALATOR AUTCRIZAT GAZE NATURALE

TIP PGD

LEGITIMATIE NR. 209200426 /10.10.2020

NEDINANS NE VMIUTATE

“T19.10.2020 - 09.10.2025

I |
Verificator/ |

expert Cerinta

Nume si Prenume

Refaral nr. /.

Referat nr / Dala

Cglloria precnes« comdhns el e St & ot

Con s §s 71 v 0210w & et o | o B 411 S, e 04 1 1AL € ot 48 e Tl i

| Beneficar Municipiul Onesti
Adresa beneficiar Municpiul Onesti, b-dul Oituz
nr.17, judetal Bacau

Nr. proiect
82/2023

Specificalie Nume si Prenume { Denumre investlie Extindere retele de distnbuli .
i ﬁfn’ﬂa’lura . Scara  gaze naturale in locahiagle Stobozia si Borzest]  Fa22
Sef proiect ing Rotaru Mihai % BT+D.E,
—{ 1 Lo T] o - (]
Praiectat ing. Bercu Nicoleta J Bata: (Po e Simbal
5 DETALIU MONTAJ FIR TRASOR plansa
Desenat ing Bercu Nicoleta 11.2023 S| BANDA AVERTIZOARE PEO4

A4 210x297
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DETALII RASUFLATORI

b.
LEGENDA

a. Cu capac din fonti pentru carosabil
b.

Cu giuri pentru montaj in spaiii verzi

¢. Cu capitul curbat penlru spalii verzi si de perete

Conducta
Calota
Tija

4. Cutie din fonta
5. Capac
6. Opritor
7. Capac
8. Gauri
9. Pietrig

10. Nisip
C.
NOTA

Pe directia conductei, pe fiecare parte a tijei rasuflatorii, stralul de nisip si pietris va fi de 30 cm.

BERCU NICOLETA
INSTALATOR AUTCRIZAT GAZE NATURALE
TIP PGD
LEGITIMATIE NR. 209200426 /10.10.2020
PERIOADA DE VALABILITATE
“18.10.2020 - 69.10.2025
ad Referatnr. __  /___.___
Veélxﬁs::rltorl \ Nume si Prenume | Cerinta Relerat nr. / Data
m . Beneliciar  Municipiul Onesl Nr. proiect
C@'ona peoicctare » conmitants § veibicars profecis = Grigenfic e ganGer Adresa baneficiar Municipu! Onesti b-dul Oituz o
penmiro Instalagfi f'm camstructll r17. iud | Bacs 92/2023
Tt & 1) O rmie YR e 08w AN L e S ] W BV L T v - =) L ]U e‘u acau
Specificatie Nume si Prenume m/,alura | Banumice investite Extingere relele de distabuly
P 713 Scara | gaze naturale in localitayle Stobozia si Borzest|  Fa22
Sef proiect ing. Rotaru Mihai | " | PT+DE
. . I Danumi . o mbs
Proiectat ing. Bercu Nicolela :l P Ll imbol
DETALIU DE EXECUTIE plansa
Desenat ing. Bercu Nicoleta {11.2023 | RASUFLATORI

PEOS




Burduf de elansare

DETALIU DE MONTARE CONDUCTE S1 BRANSAMENTE DIN POLIETILENA

IN TUB DE PROTECTIE

L+100mm

4

L

| A
|V

—

5 Distantieri

tub de protectie - leava otel STAS 715/2

conducia gaze naturale - teava PE80 SDR 11

{la capetele tubului se vor monta cate
2 distantiere la 100mm unul fata de celalalt.
Celelalle distantiere se vor monta la cote egale

unul fata de celalalt, aproximativ 1m)

DIAM, COND. | DIAM. TUBULUI

nrcrty DE GAZE NAT.| DE PROTECTIE
DIN PE (mm) | DIN OTEL (mm)

Bransament
) 230 | 108°4.0
Conducta
2; 63'5.8 219*7.0
3. 90°8.2 219*7.0
4. 110*10 273'7.0
5. 160°14.6 27370 |

IV 14 W v g

BERCU NICOLETA

INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE

TIP PGD
LEGITIMATIE NR, 209200426 /10.10
PERLOADA DE VALABILITATE

Z15,10.2020 - 09.10.2025

.2020

Verificator/

Nume si Prenume

gd Referat nr /

Cerinta Re‘erat nr. / Dala

expert
m Beneficiar  Municipiul Onesh N .
e s - : 1 proiecl
calorla proectare + comsaltanld 3 verifcare proiccte * dirgentic de anbicr @ hdresa benefiziar Municipiul Onesti b-dul Oituz a
- peatru Imstalaghl In comstructlhi 'nr1- idetul Bacau -2/2023
€ At —— 5t 71 e e e (1w L L e —y W _— L s
< . ; anum: stz Ex ele de distnbulié
Specificatie Nume i Prenume tur _ | Denumire investte Ernnfiere rete | :
‘ P peaypine ,1 Scara | gaze naturale In localtalle Slobozia si Borzest Faza
Sef prolect ing. Rotaru Mihai [ =~ PT+D.E
-
Proiectat ing Bercu Nicol Denunire plansa Simbol
2 9B ol Data | DETALIU DE MONTARE A CONDUCTEI plansa
Desenat ing Bercu Nicoleta | 11.2023 DIN PE IN TUB DE PROTECTIE PEOG
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Anexa nr. 2.1

DEVIZ GENERAL
al ohiectivului de investijle : "Extindere refele de distribufie gaze naturale fu locslitatile Slobozia i Borzesti”

Valoare ( inclusiv T.V.A. }

Nr. Denuvmirea capitolelor si & subeapitelelor Valoare
crt. de chellniefi (A T.V.A. ) TVA Valoare cu TVA
LEI LEL LEI
1 2 3 4 5
: o o . Capitoful 1 o ' T
Cheltuleh pentru obtmerea si amenajarea terenului

1.1 |Obfinerea terenului 10,000.00] - “11,900.00
1.2 |Amenajarea terennlni 28, 425,56 27.876.42
f2a |Buser de st 2342556 5
I206 |awet hoaf 0.0 GO

£ |Comoesimar 0.03

Amenajiri pentru protectia mediului st aducerea la

1.3 starea initiali : Bk

P20 [uer foeid $.506.33

P30 e evionn {00 KA 000 - .00

1.4 [Cheltuieli pentrun relocarea/protectia utilititilor S 13,696.68 :'-2',60__2_.3? _ 5,299.05]

e |Poget dv st 13696681 - 260237 , .

FALE |Buwortond a2.00] - S R.00

iAo |Conevivmgr gop) o el L
TOTAL CAPTTOL 1 U UBGE28.57) 1 TS0A43] T e, 385.08]

Capitolul 2

Cheltuieli pentru astpurarea uﬁlitﬁﬁlor necesare obiectivalui
Cheltuieli pentru asigurarea utilitiiilor necesare B '

21 gbiectivului el T R : .
2 |Beact dostar 3484.35] . E 662 03 -
20k et beial 0.08 St 0001
20 ¢ | Conasnienat el 0 oo 000
TOTAL CAPITOL 2 G 48438 e 66203
Capitolul 3
Cheltuieli pentru projectare si asistenti tehnicl
3.1 |Studii 100,000.59 © 19660001 119 l}l]'ﬂ ﬂﬂl
32 Docufncntatii-sup.m:t si ch?ituifli pentru obtinerea Sﬂ,ﬂi}ﬂ.ﬂﬂl g ’50000 59 500 ﬂ[}
de avize, acorduri si autorizatii R R
3.3 {Hxpertizare tehnici 0.00] 900] .. .D.BI}I
14 Cer(il'ic‘area per{.‘o-rmaniei energefice 5i auditul 0.00 .00 o o '. Oﬁl}
energetic al clidirilor S
3.5 [Proiectare 238,800.08 45,372.00] 284,172.00
35,1 [TFema de projeciare 0.00 000 - - 0.00
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00}
Siediu de fezabililaie/doc imentalie de avizare a lucdrilor de
3.3.3 interventii si deviz penaral 1 90,000.00 17,100.00 107’100'00‘
Documentatitle iehnice necesare in vederen objinedi
334 avizelorfucordurilorfautorizapiilor 20,000.00 3,800.00 23,800.00
N 2060000 3,800.00 23.800.00
rae ) 0.00 0.00
it .00 2.00
Verificares iehnick de calitate o D T.A.C., proiectului tehnic §i o
355 sctaliilor de executie 12,000.00 2,280.00 14,280.00
Feresod i 1200000 2,280.00 14,280,000
0,00 0.0 000




33500 oo 0.00| o
3.5.6  |Project tehnic § detalii de exscutie 774 116,800.00
23000 |Buner s 1.16,800.00
3300 watd 0.00]
R (R N 0.00
3.6 _|Organizarea procedurilor de achizitie .00
3.7 [Conspltania < 0,08
370 [Pact b 0.00
250 Wi sionar [121,7]
3.8 |Asistentii tchnici 271,728.00
d&r | Baver fesud - 84,954,000
A8L Wimcesirar . 188,774.00
TOTAL CAPITOL 3 : 668."-528;(}0
R - Capitolul4
- ' Cheltu:e!x pentra investitia de baz}
4.1 [Constructii si instalatii
4.1.1 |Retea de distributie gaze naturale N
EXNETE LR 4.9?0.509.72
4 LD Bt foval 0.6
S8 JCoreesivarr 0.0 2
4.1.2 |Instalatia de racordare la SNT 000 o0
S 0.2 0 WBveer e car .00 .00
J0 20 {Buact focal 0.60 60
4.1 2. |Coircesfonar 0.60

Montaj utilaje, echipamente tehnologice i
functionale

Retea de distributie gaze naturale

Hrepred o stedd

Huved bval

AL e csionar

Instalatia de racordare la SNT

e oo

Bt vl

M AR

Utilaje, echipamente tehnologice i functionale care
necesitd montag

Retea de distribufie gaze naturale

Bt o st

Bt Jeve il

N tmreesioaar

Instalagiz de rmacordare la SNT

Hreoer e stuaf

Hrewer fonal

et ooy

Utilaje, echipamenie tehmologice si functionale care
nu necesili montaj si echipamenie de {ransport

Retea de distributie gaze naturale

0.00

.00

' 0.601

Hivgrad el wnant

.00

.08

0.00

ool devgrd

200

.08

(.00

e cvdonae

000

.00

Insialatia de racordare la SNT

0.00

0.00

0.00

Bz i o wner

0.00

0.0

.00

Flocer bl

.00

0.00

.00

S i e i

.00

0.00

0.08

Dotiri

0.00

0.00

0.00

Retea de distributie gaze namrals

0.00

0.00

0.00

Tt apofe ot

0K}

02.00

0,00

foeat fieitd

.01

0.00

0.00

Clops fonnae

0.0

0.00

0.60

Instalatia de racordare fa SNT

0.00

0.00

0.00

N T

0.60

(00

.00




$.5.2.1 0,00 0.00 0.00
$5.2.¢ |Con ; 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
4.6.1 [Retea de distributie gaze naturale 0.00 0.00 0.00
4.6, 0.a |Bager ! .00 0.00 0.00
. 1.1 0.00 0.00 0.00
6.0 JCon vt 0.00 0.00 0.00
4.6.2 |Instalatia de racordare la SNT 0.00 0.00 0.00
+.6.2 Rugat de 0.00 0.00 0.00
6.2.5h |8 .00 0.00 0.00
160 C 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 5,205,509.72 9859.046.85 6.194,556.57
Capitolul 5
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de ganlier 32,444.84 6,164.52 38,609.36
S ;_;]:;::—l de constructii §i instalatii aferente organizarii de 28.344.58 5.385.47 33.730.05
5, 1.1 JBuget de s 28,344.58 5,385.47 33,730.05
A el local .00 0.00 0.00
1.1.c Concesionar 0.00 0.00 0.00
5.1.2 |Cheltuieli conexe organizarii santierului 4,100.26 779.05 4,879.31
1.2.a |Buget loval 4,100.26 779.05 4,879.31
1.2 |Concosionar 0.00 0.00 0.00
5.2 |Comisioane, taxe, cote, costul creditului 56,737.45 0.00 56,737.45
5.2.1 (?DI‘I‘IIR]OETIC!C si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
[inantatoare
599 Cota :-Lrer?nra ISC pentru controlul calitagi lucrarilor de 25.844.24 0.00 25.844.24
constructii
Cota aferentii ISC pentru controlul statului in
5.2.3 |amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 5,048.97 0.00 5.048.97
lucrarilor de constructii
5.2.4 |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 2584424 0.00 25,844.24
525 Taxe pelnlru acqrdurl, avize conforme §i autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevizuie 621,547.96 118,094.11 739,642.07
5.3.a  |Buget de stat 347.017.64 65,933.35 412,950.99
5.3.0 | 274,530.32 52,160.76 326,691.08
3 (.06 0.00 0.00
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 5,000.00 950.00 5,950.00
TOTAL CAPITOL 5 715.730.25 125.208.63 840.938.88
Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregitirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
Ol JBuyet feeal .00 0.00 0.00
I.h |Concesionar (.00 .00 0.00
6.2 [Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00}
Pl | Bzt de st 0.00 0.00 .00
20 | 0.00 0.00 0.00
) O 0.00 0.00 .00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 6,641,880.89| 1,251,177.26| 7,893,058.15
Dincare C+ M
; 5,048,967.22| 959,303.78| 6,008,271.00
(1.241.3+1 44244 14+4.245.1. 1) R ? byt
|'l'()TAL. GENERAL (cu TVA) din care: 7.893,058.15



Beneficiar:

buget de stat|  6,643,718.91
buget local|  1,027,078.18
concesionar 222.261.06
Retea de Instalatia de Totilcu
Preturi fara TVA distributie gaze | racordare la
standard de cost
naturale SNT
Valoare CAP. 4|  5,205,509.72 0.00 5,205,509.72
Valoare investitie|  6,641,880.89 0.00 6,631,880.89
Cost unitar aferent investitiei 13,390.89 0.00 13,370.73
Cost unitar aferent investitiei (EURO) 2,706.16 0.00 2,702.09
Data 06/12/2021
Curs Euro 49483
Valoare de referintd pentru determinarea incadrérii
= e s 496
in standardul de cost (gospodarii conectate)




Anexa nr. 2 (care modificd §i inlocuieste
Anexa nr. 2.2 la Normele melodologice)

I. DATE GENERALE
1. Denumirea obiectivelui de investitii
"Extindere refele de distribugie gaze naturale in localititile Slobozia §i Borzesti”

2. Categoria de investitii cenfoerm art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 95/2021 pentru
aprobarea Programului national de investitii ,,Anghel Saligny”

Lit. e) - "Sisteme de distributie a gazelor naturale, brangamente §i racorduri la sistemul de
transport al gazelor naturale”

3. Stadiu implementare
Objectiv de investitii non
4. Tipul obiectivalui de investifii

Dezvoltare
5. Tipul constructiei

Extindere refea existentd
6. Beneficiar

U.A.T.Onesti, judet Baciu

7. Amplasament®

Iocalitatile Slobozia i Borzesti, intravilan /DN11A gi DN11/ U.A.T.Onegti, judet Baciin
8. Durata de implementare a obiectivnlni de investitii

30 luni

I1. CARACTERISTICI TEHNICE $1 ECONOMICE

1. Sistem inteligent:

Nu

2. Elementele sistemului inteligent:

3. Numiir gospodirii conectate

496 gospodarii
4. Consum anual estimat de gaze naturale
Numér
: . Consum anual
Tip consumator bransamente -
: (mii mc)
proiectate

Consurnatori casniel 489 5997




Consurnatori non-casnici 7 86
Total 496 6083
5, Tip racord:
extindere refea existent3
6. Principalele componente ale sistemului:
. " . Valoare*
Denumire componenti UM. [ Cantitate (lei inclusiv TVA)

Statie de reglare-masurare-predare/Statie de b

ue. - -
reglare-msurare Ia consumator
Conducti racord m - -
Retea distributie gaze naturale-conducte m 16610 5,914,906.57
Brangamente projectate clienfi casnici bug. - -
Brangamente proiectate clienti non-casnici buc. - -
Posturi de reglare-mésurare buc. - -
Statii de reglare-misurare buc. 2 279,650.00
*5e va indica valoarea aferent3 cap. 4 din devizul general
7. Valoarea necesara realizarii obiectivalui de investitii
Valori necesare realizirii Fard TVA TVA CuTVA
obiectivului de investitii {lei) (lei) (Tei)
Totall 6,641,880.89 1,251,177.26 7.883.058.15
Constractii-montaj 5,048,067.22 959,303.78 6,008,271.00
Solicitati de !a bugetul de stat 5,582,957.07 1,060,761.84 6,643,718.91
Finantatd de la bugetul local 863,000.91 163,987.27 1,027,078.18
Finantatd de concesionar 186,774.00 35,487.06 222.251.06

8. Incadrarea in standardu! de cost

— Numdr de gospodérii: 496

— Curs euro utilizat (lei/euro, data): 4.9483 leifeuro, 06/12/2021

Valosi fird TVA Lei Euro
Valoarea totald 6,641,880.39 1,342,255.09
Valoarea unitard 13,390.89 3,151.01
Valoarea standard de cost 2,706.16 6,400.00

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

9, Valoarea totali a investitie

a) Valoare fird TVA

6,641,880.89 lei, din care consiruciii-montaj 5,048,967 .22 lei

b) Valoare cu TVA

7,803,058.15 lei cu TVA, din care constructii-montaj 6,008,271.00 tei
10, Numiirnl de gospodirii conectate



0 gospodarii

11. Numairul de bransamente

0 bransamente

Durata estimati de realizare a investitiei (luni)

30 luni

Intocmit,



